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. WING W100-200-ec uzdangos prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio

. WING E100-200-ec uzdangos (maitinimo jtampa ~400V) prijungimo prie HMI WING EC panelésir dury jutiklio
. WING E100-ec uzdangos (maitinimo jtampa ~230V) prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio

. WING C100-200-ec uzdangos prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio grupéje

. WING W100-200-ec uZdangos prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio grupéje

. WING E100-200-ec uzdangos (maitinimo jtampa ~400V) prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio

grupeje
. WING E100-ec uzdangos (maitinimo jtampa ~230V) prijungimo prie HMI WING EC panelés ir dury jutiklio grupéje
. WING C100-200 EC valdymo sistemos jungimo elektros schemos - valdymas naudojant sieninj reguliatoriy WING/

OLCANO
. WING W100-200 EC valdymo sistemos jungimo elektros schemos - valdymas naudojant sieninj reguliatoriy WING/

VOLCANO

. WING E100-200 EC ( ~400 V) valdymo sistemos jungimo elektros schemos - valdymas naudojant sieninj

reguliatoriy WING/VOLCANO

. WING E100 EC (~230 V) valdymo sistemos jungimo elektros schemos - valdymas naudojant sieninj reguliatoriy

WINGVOLCANO
GARANTIIKAART
ULEVAATUS- JAHOOLDUSTABEL

OBSAH

Elektrické schéma WING W100-200-ec1. Elektrické schéma WING W100-200-ec
Elektrické schéma WING E100-ec2. Elekirické schéma WING E100-ec

Elektrické schéma WING E150-ec3. Elektrické schéma WING E150-ec

Elektrické schéma WING E200-ec4. Elektrické schéma WING E200-ec

Elektrické schéma WING C100-200-ec5. Elektrické schéma WING C100-200-ec
Schéma zapojeni clony WING C100-200-ec k panelu HMI WING EC

Schéma zapojeni clony WING W100-200-ec k panelu HMI WING EC a pohonem ventilu
Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~400V) k panelu HMI WING EC8.
Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~400V) k panelu HMI WING EC8.
Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~400V) k panelu HMI WING EC
Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~230 V) k panelu HMI WING EC

. Schéma zapojeni clony WING C100-200-ec k panelu HMI WING EC a dvefnimu ¢idiu10.

. Schéma spojeni zapojeni clony WING C100-200-ec k panelu HMI WING EC a dvefnimu ¢idlu1

. Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~400 V) k panelu HMI WING EC advefnimu ¢idlu

. Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~230 V) k panelu HMI WING EC a dveinimu ¢idlu

. Schéma zapojeni clony WING C100-200-ec k panelu HMI WING EC a dvefimu cidlu ve Skupiné

. Schéma zapojeni clony WING W100-200-ec k panelu HMI WING EC a dveinimu Cidlu ve skupiné

. Schéma zapojeni clony WING E100-200-ec (napajeni ~400V) k panelu HMI WING EC a dvefnimu ¢idlu ve skupiné
. Schéma zapojeni clony WING E100-ec (napajeni ~230 V) k panelu HMI WING EC a dvefnimu Cidlu ve skupiné

. Schémata pnpolenl systému ovia
. Schémata pnpmenl systému ovi:
. Schémata pfipojeni systému ovi

i WING C100-200 EC — oviadani pomom Nésténného

WING W100-200 EC — ovladani pomoci nasténného

WING E100-200 EC (napajeni ~400 V) — oviadani pomoci nasténného
Schémata pripojeni systému oviadani WING E100 EC (napéjeni ~230 V) — ovladani pomoci nasténného
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Schaltplan WING E100-ec
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WINGEC

Schaltplan fiir den Anschluf® des Luftschleiers WING E100-ec (Versorgung ~230V) mit der Schalttafel HMI WING

9. 10. Schaltplan flir den Anschiu®® an den Luftschleier WING C100-200-ec der Schalttafel HMI WING EC und des

ITA:

FR:

Tiirsensors

. Schaltplan fiir den AnschiuB an den Luftschleier WING W100-200-ec der Schalttafel HMI WING EC und des

Tirsensors

. Schaltplan fiir den Anschiuf an den Luftschleier WING E100-200-ec (Versorgung ~400V) der Schalttafel HMI

WING EC und des Tiirsensors

. Schaltplan fiir den Anschiuf an den Luftschleier WING E100-ec (Versorgung ~230V) der Schalttafel HMI WING EC

und des Tiirsensors

. Schaltplan fiir den Anschiuf an den Luftschleier WING C100-200-ec der Schalttafel HMI WING EC und des
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. Schaltplan fiir den Anschiu an den Luftschleier WING W100-200-ec der Schalttafel HMI WING EC und des

Tiirsensors in der Gruppe

. Schaltplan fiir den Anschiuf an den Luftschleier WING E100-200-ec (Versorgung ~400V) der Schalttafel HMI
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ppe
. Anschluss der steuerschaltung WING C100-200 EC - steuerung tiber WING/VOLCANO-wandregler — schaltpléne
. Anschluss der steuerschaltung WING W100-200 EC - steuerung iiber WING/VOLCANO-wandregler — schaltpléne
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wandregler — schaltplane
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9.1. SCHEMAT ELEKTRYCZNY WING W100-200 / 9NEKTPUYECKME CXEMbI WING W100-200 / ENEKTPUYHI CXEMX WING W100-200 / ELECTRICAL DIAGRAM
OF WING W100-200 / LEKTROMOS KAPCSOLAS - WING W100-200 / ELEKTRICKE SCHEMA WING W100-200 / WING W100-200 ELEKTROS SCHEMA /
WING W100-200 ELEKTRISKA SHEMA / WING W100-200 ELEKTRISKEEM / DIAGRAMELE ELECTRICE ALE WING W100-200 / SCHEMA ELETTRICO DI
WING W100-200 / ELEKTRISCHES SCHALTPLAN WING W100-200 / SCHEMA ELECTRIQUE WING W100-200
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9.2, SCHEMATY ELEKTRYCZNE WING E100 / JIEKTPUY4ECKUE CXEMbI WING E100 / ENEKTPUYHI CXEMU WING E100 / ELECTRICAL DIAGRAMS OF WING
E100 / ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING E100 / ELEKTRICKA SCHEMATA WING E100 / WING E100 ELEKTROS SCHEMA / WING E100 ELEKTRISKAS
SHEMAS / WING E100 ELEKTRISKEEM / DIAGRAMELE ELECTRICE ALE WING E100 / SCHEMI ELETTRICI DI WING E100 / ELEKTRISCHE SCHALTPLANE
WING E100 / SCHEMAS ELECTRIQUES WING E100
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9.4. SCHEMATY ELEKTRYCZNE WING E200 / JIEKTPUYECKUE CXEMbI WING E200 / ENEKTPUYHI CXEMU WING E200 / ELECTRICAL DIAGRAMS OF WING
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9.5. SCHEMAT ELEKTRYCZNY WING C100-200 / SNTIEKTPUYECKMUE CXEMbI WING C100-200 / ENEKTPUYHI CXEMW WING C100-200 / ELECTRICAL DIAGRAM
OF WING C100-200 / LEKTROMOS KAPCSOLAS - WING C100-200 / ELEKTRICKE SCHEMA WING C100-200 / WING C100-200 ELEKTROS SCHEMA / WING
€100-200 ELEKTRISKA SHEMA / WING C100-200 ELEKTRISKEEM / DIAGRAMELE ELECTRICE ALE WING C100-200 / SCHEMA ELETTRICO DI WING C100-
200/ ELEKTRISCHES SCHALTPLAN WING C100-200 / SCHEMA ELECTRIQUE WING C100-200
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9.6 . SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING W100-200 - STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING /
ANEKTPUYECKME CXEMbI NOAKIIOYEHUA CUCTEMbI YNPABITEHUA WING W100-200 - YIIPABITIEHUE C UCMOJIb30OBAHUEM HACTEHHOIO
PEFYNATOPA WING / ENEKTPUYHI CXEMW NIAKNIOYEHHA CUCTEMU YNPABIIHHA WING W100-200 - YIIPABJIHHA 3 BAKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO
KOHTPOJIEPA WING / ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION OF WING W100-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED
WING CONTROLLER / ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING W100-200 FALI WING VEZERLGOVEL / SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANI WING
W100-200 — OVLADANi POMOCI NASTENNEHO REGULATORU WING / WING W100-200 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS -
VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING / WING W100-200 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA,
IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING / WING W100-200 JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE
PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI ABIL/ DIAGRAMELE ELECTRICE ALE CONECTARIl WING W100-200 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND

CONTROLLER WING / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING W100-200 SISTEMA DI CONTROLLO - CONTROLLO PER MEZZODIUN
CONTROLLER WING A PARETE / ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING W100-200 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER - SCHALTPLANE /
SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING W100-200 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING

PL: Sterowanie pracq wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu

@LNPE

RU: YnpaeneHue paboToii BEHTUNSITOpa HE 3aBUCUT OT HACTPOEK TepMocTaTa
UA: YnpaBriHHs po60Tolo BEHTUNSTOPA He 3anexuTb Bif HacTpoloBaHb TepmocTaTta
EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings
HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty
LV: Ventilatora darba regulé$ana neatkarigi no termostata iestatfjumiem
EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltumata termostaadi seadistustest
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung

®

1

Q1 UV\
LN
1

F1 ?\
2

FR : Contrdle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

PL:
1. zasilanie 230V - 50Hz*

2. wylacznik gtéwny, bezpieczniki*

3. WING W100-200
4. sterownik nascienny WING
5. zawor z sitownikiem

CZ:

1. napajeni 230V, 50Hz*
2. hlavni vypinag, pojistky*
3. WING W100-200

4. nasténny ovlada¢ WING
5. ventil se servopohonem

RU:

1. HanpskeHue nuTanus 2308, 50 Mu*

2. rnaBHblit BbIKMKOYaTENb

o6opyaoBaHws, NpeAoxpaHuTenu™

3. WING W100-200
4. HacTeHHbI perynatop WING
5. KnanaH ¢ Np1BOAOM

RO:

1. alimentare 230V/50Hz

2. Comutator principal, sigurante
3. WING W100-200

4. Controller WING

5. Vana cu 2 cai cu servomotor

UA:

1. Hanpyra xwvBnenHs 2308, 50 My*

2. ronoBHWI BUMMKaY 06nagHaHHs,
3ano6iKHIKM*

3. WING W100-200

4. HacTiHHWit koHTponep WING

5. knana 3 NPUBOAOM

ITA:

1. alimentazione 230V - 50 Hz *
2. interruttore principale, fusibili *
3. WING W100-200

4. Controller WING a parete

5. Valvola con attuatore

PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu

RU:YnpaeneHue paboToii BEHTUNATOPa 3aBUCUT OT HAacCTpPoek TepMocTata

UA: YnpaBniHHs po6GoTol BEHTUNSTOPA 3anexuTb Bifl HACTPOKBaHb TepMocTaTta
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba reguléSana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat

©
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EN:

1. 230V - 50Hz* power supply

2. main switch, fuses*

3. WING W100-200

4. wall-mounted WING controller
5. valve with actuator

DE:

1. Stromversorgung 230 V / 50 Hz*

2. Hauptschalter, Sicherungen
3. WING W100-200

4. Wandregler WING

5. Ventil mit Stellmotor

@LNF’E

HU:

1. 230V - 50 Hz betap*

2. Fékapcsold és biztositékok
3. WING W100-200

4. Fali WING vezérlé

5. Szelep és mozgaté motor

FR:

1.alimentation 230V-50Hz*

2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING W100-200

4. contréleur mural WING

5. soupape avec actionneur

X0

L [N |PE|
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9.7. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING W100-200- STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING ORAZ CZUJNIKA
DRZWIOWEGO / ANEKTPUYECKUE CXEMbI NMOAKIFOYEHWUA CUCTEMbI YNPABIEHUA WING W100-200 - YITPABJIEHUE C UCTMOJIb30BAHUEM
HACTEHHOIO PErYNATOPA WING U OATYUKA OTKPbITUA OBEPW / ENEKTPUYHI CXEMU MIOKIKOYEHHA CUCTEMW YNPABITIHHA WING W100-

200 - YNPAB/IHHA 3 BUKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPONEPA WING TA JABAYA BIOKPUTTSA OBEPEW / ELECTRICAL DIAGRAMS OF
CONNECTION OF WING W100-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER AND A DOOR SENSOR

| ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING W100-200 FALI WING VEZERLOVEL ES AJTONYITAS ERZEKELOVEL | SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU
OVLADANI WING W100-200 - OVLADANI POMOCi NASTENNEHO REGULATORU WING A DVERNIHO CIDLA / WING W100-200 VALDYMO SISTEMOS
JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS - VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING IR DURY JUTIKL] / WING W100-200 VADIBAS SISTEMAS
SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING UN DURVJU SENSORU / WING W100-200
JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI JA UKSEANDURI ABIL / DIAGRAMELE
ELECTRICE DE CONECTARE A WING W100-200 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING S| SENZOR DE USA / SCHEMI ELETTRICI
DI COLLEGAMENTO DI WING E100 SISTEMA DI CONTROLLO — CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETE E UN SENSORE PORTA
| ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING W100-200 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER UND TURSENSOR - SCHALTPLANE / SCHEMAS
DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING W100-200 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING ET LE CAPTEUR DE PORTE

@LNPE

PL: Sterowanie pracg wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu

HU: FONTOS! Ajtonyitas érzékelével szabalyzott késziiléknél nem : :
ajanlott szelep beépitése, mert az ajté nyitasat és zarasat a szelep F1 % —
a rovid szabalyzasi id6 miatt nem tudja lekdvetni.

CZ: POZOR! Pi zapojeni dverniho €idla nedoporucujeme pouzivat ventil se servopohnem,
s ohledem na neefektivni praci ventilu spolupracujiciho s dvefnim cidlem.

LT: DEMESIO! Pajungiant dury jutiklj nepatartina naudoti voZtuva su reguliatoriumi dél
neefektyvaus voztuvo bendradarbiaujancio su dury jutikliu, darbo.

LV: SVARIGI! Durvju sensora uzstadi$anas gadijuma nav ieteicams lietot varstu ar piedzinu,
jo ar durvju sensoru saparota varsta darbiba ir neefektiva.

EE: TAHELEPANU! Ukseanduri paigaldamise korral ei soovitata kasutada kaituriga ventiili, @

RU: YnpasneHnue paboTtoi BEHTUNATOPa He 3aBUCUT OT HAacTpoek TepMocTarta
UA: YnpaBniHHa po60Toto BEHTUNATOPA He 3anexuTb Bif HacCTpoloBaHb TepMocTaTa @ @
EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings 1
HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol Q1J: \>\
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu. 2
. . . . O
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty
LV: Ventilatora darba regulésana neatkarigi no termostata iestatijumiem
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest v 112
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului F1 {}\
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni 2
del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR : Controle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat
PL: RU: UA: I
1. zasilanie 230V - 50Hz* 1. HanpsbkeHne nuTaHus 2308, 50 1. Hanpyra xwuBneHHs 230B, 50 My* |
2. wytacznik gtowny, bezpieczniki* ru* 2. rofoBHUIN BUMUKAY 0BNadHaHHs, —
3. WING W100-200 2. rnaBHbIii BbIKNloYaTenb 3anoBikHNKN*
4. sterownik nascienny WING obopynoeaHusi, npegoxpanutenu* 3. WING W100-200
5. czujnik drzwiowy 3. WING W100-200 4. HacTiHHWi koHTponep WING ]
« Un=230VAC 4. HacTeHHbIin perynsitop WING 5. paTuvK BiOKpUTTS ABEpen i X0
«In=min. 3A 5. paTumK OTKPLITUA ABepeit « Un=230VAC !
- obwéd NC - Un=230VAC e min A i LINPE [i1s[e[7]e]o]t0o]
< IP min. 44 « In=min. 3A +NC koo 3
* NC uens «IP min. 44 |
« 1P min. 44 1
|
Lo
EN: HU: Cz: LT: Lv:
1. 230_V - 5_0Hz powir supply 1. 2:.3,0\/ -50 Hz be?g’p" B 1. napa’jfeni 2,30\{’ 50!?&' 1. maltl_nln_-la_s _230\_/ - 50Hz 1,230 V - 50 Hz* energoapgade
2. main switch, fuses 2. Fékapcsold és biztositékok 2. hlavni vypinag, pojistky* 2. pagrindinis jungiklis, i alBd: i stz i
O 2. galvenais slédzis, drodinataji
j W”I\fG W1?0L;2§V?NG ol 3. WING W100-200 3. WING W100-200N 5 VSVT;%k\l/l\ﬂ 00.200 3 WING W100-200
- wall-mountex controfler 4. Fali WING vezérlg 4. nasténny ovladaé WING - - " i si d5
5. door sensor itonvitas érzekeld s 4. sieninis reguliatorius WING 4. pie sienas uzstadams regulators WING
5. Ajtényitas érzékelé 5. dverni ¢idlo 1S 1S 5. durvju sensors:
+ Un=230VAC + Un=230VAC + Un = 230VAC 5. dury jutiklis " Un230VAG
«In= min_ .3A « In= min. 3A «In=min. 3A + Un=230VAC . |nn:7min 3A
* NC circuit « NC aramkor « Obvod NC « In=min. 3A .NC Kéd'e
« 1P min. 44 « IP min. 44 « IP min. 44 + NC kontdras A
. «IP min. 44
< IP min. 44
EE: RO: ITA: DE: FR:
1,230V - 50 Hz* elektrivarustus 1. Alimentare ZC’?OV_/SUHZ_ 1. alimentazione 230V - 50 Hz * 1. Stromversorgung 230V /1 150 Hz* 1.a}|imentati0n ZC?U\I_—SOHZ" . N
2. pealiilit, kaitsmed* 2. Comutator principal, sigurante 2. interruttore principale, fusibili * 2. Hauptschalter, Sicherungen 2. interrupteur principal, fusibles’
3 WING W100.200 3. WING W100-200 3. WING W100-200N 3. WING W100-200 3. WING W100-200
4. seinale paigaldatav WING juhtsiisteem 4 Controller WING 4. Controller WING a parete 4. Wandregler WING 4. controleur mural WING
5. ukseandur: 5. Senzor de usa 5. sensore porta: 5. Tursensor 5. capteur de porte
—230VA - Un=230VAC « Un = 230V +Un =230 VAC - Un=230VAC
 Un=230VAC + In=min. 3A < 1n = min. 3A +In=min. 3A +In = min.3A
. h"‘(‘: gi‘:gm « NC circuit « circuito NC + NC-Kontakte + Circuit NC
N < IP min. 44 . i « IP min 44 «IP min. 44
« IP min. 44 ! IP min. 44 i i
PL:UWAGA! Przy podtaczeniu czujnika drzwiowego nie sugeruje sie stosowania zaworu @ L NPE
z sitownikiem ze wzgledu na nieefektywna prace zaworu wspétpracujacego z czujnikiem drzwiowym.
RU:BHUMAHWE! He pekomeHayeTCst Npy NOAKIIOYEHUN AAaTHMKa OTKPLITUS ABepeit
ncnonb3oBaTh knanaH ¢ NPUBOAOM B CBSA3W C ero HeaddekTnBHo paboToii B JaHHOM Cry4ae. @ ! @
UA: YBATA! He pekomeHayeTbCst NpU MiAKMIOYEHHI AaTyuKa BigKpPUTTS ABEpeit Q1J:Hv&\
BMKOPWUCTOBYBATM KranaH i3 NpUBOAOM Y 3B'i3Ky 3 M10ro HeeheKTUBHOK poBOTO B LIbOMY BUNazKYy. ? o
EN: IMPORTANT! In the case of installing a door sensor, it is not advised to use a valve with an
actuator, since the operation of a valve mated with a door sensor is ineffective. T s Tel7Ts
sest ventiili kaitamine koos ukseanduriga ei ole efektiivne.
RO: IMPORTANT! In cazul montarii unui senzor de usa, nu este indicata folosirea vanei X0
cu 2 cai cu servomotor, deoarece functionarea vanei simultan cu senzorul de usa este ineficienta. (LN 1]3[6]7]8]9]10
ITA: IMPORTANTE! Nel caso di installazione di un sensore porta, non si consiglia di utilizzare una
valvola con attuatore, poiché I'operazione di una valvola accoppiata con un sensore porta € inefficace. %
FR: ATTENTION ! Pour le raccordement du capteur de porte il est déconseillé de mettre en place une
soupape avec actionneur en raison d’un fonctionnement inefficace de la soupape fonctionnant en associat
le capteur de porte
PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty
RU:ynpaBngHme paboToit BEHTUNSITOpa 3aBUCHT OT HacTpoek Tepmocrara LV: Ventilatora darba regulé$ana atkariba no termostata iestatijumiem
UA: YnpasniHHs po60Tolo BEHTUIATOPA 3anexXuThb Bif HACTPOloBaHL TepmMocTata EE: Ventilaatori t66 juhtimine soltuvalt termostaadi seadistustest
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului
HU: A ventilator szabalyzasa fugg a termosztat beallitasatol ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu. 1 O DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung

FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat



9.8. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E100- STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / 9NEKTPUYECKUE
CXEMbI NOAKIMOYEHUA CUCTEMbI YNIPABJIEHWA WING E100 - YITPABITEHUE C UCMOJIb3OBAHWEM HACTEHHOTO PEINYNIATOPA WING /
ENEKTPUYHI CXEMU MIOKNIOYEHHA CUCTEMM YNPABIIHHA WING E100 - YTNIPABIIHHA 3 BAKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPOJIEPA WING
| ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION OF WING E100 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER
| ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING E100 FALI WING VEZERLOVEL / SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANi WING E100 — OVLADANi
POMOCI NASTENNEHO REGULATORU WING / WING E100 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS - VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN]
REGULIATORIY WING / WING E100 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU
REGULATORU WING / WING E100 JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI ABIL
| DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE A WING E100 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND UN CONTROLLER WING / SCHEMI ELETTRICI DI
COLLEGAMENTO DI WING E100 SISTEMA DI CONTROLLO — CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETRE / ANSCHLUSS DER

STEUERSCHALTUNG WING E100 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE
CONTROLE WING E100 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING

@ ~400V/3/50
L1123 N PE @
PL: Sterowanie pracq wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu -
RU: YnpaBneHue paboToin BEHTUNATOPa He 3aBUCUT OT HAacTpoeK TepMocTata

UA: YnpaBniHHa po60TOio BEHTUNATOPA He 3anexuTb Bif HacTpoloBaHb TepmocTaTta Q“J:H\/A1‘ !

EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings @ 2 Ve \2 “
HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty BN ]

LV: Ventilatora darba regulé$ana neatkarigi no termostata iestatijumiem F1 %

EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest

ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato |

DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung |

FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

X0

L1JL2[L3|N [N2PE] 112|3|6]7|8

PL: RU: UA: EN: HU:
1. zasilanie ~230V/1/50* 1. Hanpsbkenme nutaHns ~230B/1/50* 1. Hanpyra xuBneqHs ~230B/1/50 1. ~230V/1/50* power supply 1. ~230V/1/50 Hz betap*
2. wylacznik glowny, bezpieczniki* 2. [MaBHbIil BbiktovaTtens 2. ronoBHWUI BUMMKaY4 obnagHaHHs, 2. main switch, fuses* 2. Fékapcsolo és biztositékok
3. WING E100 06opyAoBaHWsl, NpefoXpaHuTeni” 3an06ixHUKN* 3. WING E100 3. WING E100
4. sterownik nascienny WING 3. WING E100 3. WING E100 4. wall-mounted WING controller 4. Fali WING vezérld
4. HacTeHHbIi perynatop WING 4. HacTiHHUI koHTponep WING
Cz: LT LV: EE: RO:
1. napajeni ~230V/1/50* ; ma"'.”'g.‘a.s ."239;{_’ 1/50° 1. ~230V/1/50* energoapgade 1. ~230V/1/50* elektrivarustus 1. alimentare 230V/50Hz
2. hlavni vypinag, pojistky* . pag”'."kl!“!f Jungiklis, 2. galvenais slédzis, drosinataji* 2. pealiliti, kaitsmed* 2. Comutator principal, sigurante
3. WING E100N saugiial 3. WING E100 3. WING E100 3. WING E100

3. WING E100

4. nasténny oviadad WING 4. sieninis reguliatorius WING

4. pie sienas uzstadams regulators WING 4. seinale paigaldatav WING juhtsiisteem 4. Controller WING

ITA: DE: FR:
1. alimentazione ~230V/1/50* 1. Stromversorgung 230 V/1/50 Hz*  1.alimentation ~ 230V/1/50*
2. interruttore principale, fusibili * 2. Hauptschalter, Sicherungen 2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING E100N 3. WING E100 3. WING E100
4. Controller WING a parete 4. Wandregler WING 4. controleur mural WING

@ ~400V/3/50
L1213 N PE @

ik
_— , AL o
PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu @ 2 \2
RU:YnpaeneHve paboToit BEHTUNSITOpa 3aBUCUT OT HACTPOEK TepmocTaTa
UA: YnpaBniHHsi po60TO0 BEHTUNATOPA 3anexuThb Bif HaCTpOlBaHb TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings d 12]3]415]6]7]8
HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol F1 5\%\%\2 I —
CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty - ]
LV: Ventilatora darba regulésana atkariba no termostata iestatijumiem |
EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest |
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului
ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhéngig von der Thermostaten-Einstellung @

X0
L1]L2][L3]N N2PE] 1]2[3]6]7]8
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9.9. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E100 - STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING ORAZ CZUJNIKA
DRZWIOWEGO / ANEKTPUYECKUE CXEMbI NOOKNOYEHUA CUCTEMBI YINPABINEHUA WING E100 -YTPABITIEHUE C UCIMONb30BAHUEM
HACTEHHOIO PEMYIIATOPA WING U OATYUKA OTKPbITA OBEPW | ENEKTPUYHI CXEMU NIOKNKOYEHHA CUCTEMU YMPABJIIHHA WING E100 -
YMPABJIHHA 3 BAKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPOJIEPA WING TA ABAYA BIOKPUTTA OBEPEW / ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION
OF WING E100 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER AND A DOOR SENSOR / ELEKTROMOS
KAPCSOLAS WING E100 FALI WING VEZERLOVEL ES AJTONYITAS ERZEKELOVEL | SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANI{ WING E100 -
OVLADANi POMOCi NASTENNEHO REGULATORU WING A DVERNIHO CIDLA / WING E100 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS
- VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING IR DURY JUTIKL] / WING E100 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS -
VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING UN DURVJU SENSORU / WING E100 JUHTSUSTEEMI HENDAMISEELEKTRISKEEM
- JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI JA UKSEANDURI ABIL / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING E100 SISTEMA DI
CONTROLLO - CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETE E UN SENSORE PORTA/ DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE
A WING E100 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING S| SENZOR DE USA / DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE A
PERDELEI DE AER WING E100 - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING SI SENZOR DE USA / ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING E100
- STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER UND TURSENSOR - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING
E100 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING ET LE CAPTEUR DE PORTE

@ ~400V/3/50
L1L2L3 N PE

©

PL: Sterowanie pracg wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu
RU: YnpaeneHue paboToii BEHTUNATOPA He 3aBUCWT OT HAaCTpoeKk TepMmocTaTa
UA: YnpaBniHHs po60Toto BEHTUNSTOPA He 3anexuTb Bif HacTpoBaHb TepmocTaTta
EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings
HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty
LV: Ventilatora darba reguléSana neatkarigi no termostata iestatfjumiem
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung.
FR: Contrdle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermost
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PL: RU: UA: EN: HU:

1. zasilanie ~230V/1/50* 1. Hanpsixeve nuTanus ~230B/1/50% 1. Hanpyra xvBeneHHs ~230B/1/50* 1. ~230V/1/50* power supply 1. 230V - 50 Hz betap*

2. wylacznik gtowny, bezpieczniki* 2. MaBHbIi BbikItOYaTeNb 2. TONoBHUI BUMUKaY obnagHaHHs, 2. main switch, fuses* 2. Fékapcsolod és biztositékok
3. WING E100 o6opyAoBaHMs, npesoxpaHuTeni* 3anoGixHUKL* 3. WING E100 3. WING E100

4. sterownik nascienny WING 3. WING E100 3. WING E100 4. wall-mounted WING controller 4. Fali WING vezérld

5. czujnik drzwiowy 4. HacTenHbii perynsitop WING 4. HacTiHHuin konTponep WING 5. door sensor 5. Ajtonyitas érzékeld

« Un=230VAC 5. jaTuMK OTKPLITUS ABepeit 5. paTuuK BiaKpUTTA ABEpPEN « Un=230VAC « Un=230VAC
« In=min. 3A + Un=230VAC « Un=230VAC « In= min. 3A « In=min. 3A
« obwod NC * In=min. 3A « In= min. 3A « NC circuit + NC dramkér
« IP min. 44 + NC uene + NC koo « IP min. 44 « IP min. 44
+ IP min. 44 « IP min. 44
z LT Lv: EE: RO:

1. alimentare 230V/50Hz
2. Comutator principal, sigurante
3. WING E100

1. maitinimas ~230V/1/50*
2. pagrindinis jungiklis,
saugikliai*

1. ~230V/1/50* elektrivarustus
2. pealiliti, kaitsmed*

1. napajeni ~230V/1/50*
2. hlavni vypinag, pojistky*

1. ~230V/1/50* energoapgade
2. galvenais slédzis, drosinataji*

3.WINGET100 3. WING E100 3. WING E100 3. WING E100 o 4. Controller WING
4. nasténny ovlada¢ WING . 4. pie sienas uzstadams regulators WING 4. seinale paigaldatav WING juhtsiisteem 5 senzor d
L 4. sieninis reguliatorius WING P ; X - senzor de usa
5. dvefni gidlo 5. sensore porta: 5. dury jutiklis 5. durvju sensors: « Un=230VAC
. Un_: 2.3OVAC «Un =230V « Un=230VAC . Un_=2;’>OVAC < Ihe min. 3A
* In=min. 3A «In = min. 3A « In=min. 3A * In=min. 3A « NC circuit
: ﬁ:b‘/?d TE « circuito NC « NC kontdras * NC kade - IP min. 44
- 17 min. « IP min. 44 «IP min. 44 « IP min. 44
ITA: DE: FR:
1. alimentazione ~230V/1/50 * 1. Stromversorgung 230 VV / 1/50 Hz*  1.alimentation ~ 230V/1/50*
2. interruttore principale, fusibili 2. Hauptschalter, Sicherungen* 2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING E100 3. WING E100 3. WING E100
4. Controller WING a parete 4. Wandregler WING 4. contréleur mural WING
5. ukseandur: 5. Tursensor 5. capteur de porte
* Un=230VAC +Un =230 VAC + Un=230VAC
+ In=min. 3A «In=min. 3A +In = min.3A
* NC cireuit « NC-Kontakte « Circuit NC
P min. 44 «IP min 44 «IP min. 44
@ ~400V/3/50
L1L2L3 N PE @
PL:Sterowanie praca wentylatora zaleznie od nastawy termostatu @
RU:YnpaeneHve paboToit BEHTUNATOpa 3aBUCUT OT HACTPOeK TepmocTaTa 01}‘ | 3,,,,‘, '
UA: YnpaeniHHsi po60TOl0 BEHTUNSATOPA 3anexuThb Bif HacTpoloBaHb TepMocTaTa @ " 2\z 2 ‘
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings o
HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol B
CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu. ' 1]2 1]2]3]4|5]6|7]8
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty F1 %2 s I —
LV: Ventilatora darba regulésana atkariba no termostata iestatijumiem
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltuvalt termostaadi seadistustest
RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului ]
ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung N
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat 1
X0
L1]L2[L3]N N2PE] 1]2[3[6]7]8
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9.10. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E100- STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / 9NEKTPUYECKUE

CXEMbI NOAKIMOYEHUA CUCTEMbI YNIPABJIEHWA WING E100 - YITPABITEHUE C UCMOJIb3OBAHWEM HACTEHHOTO PEINYNIATOPA WING /
ENEKTPUYHI CXEMU MIOKNIOYEHHA CUCTEMM YNPABIIHHA WING E100 - YTNIPABIIHHA 3 BAKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPOJIEPA WING

| ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION OF WING E100 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER

| ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING E100 FALI WING VEZERLOVEL / SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANi WING E100 — OVLADANi
POMOCI NASTENNEHO REGULATORU WING / WING E100 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS - VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN]
REGULIATORIY WING / WING E100 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU
REGULATORU WING / WING E100 JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI ABIL
| DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE A WING E100 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING / SCHEMI ELETTRICI DI
COLLEGAMENTO DI WING E100 SISTEMA DI CONTROLLO — CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETRE / ANSCHLUSS DER
STEUERSCHALTUNG WING E100 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE

CONTROLE WING E100 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING

©

PL: Sterowanie pracg wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu
RU: YnpasneHue paboTtoit BEHTUNATOpa He 3aBUCUT OT HacTpoek TepMocTata
UA: YnpaBniHHa po6GoToto BEHTUNATOPA He 3aMnexuThb Bif HacCTpolBaHb TepmMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings
HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty
LV: Ventilatora darba regulésana neatkarigi no termostata iestatljumiem
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

PL:
1. zasilanie ~230V/1/50*

2. wytacznik gtdwny, bezpieczniki*

3. WING E100
4. sterownik nascienny DX

Cz:

1. napajeni ~230V/1/50*
2. hlavni vypinag, pojistky*
3. WING E100N

4. nasténny ovlada¢ DX

ITA:

1. alimentazione ~230V/1/50*

2. interruttore principale, fusibili *
3. WING E100N

4. Controller DX a parete

RU:

1. HanpskeHue nutaHus ~230B/1/50*

2. rnaBHbIN BbIKMOYaTENb
obopyaoBaHus, npeaoxpanuTenu*
3. WING E100

4. HacTeHHbIN perynaTop DX

LT:

1. maitinimas ~230V/1/50*

2. pagrindinis jungiklis,
saugikliai*

3. WING E100

4. sieninis reguliatorius DX

DE:

1. Stromversorgung 230 V / 1/ 50 Hz*

2. Hauptschalter, Sicherungen
3. WING E100
4. Wandregler WING

UA:

1. Hanpyra xwvBneHHs ~230B/1/50*

2. TONOBHUIM BUMUKaY oBnagHaHHs,
3an06iKHNKN*

3. WING E100

4. HacTiHHWiA KoHTponep DX

LV:

1. ~230V/1/50* energoapgade
2. galvenais slédzis, drosinataji*
3. WING E100

4. pie sienas uzstadams regulators DX

FR:

1.alimentation ~ 230V/1/50*

2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING E100

4. contréleur mural DX

~230V/1/50

EN:

1. ~230V/1/50* power supply
2. main switch, fuses*

3. WING E100

4. wall-mounted DX controller

EE:

1. ~230V/1/50* elektrivarustus

2. pealliliti, kaitsmed*

3. WING E100

4. seinale paigaldatav DX juhtsiisteem

~230V/1/50

O

PL:Sterowanie praca wentylatora zaleznie od nastawy termostatu

RU:YnpaBneHve paboToi BEHTUIATOPA 3aBUCUT OT HAaCTPOEK TepMocTaTta

UA: YnpaBniHHs po60TOl0 BeHTUNSTOpa 3anexuTb Bif HACTPOIOBaHbL TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba regulé$ana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t606 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung.
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat
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HU:

1. ~230V/1/50 Hz betap*

2. Fékapcsold és biztositékok
3. WING E100

4. Fali DX vezeérlé

RO:

1. alimentare 230V/50Hz

2. Comutator principal, sigurante
3. WING E100

4. Controller WING




WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9.11. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E100 - STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING ORAZ CZUJNIKA
DRZWIOWEGO / ANEKTPUYECKUE CXEMbI MOOKIOYEHWUA CUCTEMbI YNPABIEHUA WING E100 -YMPABIIEHWE C UCTOJIb3OBAHUEM
HACTEHHOIO PEMYIIATOPA WING U OATYUKA OTKPbITA OBEPW | ENEKTPUYHI CXEMU NIOKNKOYEHHA CUCTEMU YMPABJIIHHA WING E100 -
YNPABIIHHA 3 BUKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPONEPA WING TA ABAYA BIOKPUTTA ABEPEWN / ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION
OF WING E100 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER AND A DOOR SENSOR / ELEKTROMOS
KAPCSOLAS WING E100 FALI WING VEZERLOVEL ES AJTONYITAS ERZEKELOVEL | SCHEMATA PRIPOJENI SYSTEMU OVLADANI WING E100 -
OVLADANI POMOCi NASTENNEHO REGULATORU WING A DVERNIHO CIDLA / WING E100 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS
- VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING IR DURY JUTIKL] / WING E100 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS -
VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING UN DURVJU SENSORU / WING E100 JUHTSUSTEEMI HENDAMISEELEKTRISKEEM
- JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI JA UKSEANDURI ABIL / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING E100 SISTEMA
DI CONTROLLO - CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETE E UN SENSORE PORTA / DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE
AWING E100 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING S| SENZOR DE USA / DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE A
PERDELEI DE AER WING E100 - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING SI SENZOR DE USA / ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING E100
- STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER UND TURSENSOR - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING
E100 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING ET LE CAPTEUR DE PORTE

@ ~230V/1/50
L NPE

F————— I N

PL: Sterowanie pracg wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu | m}g N\ '

RU: Ynpaenexue paboToii BEHTUNATOPa He 3aBUCWT OT HAaCTpoeKk TepMmocTaTta @ 2

UA: YnpaBniHHa po60Tolo BEHTUNSTOpPa He 3anexuTb Bif HacTpolBaHb TepmocTaTta !

EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings }

HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol }
LA
I

CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty
LV: Ventilatora darba regulésana neatkarigi no termostata iestatfjumiem L
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung.
FR: Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermost

%o
|
|
|
|
|
|
- - __
PL: RU: UA: EN: HU:
1. zasilanie ~230V/1/50* 1. HanpsixeHve nuTanus ~230B/1/50% 1. Hanpyra xuvBeneHHs ~230B/1/50* 1. ~230V/1/50* power supply 1. 230V - 50 Hz betap*
2. wylacznik gtowny, bezpieczniki* 2. MaBHbIi BbikItoYaTen 2. ToNoBHUI BUMUKaY obnagHaHHs, 2. main switch, fuses* 2. Fékapcsolod és biztositékok
3. WING E100 060opyAoBaHWs, NpejoxpaHuTen* 3ano6ixHMKN* 3. WING E100 3. WING E100
4. sterownik nascienny WING 3. WING E100 3. WING E100 4. wall-mounted WING controller 4. Fali WING vezérid
5. czujnik drzwiowy 4. HacTenHbIi perynsitop WING 4. HacTiHHWIA koHTponep WING 5. door sensor 5. Ajtonyitas érzékeld
« Un=230VAC 5. jaTuMK OTKPLITUS ABEpeit 5. paTuuK BiAKPUTTA ABEPEN « Un=230VAC « Un=230VAC
* In=min. 3A « Un=230VAC « Un=230VAC * In=min. 3A * In=min. 3A
« obwdd NC * In=min. 3A « In= min. 3A « NC circuit + NC aramkér
«IP min. 44 * NC uenb « NC kono « IP min. 44 « IP min. 44
« IP min. 44 «IP min. 44
Cz: LT: LV: EE: RO:
fene ~ * 1. alimentare 230V/50Hz
1. napajent ~230V/1/50" 1. maitinimas ~230V/1/50 1. ~230V/1/50" energoapgade 1. ~230V/1/50" elektrivarustus 2. Gomutator principal, sigurants
2. hlavni Ak moiiatky* 2. pagrindinis jungiklis i alad—i Sin A Al o * - Lomutator principal, sigurante
. hlavni vypinag, pojistky ikliai* . 2. galvenais slédzis, drosinataji 2. pealliliti, kaitsmed 3. WING E100
3. WING E100 3 ING £100 3. WING E100 3. WING E100 4. Controller WING
4. nasténny ovlada¢ WING i P 4. pie sienas uzstadams regulators WING 4. seinale paigaldatav WING juhtsiisteem 5 senzor de usa
L 4. sieninis reguliatorius WING P : N - us
5. dverni ¢idlo 5. sensore porta: 5. dury jutiklis 5. durvju sensors: « Un=230VAC
. Un_: 2.3OVAC «Un =230V « Un=230VAC . Ur1=2;’>OVAC < Ihe min. 3A
+ In = min. 3A «In=min. 3A «In=min. 3A * In=min. 3A « NC circuit
+ Obvod NC « circuito NC « NC kontaras * NC kede «IP min. 44
P min. 44 < IP min. 44 «IP min. 44 < IP min. 44
ITA: DE: FR:
1. alimentazione ~230V/1/50* 1. Stromversorgung 230 V /1 /50 Hz*  1.alimentation ~ 230V/1/50*
2. interruttore principale, fusibili 2. Hauptschalter, Sicherungen* 2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING E100 3. WING E100 3. WING E100
4. Controller WING a parete 4. Wandregler WING 4. contrdleur mural WING
5. ukseandur: 5. Tiirsensor 5. capteur de porte
* Un=230VAC «Un = 230 VAC « Un=230VAC
+ In=min. 3A +In=min. 3A «In =min.3A
*NC c_lrcult « NC-Kontakte « Circuit NC
« IP min. 44 «IP min 44 «IP min. 44 @ ~230V/1/50
L

PL:Sterowanie praca wentylatora zaleznie od nastawy termostatu

RU:YnpaeneHve paboToit BEHTUNATOPa 3aBUCUT OT HACTPOeK TepmocTaTa

UA: YnpaeniHHsi po60TOl0 BEHTUNSATOPA 3anexuThb Bif HacTpoloBaHb TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba regulésana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhéngig von der Thermostaten-Einstellung
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat
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9.12. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E150-200- STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING /
ANEKTPUYECKMUE CXEMbI NOAKIIOYEHUA CUCTEMbI YNPABITEHUA WING E150-200 - YNIPABITEHUE C UCMONb30BAHUEM HACTEHHOIO
PEFYNATOPA WING / ENEKTPUYHI CXEMW NIAKNIOYEHHA CUCTEMU YNPABIIHHA WING E150-200 - YIPABIIHHA 3 BUKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO
KOHTPOJIEPA WING / ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION OF WING E150-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED
WING CONTROLLER / ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING E150-200 FALI WING VEZERLGOVEL / SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANI WING
E150-200 — OVLADANI POMOCi NASTENNEHO REGULATORU WING / WING E150-200 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS -
VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING / WING E150-200 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA,
IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING / WING E150-200 JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE
PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI ABIL / DIAGRAMELE ELECTRICE DE CONECTARE A WING E150-200 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND
CONTROLLER WING / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING E150-200 SISTEMA DI CONTROLLO - CONTROLLO PER MEZZO DI UN
CONTROLLER WING A PARETRE / ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING E150-200 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER - SCHALTPLANE
| SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING E150-200 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING

@ ~400V/3/50
L1123 N PE @

\
Pk
HU: A ventilator szabalyzasa fiiggetlen a termosztat beallitasatol @ a Kr"vA’;"é . “
CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu.
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty —
LV: Ventilatora darba regulésana neatkarigi no termostata iestatfjumiem L L 1]2 slel7]s
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest F1 }\3\%\ [}
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului PPy
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni
del termostato —
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung. [
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat [
X0 X1
L1|L2|L3|N PE| 112(3|6|7|8

PL: RU: UA: EN: HU:
1. zasilanie ~400V/3/50* 1. Hanpsxerue nutanms ~400B/3/50% 1. Hanpyra xvBneuHs ~400B/3/50* 1. ~400V/3/50* power supply 1. ~400V/3/50 Hz betap*
2. wytacznik gtéwny, bezpieczniki* 2. INaBHbIA BbIKMioYaTess 2. roNoBHWI BUMUKaY obnagHaHHs, 2. main switch, fuses* 2. Fékapcsolo és biztositékok
3. WING E150-200 06opyAoBaHusl, NpesoxpaHuTen* 3ano6iXHUKL® 3. WING E150-200 3. WING E150-200
4. sterownik nascienny DX 3. WING E150-200 3. WING E150-200 4. wall-mounted DX controller 4. Fali DX vezérlé
4. HacTeHHbIi perynaTop DX 4. HacTiHHWI koHTponep DX
Cz: LT: Lv: EE: RO:
1. napéjeni ~400V/3/50* 1. maitinimas ~400V/3/50 1. ~400V/3/50* energoapgade 1. ~400V/3/50* elektrivarustus 1. alimentare 400V/3/50Hz
2. hlavni vypinag, pojistky* 2 Pag"?ﬂ!"!f lungiklis, 2. galvenais slédzis, drosinataji* 2. pealillii, kaitsmed* 2. Comutator principal, sigurante
3. WING E150-200N saugikial 3. WING E150-200 3. WING E150-200 3. WING E150-200

3. WING E150-200

4. nasténny ovladac DX 4. sieninis reguliatorius DX

4. pie sienas uzstadams regulators DX 4. seinale paigaldatav DX juhtsiisteem 4. Controller WING

ITA: DE: FR:

1. alimentazione ~400V/3/50 * 1. Stromversorgung 400 V /3 /50 Hz*  1.alimentation ~ 400V/3/50*

2. interruttore principale, fusibili * 8. Hauptschalter, Sicherungen 2. interrupteur principal, fusibles*

3. WING E150-200N 9. WING E150-200 3. WING E150-200

4. Controller DX a parete 10. Wandregler DX 4. controleur mural DX

@ ~400V/3/50
L1123 N PE @
. . . il h

PL:Sterowanie praca wer}tylatora zaleznie od nastawy termostatu a 1}},} AN
RU:YnpaBneHve paboToi BEHTUIATOPA 3aBUCUT OT HAaCTPOEK TepMocTaTa @ 2\ \2 ‘

UA: YnpasniHHs po60TOl0 BEeHTUNSTOpa 3anexuTb Bif HACTPOIOBaHL TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol <
CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu. F1 W I —
LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty T
LV: Ventilatora darba reguléSana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t60 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung.
FR: Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat @

~
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X0 X1

L1L2L3NEE 1]2]3]6]|7]|8
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9.13. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING E150-200 - STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING ORAZ CZUJNIKA
DRZWIOWEGO / ANEKTPUYECKUE CXEMbI NOAKITKOYEHUA CUCTEMbI YIPABNEHUA WING E150-200 -YIPABNEHUE C UCIMONb30OBAHUEM
HACTEHHOIO PEFYNIATOPA WING U OATYUKA OTKPbITUA OBEPW / ENEKTPUYHI CXEMU NIOKNKOYEHHA CUCTEMW YNPABJIIHHA WING E150-
200 - YNPABINIHHA 3 BAKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPOIEPA WING TA IABAYA BIOKPUTTA OBEPEW / ELECTRICAL DIAGRAMS OF
CONNECTION OF WING E150-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER AND A DOOR SENSOR
| ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING E150-200 FALI WING VEZERLOVEL ES AJTONYITAS ERZEKELOVEL | SCHEMATA PRIPOJENI SYSTEMU
OVLADANI WING E150-200 — OVLADANI POMOCI NASTENNEHO REGULATORU WING A DVERNIHO CIDLA / WING E150-200 VALDYMO SISTEMOS
JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS - VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIU WING IR DURY JUTIKL] / WING E150-200 VADIBAS SISTEMAS
SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING UN DURVJU SENSORU / WING E150-
200 JUHTSUSTEEMI HENDAMISEELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI JA UKSEANDURI ABIL / SCHEMI
ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING E150-200 SISTEMA DI CONTROLLO - CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETE E UN
SENSORE PORTA / RO: CONTROLAREA FUNCTIONARII VENTILATORULUI DEPENDENT DE SETARILE TERMOSTATULUI / DIAGRAMELE ELECTRICE
DE CONECTARE A PERDELELOR DE AER WING E150-200 - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING SI SENZOR DE USA / ANSCHLUSS DER
STEUERSCHALTUNG WING E150-200 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER UND TURSENSOR - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT
DU SYSTEME DE CONTROLE WING E150-200 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING ET LE CAPTEUR DE PORTE

@ ~400V/3/50
L2 L‘B N PE @
, ® |
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PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu

RU:YnpaeneHne paboToii BEHTUNSATOpPa 3aBUCUT OT HAaCTPOeK TepmocTaTa

UA: YnpaBniHHs poboTOo BeHTUNSITOpa 3anexuTb Bif HACTPOKBaHL TepMocTaTa

EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba reguléSana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR: Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

®
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PL: RU:

1. zasilanie ~400V/3/50*
2. wylacznik gtéwny, bezpieczniki*

UA:

1. Hanpyra xuBneHHs ~400B/3/50*
2. ronoBHWI BUMUKaY obnagHaHHs,

EN:

1. ~400V/3/50* power supply
2. main switch, fuses*

HU:

1. ~400V/3/50 Hz betap*
2. Fékapcsold és biztositékok

1. HanpskeHue nutaHusi ~400B/3/50*
2. rnaBHbI BbIKOYaTENb

3. WING E150-200

oBopyaoBaHwWs, NpeaoxpaHuTenu™

3ano6ixHMKK*

3. WING E150-200

4. sterownik nascienny DX
4. HacTeHHbIN perynsaTop DX

5. czujnik drzwiowy

3. WING E150-200
4. HacTiHHWMIA KoHTponep DX

- Un=230VAC 5. paTumMK OTKpLITUS ABEpeit 5. paTuvK BiKpUTTS ABEpeit
« In= min. 3A + Un=230VAC « Un=230VAC
« obwéd NC * In=min. 3A « In= min. 3A
« IP min. 44 « NC uens + NC koo
« IP min. 44 « IP min. 44
CzZ: LT LV:

1. maitinimas ~400V/3/50*

2. pagrindinis jungiklis,
saugikliai*

3. WING E150-200

4. sieninis reguliatorius DX

1. napajeni ~400V/3/50*
2. hlavni vypinag, pojistky*
3. WING E150-200

4. nasténny ovlada¢ DX

1. ~400V/3/50* energoapgade

2. galvenais slédzis, drosinataji*

3. WING E150-200

4. pie sienas uzstadams regulators DX

5. dvefni ¢idlo 5. dury jutiklis
5. sensore porta:
+ Un = 230VAC + Un = 230V + Un=230VAC
+ In = min. 3A «In = min. 3A « In=min. 3A
* Obvod NC - circuito NC * NC kontaras
« IP min. 44 « IP min. 44 < IP min. 44
ITA: DE: FR:

1. alimentazione ~400V/3/50 *

2. interruttore principale, fusibili *
3. WING E150-200

4. Controller DX a parete

5. ukseandur:

1. Stromversorgung 400 V / 3 / 50 Hz*
2. Hauptschalter, Sicherungen*

3. WING E150-200

4. Wandregler DX

5. Tlrsensor

1.alimentation ~ 400V/3/50*

2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING E150-200

4. contréleur mural WING

5. capteur de porte

* Un=230VAC »Un =230 VAC * Un=230VAC
« In=min. 3A «In=min. 3A *In=min.3A
« NC circuit « NC-Kontakte « Circuit NC
« IP min. 44 «IP min 44 «IP min. 44

3. WING E150-200
4. wall-mounted DX controller
5. door sensor

* Un=230VAC

« In=min. 3A

« NC circuit

« IP min. 44

EE:

1. ~400V/3/50* elektrivarustus
2. pealiiliti, kaitsmed*
3. WING E150-200

4. seinale paigaldatav DX juhtsiisteem

5. durvju sensors:
+ Un=230VAC
* In=min. 3A
+ NC kéde
< IP min. 44

~400V/3/50

@ L1L2L3 N PE

PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu
RU:YnpaeneHve paboToii BEHTUNATOPa 3aBUCUT OT HAaCTPOeK TepmocTaTa

UA: YnpaBniHHs poboTol BEHTUNSITOpa 3anexuTb Bif HACTPOKBaHL TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

atfh

AN

3. WING E150-200

4. Fali DX vezérld
5. Ajtonyitas érzékeld

* Un=230VAC
* In=min. 3A
* NC aramkér
« IP min. 44

RO:

1. alimentare 400V/3/50Hz
2. Comutator principal, sigurante
3. WING E100
4. Controller WING
5. senzor de usa
+ Un=230VAC
* In=min. 3A
« NC circuit
1P min. 44

|
| |
{[1]2]3]4]5 6] 78]

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba reguléSana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung

i

®

FR: Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat
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9.14. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING C100-200- STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / SMEKTPUYECKME
CXEMbI NOAKMIOYEHWUS CUCTEMbI YNIPABIIEHUS WING C100-200 - YIPABNEHWE C UCTONb30BAHMEM HACTEHHOTO PETYNISITOPA WING /
ENEKTPYUYHI CXEMM MIGKIKOYEHHS CUCTEMM YTIPABIIHHS WING C100-200 - YIIPABJIIHHS 3 BUKOPUCTAHHSIM HACTIHHOTO KOHTPOMEPA WING
| ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION OF WING C100-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER
| ELEKTROMOS KAPCSOLAS - WING C100-200 FALI WING VEZERLOVEL / SCHEMATA PRIPOJENi SYSTEMU OVLADANi WING C100-200 - OVLADANi
POMOCI NASTENNEHO REGULATORU WING / WING C100-200 ] ]
VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS - VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING / WING C100-200 VADIBAS SISTEMAS
SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING / WING C100-200 JUHTSUSTEEMI
UHENDAMISE ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI ABIL / DIAGRAMELE ELECTRICE ALE CONECTARII
WING C100-200 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING C100-200 SISTEMA
DI CONTROLLO — CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETRE / ANSCHLUSS DER STEUERSCHALTUNG WING C100-200

- STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER - SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE WING C100-200 -
CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING
@ L N PE

PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu @
RU:YnpaeneHue paboToii BEHTUNATOpa 3aBUCUT OT HAaCTPOeK TepMocTaTa

UA: YnpaeniHHsi po60TOt0 BEHTUNATOPA 3anexuThb Bif HacTpoloBaHb TepMocTaTa

EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba reguléSana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato

DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung

FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

1]12]3|4|5]6]7]|8
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PL: RU:
1. zasilanie 230V - 50Hz* 1. HanpshkeHne NuTaHus 230B, 50 My*
2. wylacznik gtowny, bezpieczniki* 2. IMaBHbIl BbIkNo4aTens
3. WING E100-200N 06opyfi0BaHUsl, NpejoxpaHnTen”
4. sterownik nascienny DX 3. WING E100-200N

4. HacTeHHbI perynaTop DX

UA:

1. Hanpyra xuBneHHs 230B, 50 My*
2. ronoBHWUI BUMUKaY obnagHaHHs,

3ano6ixH1KN*
3. WING E100-200N

EN:

1. 230V - 50Hz* power supply
2. main switch, fuses*

3. WING E100-200N

4. wall-mounted DX controller

HU:

1. 230V - 50 Hz betap*

2. Fékapcsolo és biztositékok
3. WING E100-200

4. Fali DX vezérlé

4. HacTiHHWIA KoHTponep DX

Cz: EE: RO:

1. napajeni 230V, 50Hz* 1.230V - 50 Hz* elektrivarustus 1. alimentare 230V/50Hz

2. hlavni vypinag, pojistky* 2. pealliliti, kaitsmed* 2. Comutator principal, sigurante
3. WING E100-200N 3. WING E100-200 3. WING C100-200

4. nasténny ovlada¢ DX 4. seinale paigaldatav DX juhtsiisteem 4. Controller WING

ITA: DE: FR:

1. alimentazione 230V - 50 Hz * 1. Stromversorgung 230 V / 50 Hz* 1.alimentation 230V - 50Hz*
2. interruttore principale, fusibili * 2. Hauptschalter, Sicherungen
3. WING E100-200N 3. WING E100-200N

4. Controller DX a parete 4. Wandregler DX

3. WING E100-200
4. contréleur mural DX

PL:Sterowanie praca wentylatora zaleznie od nastawy termostatu

RU:YnpaeneHve paboToi BEHTUNATOpa 3aBUCUT OT HAaCTPOeK TepMocTaTa

UA: YnpaeniHHsi po60TOl0 BEHTUNSATOPA 3anexuThb Bif HacTpoloBaHb TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba regulésana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t66 juhtimine sdltuvalt termostaadi seadistustest

RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului

ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR: Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat

17

2. interrupteur principal, fusibles*

LT:

1. maitinimas 230V — 50Hz*

2. pagrindinis jungiklis,
saugikliai*

3. WING E100-200

4. sieninis reguliatorius DX

@LNPE

LV:

1.230 V - 50 Hz* energoapgade

2. galvenais slédzis, drosinataji*

3. WING E100-200

4. pie sienas uzstadams regulators DX

oA,
F1 ?\2

1]12|3[4|5]|6]7|8

L\_l

X0

L [N |PE]

[T ]7Te] ®




WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9.15. SCHEMATY PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA WING C100-200 - STEROWANIE ZA POMOCA STEROWNIKA NASCIENNEGO WING ORAZ CZUJNIKA
DRZWIOWEGO / ANEKTPUYECKUE CXEMbI MOAKIOYEHWUA CUCTEMbI YNPABITEHUA WING C100-200 - YIIPABJIEHWUE C UCTOJIb3OBAHUEM
HACTEHHOIO PErYNIATOPA WING U OATHUKA OTKPbITUA OBEPW / ENEKTPUYHI CXEMU NIOKIKOYEHHA CUCTEMW YNPABIIHHA WING C100-200 -
YNPABJIHHA 3 BUKOPUCTAHHAM HACTIHHOIO KOHTPOMNEPA WING TA ABAYA BIOKPUTTA OBEPEWN / ELECTRICAL DIAGRAMS OF CONNECTION
OF WING C100-200 CONTROL SYSTEM - CONTROL WITH USING A WALL-MOUNTED WING CONTROLLER AND A DOOR SENSOR / ELEKTROMOS
KAPCSOLAS WING C100-200 FALI WING VEZERLOVEL ES AJTONYITAS ERZEKELGVEL / SCHEMATA PRIPOJENI SYSTEMU OVLADANI WING C100-200
- OVLADANI POMOCi NASTENNEHO REGULATORU WING A DVERNIHO CIDLA / WING C100-200 VALDYMO SISTEMOS JUNGIMO ELEKTROS SCHEMOS
- VALDYMAS NAUDOJANT SIENIN] REGULIATORIY WING IR DURY JUTIKL] / WING C100-200 VADIBAS SISTEMAS SAVIENOJUMA ELEKTRISKAS
SHEMAS - VADIBA, IZMANTOJOT PIE SIENAS UZSTADITU REGULATORU WING UN DURVJU SENSORU / WING C100-200 JUHTSUSTEEMI UHENDAMISE
ELEKTRISKEEM - JUHTIMINE SEINALE PAIGALDATUD WING JUHTSUSTEEMI JA UKSEANDURI ABIL / DIAGRAMELE ELECTRICE ALE CONECTARII
WING C100-200 AUTOMATIZARE - CONTROL FOLOSIND CONTROLLER WING SI SENZOR DE USA / SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO DI WING
C100-200 SISTEMA DI CONTROLLO — CONTROLLO PER MEZZO DI UN CONTROLLER WING A PARETE E UN SENSORE PORTA / ANSCHLUSS DER
STEUERSCHALTUNG WING C100-200 - STEUERUNG UBER WING-WANDREGLER UND TURSENSOR — SCHALTPLANE / SCHEMAS DE RACCORDEMENT
DU SYSTEME DE CONTROLE WING C100-200 - CONTROLE PAR LE CONTROLEUR MURAL WING ET LE CAPTEUR DE PORTE

PL: Sterowanie pracg wentylatora niezaleznie od nastawy termostatu @ L N PE

RU: YnpaBneHue paboToi BeHTUNSTOpa He 3aBUCUT OT HAcTPOeK TepMocTaTa

UA: ¥YnpaBniHHsi pob0oTO BEHTUNSITOPa He 3anexuTb BiA HAaCTPOIOBaHb TepMocTaTa

EN: Controlling the work of the fan irrespective of the thermostat settings @ @

HU: A ventilator szabalyzasa fliggetlen a termosztat beallitasatol d

CZ: Ovladani prace ventilatoru nezavisle na nastaveni termostatu. 01}\ wv\

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas nepriklausomai nuo termostato nuostaty i o ;
112

LV: Ventilatora darba regulésana neatkarigi no termostata iestatijumiem
EE: Ventilaatori t66 juhtimine séltumata termostaadi seadistustest
RO: Controlarea functionarii ventilatorului independent de setarile termostatului 11213]415]61718
ITA: Controllare il funzionamento della ventola a prescindere dalle impostazioni F1 ?\ [

del termostato
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs unabhangig von der Thermostaten-Einstellung
FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur indépendamment du réglage du thermostat

®
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L |N |PE| 116]7]8
PL: RU: UA: EN: HU:

1. zasilanie 230V - 50Hz*

2. wylacznik gtéwny, bezpieczniki*

1. HanpsbkeHune nutauus 2308, 50

1. Hanpyra xuBneHHs 230B, 50 My* 1. 230V - 50Hz* power supply
2. ronoBHWI BUMUKaY obnagHaHHS, 2. main switch, fuses*

1. 230V - 50 Hz betap*
2. Fékapcsold és biztositékok

3. WING C100-200 2. rnaBHbIN BbIKMoYaTeNb 3anoBixHUKN* 3. WING C100-200 3. WING C100-200
4. sterownik nascienny DX obopyaosanus, npegoxpanutenv® 3. WING C100-200 4. wall-mounted DX controller 4. Fali DX vezeérld
5. czujnik drzwiowy 3. WING C100-200 4. HacTiHHWIA KoHTponep DX 5. door sensor 5. Ajtonyitas érzékeld
+ Un=230VAC 4. HacTeHHbIn perynsTop DX 5. paTuuK BiAKpUTTS ABEpeil « Un=230VAC « Un=230VAC
« In= min. 3A 5. AaTuMK OTKPbITUS ABEpeit + Un=230VAC « In=min. 3A « In=min. 3A
+ obwdd NC * Un=230VAC «In=min. 3A « NC circuit + NC aramkér
« IP min. 44 * In=min. 3A « NC kono « IP min. 44 * IP min. 44
* NC uens «IP min. 44
< IP min. 44
cz ITA: LT: Lv: EE:
1. napéjeni 230V, 50Hz* 1. alimentazione 230V - 50 Hz * 1. maitinimas 230V - 50Hz* 1.230 V - 50 Hz* energoapgade 1.230 V - 50 Hz* elektrivarustus
2. hlavni vypinac, pojistky* 2. interruttore principale, fusibili * 2 pagnr)d_ln!f lungiklis, 2. galvenais slédzis, drosinataji* 2. pealiliti, kaitsmed*
3. WING C100-200 3. WING C100-200 3 vs\/Trtl%kgloo-zoo 3. WING C100-200 3. WING C100-200
4. nasténny ovlada¢ DX 4. Controller DX a parete 4. sieninis requliatorius DX 4. pie sienas uzstadams regulators DX 4. seinale paigaldatav DX juhtsiisteem
o . guliatorius "
5. dverni ¢idlo 5. sensore porta: 5. dury jutiklis 5. durvju sensors: 5. ukseandur:
+Un = 230VAC «Un =230V
«In = min. 3A «In = min. 3A « Un=230VAC - Un=230VAC + Un=230VAC
« Obvod NC « circuito NC * In=min. 3A * In=min. 3A * In=min. 3A
«IP min. 44 «IP min. 44 + NC kontiras * NC kéde + NC circuit
< IP min. 44 « IP min. 44 < IP min. 44
RO: DE: FR:
1. alimentare 230V/50Hz 1. Stromversorgung 230 V / 50 Hz* 1.alimentation 230V -50Hz*
2. Comutator principal, sigurante 2. Hauptschalter, Sicherungen* 2. interrupteur principal, fusibles*
3. WING C100-200 3. WING C100-200 3. WING C100-200
4. Controller WING 4. Wandregler DX 4. contréleur mural DX
5. senzor de usa 5. Tlrsensor 5. capteur de porte
» Un=230VAC +Un =230 VAC + Un=230VAC -
- In= min. 3A “In=min. 3A - In=min.3A @ L N PE
* NC circuit * NC-Kontakte « Circuit NC

« IP min. 44 * IP min 44 * IP min. 44 @

112 1]2[3(4|5]|6]7]8
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PL:Sterowanie pracg wentylatora zaleznie od nastawy termostatu F &\;
RU:YnpaBneHue paboToit BeHTUNSTOpa 3aBUCUT OT HAcTPOek TepMocTaTa

UA: YnpaBniHHa po60Toto BEHTUNATOpa 3anexuThb Bifj HaCTpoloBaHb TepMocTaTa
EN: Controlling the work of the fan depend on the thermostat settings

HU: A ventilator szabalyzasa fligg a termosztat beallitasatol

CZ: Ovladani prace ventilatoru v zavislosti na nastaveni termostatu.

LT: Ventiliatoriaus darbo valdymas p-riklausomai nuo termostato nuostaty

LV: Ventilatora darba regulé$ana atkariba no termostata iestatijumiem

EE: Ventilaatori t60 juhtimine soltuvalt termostaadi seadistustest @
RO: Controlarea functionarii ventilatorului dependent de setarile termostatului
ITA: Controllare il lavoro del ventilatore dipendente dalle impostazioni del termostato X0
DE: Steuerung des Ventilator-Betriebs abhangig von der Thermostaten-Einstellung L [N |PE| 1]6]7]8

FR : Contréle du fonctionnement du ventilateur en fonction du réglage du thermostat gg g




9.16. PODLACZENIE KILKU KURTYN WODNYCH WING W100-200 DO JEDNEGO STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / MOAKIMIOYEHWE HECKOMNbKUX
BOAAHbIX 3ABEC WING W100-200 K OOHOMY HACTEHHOMY BJTOKY YMPABJIEHUA WING / MIAKNOYEHHA KINbKOX BOAAHUX 3ABIC WING W100-
200 1O OQHOIro HACTIHHOIO KOHTPOJIEPA WING / CONNECTION OF SEVERAL CURTAINS WING W100-200 TO THE ONE WALL-MOUNTED WING
CONTROLLER/ TOBB W100-200 LEGFUGGONY CSATLAKOZTATASA EGYETLEN WING VEZERLOHOZ / PRIPOJENI NEKOLIKA VODNICH CLON WING
W100-200 K JEDNOMU NASTENNEMU OVLADACI / RYSYS KELIY WING W100-200 VANDENS UZUOLAIDY PRIE VIENO SIENINIO VALDIKLIO WING /
VAIRAKU UDENS AIZKARU «WING W100-200» PIEVIENOSANA VIENAM PIE SIENAS UZSTADITAM REGULATORAM WING / MITME WING W100-200
VESIKUTTEGA KARDINA UHENDAMINE UHE SEINALE PAIGALDATUD WING-KONTROLLERIGA/ CONECTAREA MAI MULTOR PERDELE DE AER WING
W100-200 LA UN SINGUR CONTROLLER WING / ALLACCIAMENTO DI PIU’ BARRIERE D’ACQUA WING W100-200 A UN CONTROLLORE A PARETE WING

| ANSCHLUSS MEHRERER WASSERVORHANGE WING W100-200 AN EINEN WING-WANDREGLER - SCHALTPLAN / RACCORDEMENT DE PLUSIEURS
RIDEAUX A EAU W100-200 A UN SEUL CONTROLEUR MURAL WING

@LNPE

PL: PRZEKAZNIKI POZA DOSTAWA VTS

RU: MEPEOATYVMK HE BKITKOYEH B IOCTABKY VTS
UA: BAPTICTb JOCTABKW 3AMOBNKHOIO MPUCTPOKO HE BKIMKOYEHA
EN: TRANSMITTER NOT INCLUDED IN VTS DELIVERY
(f‘"‘v\ HU:A KAPCSOLO RELET NEM TARTALMAZZA A CSOMAG
AW CZ: VYSILAC NENi DODAVKOU VTS
LT: RELE | VTS KOMPLEKTACIJA NEJEINA
LV: SENSORS NAV IEKLAUTS VTS PIEGADE
EE: ANDUR EI KUULU KOMPLEKTI
?\ RO: RELEUL NU ESTE INCLUS IN OFERTAVTS
F1 ITA: TRASMETTITORE NON COMPRESO NELLA FORNITURAVTS
DE: RELAIS NICHT IM LIEFERUMFANG VON VTS.
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9.17. PODLACZENIE KILKU KURTYN ELEKTRYCZNYCH E100 DO JEDNEGO STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / MO[KIFOUYEHWUE HECKOMBKUX
ANEKTPUYECKUX 3ABEC E100 K OQHOMY HACTEHHOMY BJIOKY YMPABMEHWA WING / MIAKNIOYEHHA KINbKOX ENEKTPUYHUX 3ABIC WING W100-200
[0 0O0HOI0o HACTIHHOIO KOHTPOIEPA WING / CONNECTION OF SEVERAL CURTAINS WING E100 TO THE ONE WALL-MOUNTED WING CONTROLLER /
TOBB E100 LEGFUGGONY CSATLAKOZTATASA EGYETLEN WING VEZERLGOHOZ /| PRIPOJENI NEKOLIKA ELEKTRICKYCH CLON WING E100 K JEDNOMU
NASTENNEMU OVLADACI / RYSYS KELIY E100 ELEKTRINIY UZUOLAIDY PRIE VIENO SIENINIO VALDIKLIO WING / VAIRAKU ELEKTRISKO AIZKARU «E100»
PIEVIENOSANA VIENAM PIE SIENAS UZSTADITAM REGULATORAM WING / MITME E100 ELEKTRIKARDINA UHENDAMINE UHE SEINALE PAIGALDATUD
WING-KONTROLLERIGA / CONECTAREA MAI MULTOR PERDELE DE AER WING E100 LA UN SINGUR CONTROLLER WING / ALLACCIAMENTO DI PIU’
BARRIERE ELETTRICHE WING E100 A UN CONTROLLORE A PARETE WING / ANSCHLUSS MEHRERER WASSERVORHANGE E100 AN EINEN WING-
WANDREGLER - SCHALTPLAN / RACCORDEMENT DE PLUSIEURS RIDEAUX ELECTRIQUES E100 A UN SEUL CONTROLEUR MURAL WING
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9.18. PODLACZENIE KILKU KURTYN ELEKTRYCZNYCH E150-200 DO JEDNEGO STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / O[KMIOYEHWE HECKOMbKUX
ANEKTPUYECKMX 3ABEC E150-200 K OOHOMY HACTEHHOMY BJ1OKY YNPABITIEHUA WING / NMIAKNIOYEHHA KINTbKOX ENEKTPUYHUX 3ABIC WING
W150-200 O OAHOI0 HACTIHHOIO KOHTPOJTEPA WING / CONNECTION OF SEVERAL CURTAINS WING E150-200 TO THE ONE WALL-MOUNTED
WING CONTROLLER / TOBB E150-200 LEGFUGGONY CSATLAKOZTATASA EGYETLEN WING VEZERLOHOZ / PRIPOJENI NEKOLIKA ELEKTRICKYCH
CLON WING E150-200 K JEDNOMU NASTENNEMU OVLADACI / RYSYS KELIY E150-200 ELEKTRINIY UZUOLAIDY PRIE VIENO SIENINIO VALDIKLIO
WING / VAIRAKU ELEKTRISKO AIZKARU «E150-200» PIEVIENOSANA VIENAM PIE SIENAS UZSTADITAM REGULATORAM WING / MITME E150-200
ELEKTRIKARDINA UHENDAMINE UHE SEINALE PAIGALDATUD WING-KONTROLLERIGA/ CONECTAREA MAI MULTOR PERDELE DE AER WING E150-
200 LA UN SINGUR CONTROLLER WING / ALLACCIAMENTO DI PIU’ BARRIERE ELETTRICHE WING E150-200 A UN CONTROLLORE A PARETE WING /
ANSCHLUSS MEHRERER WASSERVORHANGE C150-200 AN EINEN WING-WANDREGLER ~ SCHALTPLAN / RACCORDEMENT DE PLUSIEURS RIDEAUX
ELECTRIQUES E150-200 A UN SEUL CONTROLEUR MURAL WING
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9.19. PODLACZENIE KILKU KURTYN ZIMNYCH C100-200 DO JEDNEGO STEROWNIKA NASCIENNEGO WING / OAKIFOYEHUE HECKOJIbKMX TEMNOBbIX
3ABEC C100-200 K O0HOMY HACTEHHOMY BJ1OKY YMPABJIEHUA WING / NIAKNFOYEHHA KINIbKOX 3ABIC BE3 HAPIBAYA WING C100-200
00 OJHOr0 HACTIHHOIO KOHTPOJTEPA WING / CONNECTION OF SEVERAL CURTAINS WING C100-200 TO THE ONE WALL-MOUNTED WING
CONTROLLER/ .19 TOBB C100-C200 (COLD) LEGFUGGONY CSATLAKOZTATASA EGYETLEN WING VEZERLOHOZ / PRIPOJENi NEKOLIKA CLON BEZ
OHREVU WING C100-200 K JEDNOMU NASTENNEMU OVLADACI / RYSYS KELIY C100-200 SALDYMO UZUOLAIDY PRIE VIENO SIENINIO VALDIKLIO
WING / VAIRAKU DZESESANAS AIZKARU «C100-200» PIEVIENOSANA VIENAM PIE SIENAS UZSTADITAM REGULATORAM WING / MITME C100-200
KULMKARDINA UHENDAMINE UHE SEINALE PAIGALDATUD WING-KONTROLLERIGA/ CONECTAREA MAI MULTOR PERDELE DE AER WING C100-
200 LA UN SINGUR CONTROLLER WING / ALLACCIAMENTO DI PIU’ BARRIERE D’ARIA FREDDA C100-200 A UN CONTROLLORE A PARETE WING /
ANSCHLUSS MEHRERER KALT-VORHANGE WING W100-200 AN EINEN WING-WANDREGLER - SCHALTPLAN / RACCORDEMENT DE PLUSIEURS
RIDEAUX D’AIR FROID C100-200 A UN SEUL CONTROLEUR MURAL WING
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10 KARTA GWARANCYJNA (DO WYPELNIENIA, WARUNKI GWARANCJI)

Karta gwarancyjna

1. Pieczatka firmy instalujacej VTS POLSKA Sp. zo.0.
Al. Grunwaldzka 472 A,
80-309 Gdansk

Polska

www.vtsgroup.com

2. Numer fabryczny urzadzenia

3. Miejsce przegladu 4. Data instalacji
5. Adres, ulica 6. Numer lokalu
7. Miasto 8. Kod pocztowy

STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI VTS DLA PRODUKTOW EUROHEAT
Na podstawie niniejszych warunkéw gwarancji, wskazana w karcie gwarancyjnej spétka z Grupy VTS [dalej: VTS] gwarantuje wiascicielowi [dalej: Klient] bezawaryjng prace sprzedanych przez VTS
urzadzen typu Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING C100 - 200 [dalej: urzadzenia].

§ 1 Okres gwarancji
1. Gwarancja na urzadzenia i elementy automatyki wynosi 3 lata od daty nabycia urzadzen przez Klienta.
2. Zadate nabycia uznaje si¢ date wystawienia faktury VAT przez VTS lub dystrybutora VTS, dokumentujacej sprzedaz urzadzenia Klientowi.

§ 2 Zakres gwaranciji

1. W przypadku uznania zasadnos$ci reklamaciji, VTS wedtug wtasnego uznania wymieni urzadzenia lub ich wadliwe czg$ci albo naprawi je w miejscu zainstalowania lub innym miejscu, po odestaniu do
naprawy.

. W przypadku realizacji $wiadczenia gwarancyjnego w miejscu zainstalowania urzadzenia w kraju siedziby VTS, VTS pokryje koszty transportu pracownikéw Autoryzowanego Serwisu VTS oraz

transportu czeéci zamiennych wytgcznie w promieniu 200 km od siedziby serwisu na terenie tego kraju.

. W przypadku realizacji $wiadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania urzadzenia, ktére nie lezy w kraju siedziby Autoryzowanego Serwisu VTS, VTS pokryje wytgcznie koszty czesci

zamiennych lub koszty urzadzen, wraz z dostawg na zasadach DAP (Incoterms 2010).

Aktualna lista Autoryzowanych Serwiséw VTS, zwanych dalej serwisami, jest dostgpna na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach handlowych VTS

. Zgtoszenie gwarancyjne jest realizowane wytgcznie w przypadku, gdy urzadzenie zostato zakupione w kraju siedziby VTS.

Swiadczenie gwarancyjne nie przerywa, nie zawiesza ani nie zmienia terminu gwarancji, gwarancja na wymienione czesci konczy sig z uptywem terminu gwaranciji na urzadzenie.

. Gwarancja udzielona przez VTS nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Klienta wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

. Niniejsze warunki gwarancji wigzg strony wszelkich uméw zwigzanych z urzadzeniami, o ile za zgodg VTS umowa nie stanowi inaczej.
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3 Wylaczenia
. Niniejszg gwarancjg nie sg objete:
a. Czesci urzadzen ulegajgce normalnemu zuzyciu, materiaty eksploatacyjne.
b. Uszkodzenia niezawinione przez VTS oraz wady urzadzen powstate z innych przyczyn niz tkwigce w urzadzeniach.
c. Uszkodzenia urzadzen wynikte z wptywu otoczenia, niewtasciwego transportu, sktadowania.
d. Uszkodzenia mechaniczne wynikajace z niewtasciwej obstugi i eksploatacji urzadzenia, napraw lub konserwacji, ktére zostaty przeprowadzone w sposéb niezgodny z dokumentacja techniczng
dotgczong do urzadzenia DTR lub przez osoby nieposiadajace odpowiednich kwalifikacji.
e. Urzadzenia, ktorych instalacja lub rozruch byt wykonany w sposob niezgodny z dokumentacjg techniczng dotaczong do urzagdzenia DTR lub przez osoby nieposiadajace odpowiednich kwalifikacji.
. Urzadzenia, ktdre nie zostaty poddane przeglagdom co najmniej raz w roku i biezgcym konserwacjom, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DTR, albo ktérych przeglady lub konserwacje zostaty
przeprowadzone przez osoby nieposiadajace odpowiednich kwalifikacji.
g. Urzadzenia, w ktérych dokonano modyflkac;l zmiany parametrow pracy, naprawy lub wymiany czesci urzadzen bez pisemnej zgody VTS.
h. Uszkodzenia lub wady urzadzenia, ktore nie majg wplywu na funkcjonalno$c i prawidtowg prace urzadzen.
. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zobowigzania VTS do przeprowadzania biezacych konserwacji, przeglagdéw lub programowania urzadzen.
. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odpowiedzialno$ci VTS za szkody spowodowane postojami urzagdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenia gwarancyjne oraz wszelkie szkody w innym niz
urzadzenia majatku klienta.
4. W celu realizacji uprawnien z gwarancii Klient jest zobowigzany zgtosi¢ reklamacje w kraju, w ktérym zakupit urzadzenie. W przypadku skierowania zgtoszenia w innym kraju niz kraj zakupu, VTS nie
ma obowigzku $wiadczenia w ramach gwarancji.
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§ 4 Reklamacje
. Reklamacije nalezy zgtasza¢ on-line poprzez przeslanle whniosku elektronicznego dostgpnego na stronie www.vtsgroup.com lub telefonicznie poprzez kontakt z dziatem reklamaciji wraz z przestaniem

whniosku elektronicznego wskazanego powyzej.

2. Zgbszenle reklamacji musi zawierac:
- typ i numer fabryczny urzadzenia,
- datg nabycia i uruchomienia urzadzenia,
- miejsce zainstalowania urzadzenia,
- firme sprzedawcy i instalatora urzadzenia,
- numer telefoniczny Klienta i osobe do kontaktéw po stronie Klienta,
- opis usterki urzadzenia (opis nieprawidtowej pracy, wskazanie uszkodzonej czgsci).

3. W przypadku powotywania si¢ przez Klienta na zarzut uszkodzenia urzadzenia w czasie transportu, nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez VTS miejsca naprawy urzadzenie kompletne oraz
zapakowane w oryginale opakowanie zabezpieczajgce przed uszkodzeniem. Numer fabryczny urzadzenia musi by¢ zgodny z numerem na oryginalnym opakowaniu i Karcie Gwarancyjnej.

4. Zgtaszajac reklamacje Klient jest zobowigzany dostarczy¢ kopie faktury VAT dokumentujacej nabycie reklamowanego urzadzenia.

§ 5 Swiadczenie gwarancyjne

1. Swiadczenia wynikajgce z niniejszej gwarancji zostang zrealizowane w ciagu 14 dni od daty zgloszenia. W wyjatkowych wypadkach termin ten moze by¢ wydtuzony do 30 dni.

2. Czesci, ktore serwis wymontuje z urzagdzenia w ramach $wiadczenia gwarancyjnego i zastapi je nowymi, przechodzg na wtasnos¢ VTS.

3. Koszty wynikte z powodu nieuzasadnionego zgtoszenia reklamacyjnego lub przerwania pracy serwisu na zyczenie Klienta ponosi Klient, zgodnie z cennikiem ustug serwisowych dostepnym na stronie
www.vtsgroup.com oraz na podstawie faktury VAT wystawionej przez Autoryzowany Serwis VTS.

4. VTS ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Klient wstrzymuje sie z zaptatg za urzadzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

5. Klient zobowigzany jest do wspdtdziatania z pracownikami serwisu przy realizacji $wiadczenia gwarancyjnego wykonywanego w miejscu zainstalowania urzadzenia, w szczegélnosci poprzez:

a. umozliwienie w odpowiednim czasie swobodnego dostepu do urzadzenia,

b. przygotowania miejsca wykonywania ustugi, w szczegélnosci zapewnienie dodatkowych konstrukcji umozliwiajgcych dostep do urzadzenia znajdujgcego sie powyzej 1,5 m nad posadzka, w razie
potrzeby demontaz i ponowny montaz urzadzen,

c. odtgczenie i podigczenie instalacji hydraulicznej (woda, uktad glikolowy) i freonowej, wykonanie dodatkowych prac umozliwiajacych realizacje zgtoszenia przez pracownikow serwisu,

d. przedstawienie dokumentéw dostarczonych razem z urzadzeniem (wypetniona przez instalatora karta gwarancyjna),

e. zapewnienie mozliwo$ci rozpoczecia pracy natychmiast po przybyciu serwisu i jej realizacji bez zbednej zwtoki,

f. nieodptatne zapewnienie wszelkiej mozliwej pomocy przy realizacji $wiadczenia (np. udostepnienie zrodta energii elektrycznej lub o$wietlenia miejsca realizacji $wiadczenia),

g. podjecie dziatan koniecznych do ochrony oséb i rzeczy oraz przestrzeganie przepisow BHP w miejscu realizacji Swiadczenia gwarancyjnego, w tym zapewnienia aby miejsce realizacji $wiadczenia
spetniato wymagania okreslone w przepisach i zasadach BHP.

6. Klient zobowigzany jest do niezwlocznego odebrania i potwierdzenia wykonania $wiadczenia gwarancyjnego na dokumencie Karta Serwisowa. W przypadku watpliwosci co do jakosci lub kompletnosci
wykonania $wiadczenia gwarancyjnego, Klientowi przystuguje prawo zlozenia do VTS skargi. Do ztoZenia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy § 4 niniejszych Warunkéw Gwarancji.

§ 6 Pozostate postanowienia

. W przypadku sprzeczno$ci pomigedzy Ofertg i Zaméwieniem a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwaranciji VTS, pierwszenstwo majg Standardowe Warunki Gwarancji VTS. W takim przypadku
sprzeczne zapisy Oferty i Zaméwienia nie znajdujg zastosowania.

. W przypadku sprzeczno$ci pomigedzy zawartg przez Strony umowa a nlnlejszyml Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS, pierwszenstwo majg Standardowe Warunki Gwarancji VTS, chyba ze
postanowienia umowy pomigdzy Stronami w sposéb wyrazny stanowig inaczej.

. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest dostgpna na stronie www.vtsgroup.com.
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10 VTS STANDARD WARRANTY TERMS AND CONDITIONS FOR EUROHEAT PRODUCTS

Warranty card

1. Stamp of the company to carry out installation VTS POLSKA Sp. zo.0.
Al. Grunwaldzka 472 A,
80-309 Gdansk

Polska

www.vtsgroup.com

2. Factory number of device

3. Place of installation 4. Date of installation
5. Address, street 6. Apartment number
7. City 8. Postal code

Based on these Warranty Terms and Conditions, the company from the VTS Group (hereinafter: VTS) specified in the warranty card hereby guarantees to the owner (hereinafter: Customer) that the
Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING C100 - 200 devices (hereinafter: devices) sold by VTS will work without malfunctions.

§ 1 Warranty period
1. The warranty for the devices and the automation shall be 3 years following the date when the devices were purchased by the Customer.
2. The purchase date shall mean the date when VTS or a VTS distributor issued a VAT invoice documenting the sale of the device to the Customer.

§ 2 Scope of warranty

1. If a complaint is recognised as justified, VTS shall, at its option, either replace the devices or their defective parts or repair them on the site of their installation or in another place, after they are
sent for repair.

2. If the warranty service is provided on the site of device installation in the country of VTS's registered office, VTS shall cover the costs of transporting VTS Autorised Service Technicians and
transporting spare parts only within 200 km from the service office in this country.

3. If the warranty service is provided on the site of device installation outside the country of VTS’s Autorised Service office, VTS shall only cover the costs of spare parts or devices costs, including
delivery on DAP terms (Incoterms 2010)

4. The current list of VTS Autorised Service Centers, hereinafter service centers, is available on www.vtsgroup.com and in VTS business offices.

5. Awarranty report is only processed if the device has been purchased in the country of VTS's registered office.

6. Awarranty service does not interrupt, suspend or change the warranty period; the warranty for replaced parts shall expire along with the expiry of the device warranty.

7. Awarranty granted by VTS shall neither exclude nor limit or suspend the Customer’s rights arising from the regulations regarding implied warranty for defects of a sold item.

8. These Warranty Terms and Conditions shall be binding for the parties of all contracts connected with the devices, unless the contract specifies otherwise, with the consent of VTS.

§ 3 Exclusions

1. This warranty shall not include:

. Any parts subject to normal wear and tear, consumables.

. Any damage arising through no fault of VTS and device defects occurring for reasons other than inherent to the devices.

. Device damage resulting from the impact of the surroundings, improper transport, storage.

. Mechanical damage arising from incorrect operation and use of the device, repair and maintenance incompatible with the technical documentation enclosed with the device, the Operation &
Maintenance Manual or by individuals without proper qualifications.

. Devices whose installation or start-up was conducted in a manner incompatible with the technical documentation enclosed with the device, the Operation & Maintenance Manual or by
individuals without proper qualifications.
. Devices which were not inspected at least once a year and were not subject to current maintenance activities as required by the Operation & Maintenance Manual or whose technical

inspections or maintenance activities were conducted by individuals without proper qualifications.

g. Devices which were subject to modifications, changes of operation parameters, repair or replacement of parts without the written consent of VTS.
h. Any damage to or defects of devices which do not affect the functionality and correct operation of the devices.

. This warranty shall not cover VTS's obligation to ensure current maintenance, inspections or programming of devices.

. This warranty shall cover neither VTS’s liability for any damage caused by device downtime while waiting for warranty services nor any damage to any property of the Customer other than the
devices.

4. In order to exercise their rights under the Warranty, the Customer shall file a complaint in the country where they have purchased the device. If a report is filed in another country than the country

of purchase, VTS is under no obligation to provide service under the warranty.
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§ 4 Complaints
1. File any complaints online by sending the electronic application available on www.vtsgroup.com or on the phone by calling the complaint department along with sending the electronic application
specified above.
2. A complaint report ought to include:
- device type and serial number,
- date of device purchase and start-up,
- device installation site,
- business name of the seller and installer of the device,
- Customer’s phone number and the Customer's contact person,
- description of the device malfunction (description of the incorrect functioning, specifying the damaged part).
. If the Customer claims that the device was damaged during transport, complete device in the original packaging securing the device against damage shall be delivered to the place of repair
specified by VTS. The device serial number must be consistent with the number on the original packaging and in the Warranty Card.
. Filing a complaint, the Customer shall deliver a copy of the VAT invoice documenting the purchase of the device covered by the complaint.

5 Warranty service
. Services arising from this warranty shall be provided within the 14 days following the report date. In special cases, this time limit may be extended to 30 days.
Any parts removed from the device by the service technicians within warranty services and replaced with new parts shall become the property of VTS.
. Any costs arising from a groundless complaint report or interruptions in the work of service technicians at the Customer’s request shall be borne by the Customer in line with the technical service
price list available on www.vtsgroup.com
. VTS shall have the right to refuse to perform a warranty service if the Customer fails to pay for the device or for any previous technical service.
. The Customer shall cooperate with the service technicians in terms of a warranty service performed on the site of the device installation, in particular by:
a. providing free access to the device in due time,
b. preparing the site for service provision, in particular providing any additional structures to access a device installed higher than 1.5 m above the floor and, if necessary, to remove and re-install
the devices,
c. disconnecting and connecting the hydraulic system (water, glycol system) and the freon system, performing additional works to allow the service technicians to handle the complaint,
d. presenting the documents provided together with the device (a warranty card filled out by the installer),
e. making it possible for the service technicians to commence work immediately upon arrival, without unnecessary delay,
f. providing, free of charge, all possible assistance in service provision (e.g. providing access to an electrical power source or lighting in the place of service provision),
g. taking the actions necessary to protect people and objects and following OHS regulations at the place where the warranty service is being performed, which includes making sure that the
service performance site meets the requirements defined in legal regulations.
6. The Customer shall promptly accept and confirm completion of the warranty service on the Service Card document. When in doubt as to the quality and completeness of the warranty service, the
Customer has the right to complain to VTS. Provisions of § 4 hereof shall apply to such a complaint as appropriate.
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§ 6 Other provisions

1. In the event of any discrepancies between the Proposal plus the Purchase Order and these VTS Standard Warranty Terms and Conditions, VTS Standard Warranty Terms and Conditions shall
prevail. In such an event, any contradictory provisions of the Proposal and the Purchase Order shall not apply.

. In the event of any discrepancies between a contract signed by the Parties and these VTS Standard Warranty Terms and Conditions, VTS Standard Warranty Terms and Conditions shall
prevail.

. The Operation & Maintenance Manual is available on www.vtsgroup.com.
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10 CTAHOAPTHbIE YCITOBUA TAPAHTUM VTS HA NPOAYKLUMIO EUROHEAT

FapaHTUHanA kapTa

1. Assembly company’s stamp / MeyaTb MOHTMPYtOLLIEN KoMMaHUN 000 BTC
Yn. Pycakosckas, 13
107140 Mocksa
Poccua

www.vtsgroup.com

2. Device serial number / CepuiiHblit HOMep ycTpoiicTBa

3. Place of assembly - name / MecTo MoHTaxa - HaseaHue 4. Date of assembly / [lata MoHTaxa
5. Street name / Ynuua 6. Number / Homep
7. City / Fopop, 8. Zip code / Vinpekc

Ha ycnosusix HacTosiLert rapaHTun OO0 «BTC»TC"APTHbBIE YCINIOBUA FTAPAHTUU BTC rapantupyet Mokynaterio 6e3aBapuitHyto paboty o6opyaosatus Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING
C100 - 200 (nanee - obopynoBaHue).

§ 1 Cpok AencTBusA rapaHTUm
1. TapaHTns Ha 060pyaoBaHNe 1 SNeMeHTbI aBTOMAaTUKV COCTaBNSEeT 3 roga ot Aatbl Nokynkv obopyaoBaHus KnueHtom.
2. [latoit nokynku siensietcs aata koraa OO0 «BTCx» unm anctpubbiotop OO0 «BTC» Bbifanu c4eT-thakTypy, AOKYMEHTUPYIOLLYYIO Npoaaxy obopynoBaHus KnueHTy.

§ 2 06nacTb AENCTBUA rapaHTUmn
B Cry4ae npusHaHusa peknamauum o6ocHoBaHHo OO0 «BTC» no CBOEMY YCMOTPEHUO nm6o NPUHUMAET pelleHne O 3ameHe OSOPYAOBEHMR Wnn ero HeucnpasHbIX HaCTeVI 0 PEeMOHTe Ha MeCTe 3Kcnnyarauuu
ofopyaoBaHIs N B Ipyrom MecTe.

2. Ecnuv rapaHTuitHoe obcnyxuBaHue NpefocTaBnseTcs Ha MecTe ycTaHOBKM 060pyaoBaHns B cTpaHe rae 3apeructpuposaH oguc OO0 «BTCy», OO0 «BTC» AormkeH MokpbiTb PaCXoAbl Ha MPOE3/, MULEH3NPOBaHHbIX
cepBuCHbIX cneunaninctos OO0 «BTC» 1 TpaHCMOPTUPOBKY 3anacHbIX YacTei Tonbko B paguyce 200 kM OT ochuca CepBUCHOI CRyxObl B 3TOM CTpaHe.
3. Ecnu rapaHTuitHoe o6CcrnyxuBaHue NpefocTaBnseTcs Ha MecTe ycTaHOBKM 060pyaoBaHNs 3a npeaenammi CTpaHbl e 3aperucTpupoBaHa nuueHanposaHas cepaicHas cryxa 000 «BTCy., 000 «BTCx». fomxeH

TOMbKO MOKPbITb PACXObl HA 3anacHble YacTu unu o6opynoBaHws, Bkntovas Aoctasky no ycrnosusim DAP (Incoterms 2010)

4. AKTyanbHbIi CIMCOK NMLIEH3MPOBaHHbIX CepBUCHbIX LieHTpoB OO0 «BTCy», aanee cepBUCHBIE LIEHTPbI, AOCTYNEH Ha www.vtsgroup.com 1 B 6usHec-odmcax OO0 «BTC».
5. [lencTBME rapaHTUUM pacnpocTpaHsieTcsi Tonbko Ha obopyaosanue, npuobpeTéHHoe B npeadenax Poccuiickoit Geaepaumm.
6. lapaHTuiiHas ycrnyra He NpepbIBaET, He MPUOCTAHABNMBAET U HE YBENUYMBAET CPOKa AECTBIS rapaHTun. MapaHTus Ha 3aMEHEHHbIe KOMMIEKTYIOLME 3aKaHUMBAETCS BMECTE C OKOHYaHWEM CpoKa rapaHTum Ha
obopyaoBaHme.
7. MpenoctaenenHas OO0 «BTC» rapaHTuitHas ycnyra Hkoum o6pa3oM He UCKITIOYAET, He OrpaHMuYMBAET M HE NPUOCTaHaBNMBaEeT npasa [lokynatens, BblTeKatoLne U3 HaCTOSILLNX rapaHTURHBIX YCIIOBUIA.
8. YcnoBus rapaHTUM SBNSKOTCA 06513aTemNbHBIMM /11151 CTOPOH BCEX [JOrOBOPOB, MPEAMETOM KOTOPbIX ABNSETCH 060py/joBaHme, eCrv [OrOBOPOM He NPEeyCMOTPEHO HOE.
§ 3 Uckntouenus
1. I'apaHTvm He pacnpocTaHaeTcs Ha:
. JioBble aeTanu, NoaBep)eHHble eCTECTBEHHOMY U3HOCY, PAaCXOAHbIE MaTepuanb.

b. [Monomku, BosHuKLMe He no BuHe OO0 «BTC», fechekTbl 060pynoBaHMs, BOSHUKLIME NO KaKUM-TO MHBIM NPUYMHAM, HE OnpeaensiemMbIM CBONCTBaMM W1 XapaKTepUCTIKaM1 CaMoro 06OpyAoBaHHS.

c. MoBpexaeHns 06opynoBaHusi, NPoM3oLLEALLVe B pesyribTaTe BO3OENCTBUS OKPYXKatoLLEel Cpeabl, HenpaBubHOW TPAHCMOPTUPOBKW U XpPaHEHUS.

d. MexaHun4eckie NOBPEXAEHNS, NPOM3OLLELLIME B Pe3ynbTaTe: HenpaBuUbHOI 3KCMyaTaLym 1 UCnonb3oBaHus 060pya0BaHIS; PEMOHTA U TEXHUYECKOro 0BCyXM1BaHIs 060pYOBaHNS, He COOTBETCTBYHOLLNX
TpeﬁOBaHMﬂM TEXHUYECKON AOKYyMeHTauuu, I'IplllJ'IaI'aeMOﬁ K OsopyﬂOBaHMKJ, TpeﬁOBaHMﬂM PyKOBOﬁlCTBa Mo 3Kcnnyarauun n TeXxHU4eckomy OSCJ'Iy)KVIBaHIMO nméo I'lpOI/I&Be/Z[éHHbIX nnuamu, He UMerLLInMK
COOTBETCTBYHOLLEN KBanuuKaLmm.

e. OBopynosaHue, cbopka 1nm 3anyck koToporo BbinK ocyLLECTBNEHbI B HapyLLeH1e TpeGoBaHWii TEXHUHECKOI JOKyMEHTaLMK, Npunaraemoli k o6opyaoBaHuio, TpeGosaHmii PykoBofcTBa No akcnnyatauum 1
TEXHUYECKOMY OﬁCJ'Iy)KVIEaHIMO nm6o nvuamu, He nMerLwmnMn COOTEeTCTBleLLleﬁ KBaJ‘IVI(i)VIKaLlMVI.

. OBopynoBaHue, B OTHOLLEHMI KOTOPOTO He NPOBOAMICA TEXHUYECKUIA OCMOTP, Kak MUHUMYM, OAH Pa3 B rof, 1 He OCYLLECTBIANNCL AEACTBUS N0 TEXHUYECKOMY 0BCITYXMBaHIIO B COOTBETCTBUN C TpeGoBaHMAMM
PyKoaoqcha no 3Kcnnyarauu n KOMY OGCJ"] 0 NMMGo KU OCMOTP U TEXHUYECKOEe OﬁCJ'Iy)KMBaHI/Ie NPOBOAMIUCH NULUAMK, HE UMEeoLWMMU COOTBeTCTBleU.leﬁ KBaJ'II/IdDMKaLlVII/I.

g. OBopynoBaHue, B KOTOPOM BblNv Npou3BeeHbl MoandUKaLMM, U3MEHEHUE NapaMEeTPOB 3KCTyaTaLmuy, PEMOHT U 3aMmeHa 3anyacter 6e3 nucbMeHHoro cornacust 000 «BTCx.

Tio6ble MoBPEXAEHNS U NEEKTLI 0GOPYAOBAHMS, KOTOPbIE HE BIIUSIIOT Ha (DYHKLIMOHANbHBIE XapaKTEPUCTUKY 1 MpaBuribHyto paboty oBopyaoBaHus.
2. Mo HacTosiLeit rapaHTun OO0 «BTC» He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a TekyLee Koe o6cr, Kue OCMOTPbI W NporpamMMu1poBaHmne o6opy,qosaHm5|
3. Mo Hactosieit rapaHTun OO0 «BTC» He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a M0G0 YILEP6, MPUMHEHHBIA B pesyanaTe npocTos 06opyaoBaHNA B Nepyoz; OXWAAHUA rapaHTUIHOTO 0BCRYXMBaHUS, a Takke 3a Niobble

NOBPEX/AEHNS, HAHECEHHbIE MHOMY, NTOMMO 0GOpyAOBaHNS, UMyLLecTBy MokynaTens.
4. B uensx peanuaaLuy CBOMX Npas Mo HacTosiLLeil rapaHTuy [okynaTenb NofaéT peknamaLyio B cTpaHe npuoGpeTeHnst oGopynosatus. B cryyae nofaym peknamaLy B Apyroi cTpate, Hexenu ctpaHa
npuobpetenusi o6opyanosanus, 000 «BTC» He GyaeT cBsidaHO 06s13aTeNbCTBAMU MO MPEAOCTABMNEHUIO rapaHTUIAHBIX YCIYT.

§ 4 Pexnamauumn

1. Peknamauuu MoryT GbiTb HanpasneHbl B MMCbMEHHOM BUAE UMK B SNIEKTPOHHOM BUie Yepes CaiT Www.visgroup.com.

2. Pexnamaums pormkHa cogepxarb:

- TUN 1 3aBOACKOI HOMEP 0BopyAOBaHNS;

- fiaTy NpuoBpeTeHus 1 3anycka 06opyAoBaHMS;

- apipec MecTa c6opki 06opyaoBaHms;

- HaMMEeHOBaHe NOCTaBLLMKA U OpraHn3aLmu, ocyLLecTBRstoLLEel cbopky obopyaoBaHus;

- Homep TenedoHa lMokynaTens 1 KOHTaKTHbIE JaHHbIE OTBETCTBEHHOTO NpeacTaBuTens Mokynatens;

- noapo6Hoe onucaHne HencnpaBHOCTY 06OPYAOBaHMS (ONUCaHWe HeMpPaBUNbHOV paboTbl, NepedncrieHne NOBPEXAEHHBIX YacTei o6opynoBaHus).

3. Ecnu Mokynatenb 3asBnseT o NoBpexaeHn 06opyioBaHus Bo BpeMsi TPaHCMOPTUPOBKYA, OHO JOMMKHO BbITb JOCTABIEHO K MECTY PeMOHTa, ykasaHHoMy OO0 «BTC», cnocobom, UCKITIOUAIOLLMM ero NOBTOPHOE
nospexaeHue. Mpu 3Tom 060pyA0BaHNE [OMKHO ObITb KOMMIEKTHBIM 1 B OPUTMHANBLHOM YNakoBKe. 3aBOACKOV HoMep 060py/0BaHUS AOMMKEH COOTBETCTBOBATL HOMEPY, YKa3aHHOMY Ha OPUTMHarNbHON YNakoBKe 1 B
rapaHTUIHOM TasnoHe.

4. K peknamaLym Heob6xoa1MMo NpUMOXUTL KOO TOBAPHOI HaKNaaHo, noTeepxaatoLLeit hakT npruobpeTeHns oopyaoBaHus.

§ 5 MapaHTuitHoe obcnyXunBaHue

ycnyrm BbITEKawwue n3 HaCTOﬂLLLeI/I rapaHval AOMKHbI BbITb OKa3aHbl B Te4eHue 14 pasOHMX [ZlHeI/I C MOMeHTa I'IOJ'Iy‘-IeHMR COOTBeTCTBleU.leI/I peKJ‘IaMaLlI/II/I B UCKMtouUTENBHBIX cny4asx, CBA3aHHbIX C

HEoBXOAMMOCTbIO NOCTABKM 3anacHbIX YacTelt Unn Ap. NpUYMHAMK, 3TOT CPOK MOXKET BbiThb yBenuyeH Ao 30 pabounx AHer unu Ha 6onee ANUTENbHbIA NEPUOL BPEMEHM.

OBopyaoBaHu1e Unu niobble ero 4acT, 3aMeHEHHbIE Ha HOBbIE B PaMKaXx rapaHTUIAHOro 06CnyxuBaHNs, AomkHb! 6biTb nepeaabl OO0 «BTCx.

ToBble 3aTpaTbl, BO3HUKLLME B CBS3M C HEOBOCHOBAHHOW peknamaLven unm npekpaLleHem/npuocTaHoBneHrem paboTbl COTPYAHNKOB aBTopr3oBaHHoro cepsiica OO0 «BTC» no TpebosaHuto Mokynarens,

[IOMKHbI BbITh BO3MeLLeHbI MokynaTenem 1Cxoas U3 AeNCTBYIOLLNX TapucthoB aBTOPU30BAHHOTO CEPBIACa, JOCTYMHbIX Ha WWW.vtsgroup.com.

000 «BTC» Bnpage 0TkasaTb B OCYLLECTBIIEHUN rapaHTUIHOTO 0COMyXUBaHUs B criydae, ecnv MNokynatenb He onnaTun CToumMocTb 060pyaoBaHns Mo CTOMMOCTb NPeabIAYLLEro TEXHUYECKOro 06CnyX1BaHNS.

B npoLiecce ocyLUecTBIEeHNs rapaHTUiiHOro 06Cy)xVUBaHUS B MecTe akcrnyaTaLmm oGopynosaHust Mokynarens 06si3yeTcsi okasblBaTb COAENCTBIE COTPyAHUKaM aBTopu3oBaHHoro ceparca OO0 «BTC», B

YacTHOCTH:

a. obecneunTb cBOBOAHDBIN JOCTYN K 060PYAOBaHMIO B COrNAcoBaHHOE BPEMS;

b. MoAroToBNUTbL MECTO /IS OCYLLECTBEHNS TEXHNYECKOTO 0BCMYXMBAHMS, B YaCTHOCTM, MPEAOCTaBUThL NPUCTIOCOBeHs ANst JOCTyNa k 0Gopy0BaHHIo, YCTaHOBNEHHOMY Bbille 1,5 M Haf, Mornom, 1, B cryyae

HeOﬁXOﬂMMOCTM, NPON3BECTU IEGMOHTaX U NOBTOPHYIO YCTAHOBKY oﬁopynosaHmﬂ;

OTCOEAVHUTL Y MOAKIIOYUTL MMAPaBNYECKYI0 CUCTEMY (MO BOZE, IMMKOMIO) 1 06BSI3KY MO (PEOHY, OCYLLECTBITL UHbBIE MEPOMPUSTUS N0 YKa3aHuIo COTPY/AHWKOB aBTopu3oBaHHoro cepaica OO0 «BTCy;

npeaocTaBnTb AOKYMEHTbI, NpunaraemMble K OﬁopyﬁlOBaHIMO (I'apaHTI/IﬁHasl KapTta, TEXHUYECKUIA nacnopT, pyKOBOACTBA NO 3KCnnyaTaumn n TeXHU4eCKoMy 060y]'|>KI/IBaHM|0 n T.I'I.);

NpefocTaBNTL BO3MOXHOCTb Havasna paboT cpady nocne NpubbITisi COTPYAHMKOB aBTopu3oBaHHoro ceperca OO0 «BTC» u ocylLecTBneHus paboT 6e3 NULIHEro NPOMEANEHNS!;

oka3aTb HeoBXoZVMYI0 MOMOLLb COTPYAHNKAaM aBTopuaoBaHHoro ceparca OO0 «BTC» (Hanpumep, 06ece|nTb JOCTYN K MCTOMHIAKY 3MEKTPOIHEPTVM UMW OCBELLEHE B MECTe OKa3aHust ycryr);

NPUHATL HEOBXOAUMbIE Mepbl ANs 3aLMThI MIOAEeN U UMYLLECTBa, 0becneyunTb cobnoaeHe NpaBun oXpaHbl TPyAa U TEXHUKM Ge30MacHOCTV Ha MecTe OCYLLECTBIEHS rapaHTUIHOTO 0BCNYXVBaHWS, B TOM Yucne

oBecneunTb CooTBETCTBME MeCTa NpoBeAeHNs paboT TpeGoBaHNSM, YCTaHOBNEHHbIM 3aKOHOATENbCTBOM.

6. KnueHT obsizaH He3ameanMTenbHO NPUHATL U NOATBEPAUTL BbINONHEHWE I'apaHTI/IVIHbIX paﬁOT B B NUCbMEHHOM BUe (E npoToKone — CepEMCHOVI KapTe). B Cry4ae BO3HUKHOBEHUS I'IpeTeHSI/IIZ OTHOCUTESbHO Ka4yecTBa
UNW NONHOTHI OCYLLECTBEHUS rapaHTUiiHOro o6cnykuBaHus MokynaTtenk Brpase HanpasuTh xanoby B agpec OO0 «BTCx». K nofobHoi xanobe NpuMEeHSIOTCS.NONOXEHUS, NPENYCMOTPEHHbIE § 4 HACTOALLMX
rapaHTUNHBIX YCNOBUW.
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§ 6 pyrue nonoxeHus

1. B cnyyae paCXO)KAeHI/IVI Mexay NoNoXeHMAMN KOMMEePHECKOro NpeanoXeHus, 3akasa Ha nocTaBky oﬁopynosaHm, A0rosopa nocTaekn oﬁopynosaHmﬂ W NONOXEHUAMIN HACToALMX FapaHTMﬁHhIX yCJ'IOBI/IPI,
MoCNeHWE UMEIOT NPEVMYLLECTBEHHYIO CUrly. B TaKoM criyuae niobble MPOTUBOPEUMBLIE NONOKEHMS KOMMEPYECKOTO NPEATOKEHMS, 3aKasa Ha NOCTaBKY W JOr0BOPa MOCTABKN HE NPUMEHSIOTCS.

2. PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLmuy U TEXHUYECKOMY 06CTYXMBaHMIO AOCTYMHO Ha caiTe www.vtsgroup.com.
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

10 CTAHOAPTHI YMOBW FAPAHTII VTS HA MPOAYKLIIO EUROHEAT

FapaHTiHa KapTa

1. Meyatka MOHTYH04OI KOMMaHii TOB "BTC YKPAIHA"
04116, m. Kuis

syn. WonyneHka, 3
oc. 311V

www.vtsgroup.com

2. CepiitHuit Homep npunagy

3. MicLie MoHTaxy 4. [lata MoHTaxy
5. Anpeca, Bynuus 6. Homep nomy
7. Micto 8. MoLuToBUiA iHAEKC

Ha ymosax aaHoi rapaHTii TOB «BTC YkpaiHa» rapaHTye Mokynuesi 6esaapiiiHy poboty obnaaHanHs Volcano VR, WING W100-200-EC, WING E100- 200, WING C100-200-EC (aani - obnagHaHHs).

§ 1 Tepmin aii rapanTii
1. TapaHTisi Ha 0bnafHaHHs Ta eneMeHTU aBToMaTVKV cknagae 3 pokv 3 Aath npuabaHHs obnagHaHHs KnieHTom.
2. [atoto npuabaHHs € fata ko TOB «BTC Ykpaita», abo anctpub'iotop TOB «BTC Ykpaita», Buaanu paxyHok-thakTypy, Lo AOKYMEHTYE npofax obnaaHaHHs KnieHTy.

§ 2 O6nacTb Aji rapaHTii

1. Y pasi BU3HaHHs peknamallii o6rpyHtoBaHoto TOB «BTC YkpaiHa» Ha CBiit po3cyn npuitMae pillieHHs npo 3amiHy obnaaHaHHs abo 110ro HecnpaBHKX YacTyH, MPO PEMOHT Ha MicLi ekcnnyaTauii obnagHaHHs abo
B iHLLOMY MiCLyj.

2. $AKwo rapaHTiiiHe 06CNYyroByBaHHS HaAAETLCS Ha MICLi BCTAHOBMNEHHs 0BrafHaHHs B kpaiHi fe 3apeecTpoBanuii ochic TOB «BTC YkpaiHay, TOB «BTC YkpaiHay, MOBUHEH NOKPUTK BUTPATW Ha Npoiag,
niueH3oBaHmux cepaicHUx daxisLis TOB «BTC YkpaiHay, | TpaHCMOpTyBaHHA 3anacHnx YacTuH Tinbku B paaiyci 200 kv Bin odicy cepsicHoi cnyx6u B Ll kpaiHi.

3. SAKwo rapaHTiiiHe 06CMyroByBaHHs HaAAETLCS Ha MICLi BCTAHOBNEHHS 0BnaHaHHs 3a Mexamu KpaiHu [ie 3apeecTpoBaHuii nilleH30BaHWii cepBicHuin LieHTp TOB «BTC Ykpaita», TOB «BTC YkpaiHa», noBuHeH
TiNbKW NOKPUTM BUTPATU Ha 3anacHi YacTuHu abo obnaaHaHHs, BKMtodatoun aoctasky no ymosam DAP (Incoterms 2010)
4. AKTyanbHUi1 CIMCOK NiLieH30BaHMX cepBicHUX LieHTpiB TOB «BTC YkpaiHay, fani cepsicHi LEHTpU, AOCTYNHUI Ha www.vitsgroup.com i B GisHec-ogicax TOB «BTC Ykpaixan.
5. [lis rapaHTii NOLIMPIOETLEA TiMbKN Ha obnagHaHHs, npuadaHe B Mexax YkpaiHu.
6. lapaHTiliHa nocnyra He nepepuBac, He 3ynuHse i He 36inbluye TepMiH Ail rapaHTii. [apaHTis Ha 3aMiHeHi KOMNMEKTYIoui 3aKiHYYETbCS Pa3oM i3 3aKiHYEHHsIM TepMiHY rapaHTii Ha obnaaHaHHS.
7. Hapana TOB «BTC YkpaiHa» rapaHTiiiHa nocnyra ;oAH1M YUHOM He BUKIIoYae, He 0BMeXye i He 3ynuHsie npasa Mokynus, Lo BUNIMBAIOTL 3 LMX rapaHTiiHWX YMOB.
8. YMOBM rapaHTii € 060B'SI3KOBMMM [1115 CTOPIH BCiX [4OrOBOPIB, NPEAMETOM AKMX € 0BnafHaHHs, SKLLO iHLLE HE BCTAHOBMEHO [OrOBOPOM.
§ 3 BunsaTkn
apaHTis He PO3NOBCIOMKYETHLCH Ha:
a. byapb-aki aeTani, cxvunbHi 4O NPUPOAHOIO 3HOCY, BUTPATHI MaTepiani.
b. Tlonomku, wo BuHYKnM He 3 BuHU TOB «BTC Ykpaitay, nedektn obnagHaHHs, Wo BUHUKNN 3 ByAb-SKMX iHLLIMX MPUYMH, SIKi HE BU3HAYaIOTLCS BACTMBOCTAMM | XapakTepucT kamMm caMmoro obnaaHaHHs.
c. [MowkomkeHHs oBnaaHaHHs, Lo BiABYNUCS B pesynsTaTi BNNMBY HABKOMMULLIHLOTO CEPEAOBULLA, HENPABUIBHOTO TPAHCTIOPTYBaHHS aGo 36epiraHHs.
d. MexaHiuHi yLKOfKeHHS, LLO Binbynucs B peaynbTarti: HenpaBurbHOI ekcninyaTauii | BUKopucTaHHs oBnafHaHHs; PeMOHTY | TEXHIYHOro 06CNYroByBaHHS 0bnagHaHHs, siki He BiAMNOBIAATL BUMOram TeXHIYHOT
[IOKyMeHTalLyji, Lo AoAaeTbCs 40 obnaaHaHHs, BuMoram KepiBHuLTBa No ekcnnyaraui Ta TexHiYHoro o6ernyroByBaHHs abo BUpoGrieHux ocobamu, siki He MatoTb BiAnoBigHOT keanidikaLii.
e. ObnagHaHHs, 36ipka abo 3anyck sikoro 6yno 3AiCHEHO 3 MOPYLLEHHSIM BUMOT TEXHIYHOT JOKyMeHTaLLi, Lo AoAaeTbes Ao obnagHaHHs, BuMor KepiBHuLTBa no ekcnnyatadii Ta TeXHIYHOro obecnyroByBaHHs!
a6o ocobamu, Lo He MatoTb BiANoBIAHOI kBanidikaLlii.
. OBnagHaHHs, 3 kUM He NPOBOAMBCA TEXHIYHWIA OMMSA, SIK MiHIMYM, OAMH pa3 Ha pik, i He 3AilicHioBannCs Aii 3 TeXHIYHOro 06CnyroByBaHHS BiANOBIAHO A0 BUMOT KepiBHULITBa NO eKcrnyaTallii Ta TeXHIYHOro
o6crnyroByBaHHsi abo TEXHIYHWIA 0TS | TexHiYHe 06CNyroByBaHHS NPOBOANUIMCS ocobamu, siki He MatoTb BiAMNOBIAHOT kBanidikaLyi.
g. OBnapHakHs, B akomy 6ynm 3pobneri moawdikaii, 3MiHa napameTpis ekcnnyartadii, pemoHT abo 3amiHa 3an4acTuH 6e3 nucbmoBoi 3roan TOB «BTC YkpaiHay.
h. Byab-sKi nowkomkeHHs abo aedekTn obnaaHaHHs, ki He BNNMBAKOTL Ha (DYHKLIIOHANbHI XapakTepucTVKM i npaBuribHy poboTy obnaaHaHHs.
2. 3riaHo 3 uieto rapaHTieto TOB «BTC YkpaiHa» He Hece BiANOBIAanbHICTb 3a NOTOYHE TeXHIYHE 0BCNyroByBaHHS!, TEXHIYHI OrNsSAW Ta NporpamyBaHHs obnaaHaHHs!.
3. 3a uieto rapaHTieto TOB «BTC YkpaiHa» He Hece BiANoBifanbHICTb 3a Byab-kuii 36KUTOK, 3anoaisHWiA y pesyniTaTi NpocTolo obnagHaHHs B nepio ouikyBaHHs rapaHTiiHOro 06CyroByBaHHs, a Takoxk 3a Oy/ab-siki

NOLLKO/DKEHHS!, HaHECeHi iHLLIOMY, OKpiM 0BnaaHaHHs, MaiiHy Mokynus.
4. 3 wmeToto peanisauji CBOIX NpaB 3a Ljieto rapaHTieto Mokynelb nogae peknamadiio B kpaiHi npuadanHs obnagHaHHs. Y pasi nogadi peknamalii B iHLWil kpaiHi, Hix kpaiHa npuabanHs obnaaHaHHs, TOB «BTC
YkpaiHa» He 3060B's3aHa HaiaBaTy rapaHTiliHi Nocryru.

§ 4 Pexnamauii

1. Peknamallii MOXIMBO HanpaBnsiTk B MUCLMOBOMY BUIMsAi abo B eNeKTPOHHOMY BUIMSi/I Yepes cailT www.visgroup.com.

2. Peknamauis noB1HHa MICTUTW HaCTynHy iHcbopmaLlito:

- TVN | 3aBOACLKWI HOMEP OBnaaHaHHS;

- Aaty npuabaHHs Ta 3anycky obnagHaHHs;

- agpeca micue 36ipku obnaaHaHHs;

- HalMeHyBaHHS NocTavanbHuka i opraHisaLi, LWo 3AiicHioe 36ipky obnaaHaHHs;

- Homep TenedoHy IMokynus i KOHTaKTHI AaHi BianosiaansHoro npeactasHuka Mokynus;

- IOKNaHWiA ONUC HeCNpPaBHOCTI 0BNaaHaHHs (ONMC HenpaBUNbHOT POBOTK, NepepaxyBaHHA MOLUKOPKEHNX YaCTUH OBnaaHaHHs).

3. Axwo Mokynelb 3asBnsie Npo NOLIKOMKEHHS oBrnafHaHHs nif Yac TpaHCMOpTyBaHHS!, BOHO NOBWHHO ByTW AOCTaBMNeHO [0 MiCLsi PEMOHTY, 3a3HaveHoro TOB «BTC YkpaiHay», Takum crnoco6om, skuii BUKIToHae
11070 NOBTOPHE YLUKOKEHHS. Mpy LibOMy 06nagHaHHs MOBUHHO ByTi KOMMMEKTHUM i B opuriHanbHil ynakosui. 3aBofckkuii HoMep obragHaHHs MOBUHEH BIANOBIAATY HOMEPY, 3a3HaYEHOMY Ha OpUriHanbHIN
ynakoBLj i B rapaHTiiHOMY TanoHi.

4. [lo peknamaluiii Heo6xiaHO foAaTM KONito TOBAPHOI HakNaaHoi, WO niaTBepmpKye hakT npuabaHHs obnagHaHHs.

§ 5 MapaHTiliHe o6cnyroByBaHHs

1. Mocnyru, siki BUNNMBALOTH i3 Li€T rapaHTii, NoBUHHI 6yTv HapaHi npoTsrom 14 pobounx AHIB 3 MOMEHTY OTPUMaHHS BiANOBIAHOI peknamaLlii. Y BUHSTKOBUX BUMNaaKax, NoB'A3aHux 3 HEOBXIAHICTIO nocTaBku
3anacHNx 4acTuH abo iH. npuinHamu, Lein TepmiH Moxe ByTu 36inbluennin 4o 30 pobouux AHiB abo Ha GinbLu TprBanuit nepioa Yacy.

2. O6napHaHHs abo Byab-siki MOro YaCTUHW, 3aMiHeHi Ha HOBI, B pamkax rapaHTiiiHoro 06cnyroByBaHHs, NoBUHHI ByTn nepeaati 4o TOB «BTC Ykpaitan.

3. Byab-ski BUTPATH, LLO BUHWKIN Y 3B'A3KY 3 HEOBrpyHTOBaHO peknamallieto abo NpunHeHHAM/NpuUaynuHeHHsM poboTu cniBpobiTHUKIB aBTopusoBaHoro cepsicy TOB «BTC YkpaiHa» Ha Bumory Mokynusi,

NOBUHHI BTy BiALLKOAOBaHI MOKyNLIEM BUXOASUM 3 Ailo4MX TapuchiB aBTOPU3OBAHOTO CEPBICY, AOCTYMHUX Ha Www.vtsgroup.com.

TOB «BTC YkpaiHa» Mae npaso BiIMOBUTY B 3AiCHEHHI rapaHTIlHOro ocbnyroByBaHHs B paai, skiLo MokyneLk He cnnaTue BapTicTb 0bnagHaHHa abo BapTiCTb NonepeaHbOro TEXHIYHOro 06CyroByBaHHS.

Y npoLieci 3ailicHeHHs rapaHTiitHoro obcnyroByBaHHs B Micui ekcninyaTtauii obnagHanHs Mokynelb 3060B'A3yeTbes nocnpusiTi cniBpobiTHrkam aBTopusoBaHoro cepsicy TOB «BTCy», sokpema:

a. 3a6e3neynTy BinbHUiA JOCTYN A0 0BnaaHaHHA B Y3romkeHui Yac;

niArotyBaTy Micue s 30iNCHEHHS TEXHIYHOrO 0B6CNYroByBaHHS, 30KpeMa, HafaT NPUCTOCYBaHHS 1S JOCTYMy A0 obnafaHaHHs, yCTaHoBMEeHoro BuLle 1,5 M Haa nianoroto, i, B pasi HEOBXiAHOCTI, NpoBecTH

[IEMOHTaX | NOBTOPHY YCTaHOBKY OGNaaHaHHs;

Bif'eHaTV i MiAKMIOYMTY TiApaBnivHy cucTemy (no Bozi, rikonto) i 06B's3ky No hpeoHy, 3AINCHATY iHLWI 3ax0av 3a BKagdiBKot CMiBPOGITHWKIB aBTOpK3oBaHoro cepaicy TOB «BTC Ykpaitay;

HaziaTi OKYMEHTW, LU0 A0AATLCA A0 0bnajHaHHs (rapaHTiiHa kapTa, TEXHIYHWUIA NacnopT, KepiBHULITBA MO ekcnnyaTaLii Ta TeXHIYHOMY 06CNyroByBaHHIO i T..);

HaziaTM MOXIMBICTb NoyaTth poboTu oapasy nicns npubyTTs cniBpobiTHMKIB aBTopK3oBaHoro cepaicy TOB «BTC Ykpaitay i 3aiicHeHHs pobiT 6es 3aiBoro 3onikaHHs;

Hapiati HeobxigHy fonomory cniBpobiTHkam aBTopuaoBaHoro cepsicy TOB «BTC Ykpaina» (Hanpuknaa, 3abeaneunT 4oCTyn 40 [xepena enektTpoeHeprii abo oCBITNEeHHs B MiCLli HaaaHHs nocnyr);

BXUTU HEOOXiAHI 3axoam Ans 3axXUCTy NMioAen i MaiiHa, 3a6e3neunTi JOTPUMaHHS NpaBui OXOPOHM NpalLli Ta TeXHiku 6e3nekn Ha MicLyi 3AICHEHHS rapaHTiiiHOro 06cnyroByBaHHS!, B TOMY YMCHi 3a6e3neqnTu

BiANOBIAHICTb MicLs NPOBEAEHHS POBIT BMMOram, BCTAHOBIMEHUM 3aKOHOAABCTBOM.

6. KnieHT 3060B'A3aHNii HeraiHo NPUIAHATY i NiATBEPANTY BUKOHAHHS rapaHTiiiHUX poGiT MMCbMOBO (B MPOTOKOMi - CEPBICHIN KapTi). Y pa3i BUHUKHEHHS NPETEH3IM LWOAO AKOCTi B0 NOBHOTU 3AIACHEHHS rapaHTINHOTO
obcnyroByBaHHs NMokyneLb Mae npaBo nofaty ckapry Ha agpecy TOB «BTC Ykpaixa». [lo nogi6Hoi ckapr npuitMaloTbCsl MOMNOXEHHS!, onucaHi B § 4 cnpasxHiX rapaHTiiiH1X yMOB.

o s

e@~oao

§ 6 IHWi nonoxeHHs

1. Y pa3i po36iKHOCTEN MK NONOXKEHHSMM KOMEPLLIAHOT NPONO3uLii, 3aMOBNEHHAIM Ha NocTaBKy obnajHaHHs, A0roBopy NocTaBkv 0bnagHaHHs Ta MONOXEHHAMM LUX rapaHTiiHUX YMOB, OCTaHHi MatoTb
nepesaxarouy cuny. Y Takomy Bunaaky 6yab-siki cynepeqnusi NonoxeHHs KOMepLINHOT Mpono3uLii, 3aMOBMNEHHS Ha NOCTaBKy Ta AOroBOPY NMOCTaBKM HE 3aCTOCOBYHOTHCSI.

2. KepiBHMUTBO MO ekcnnyaraLyii Ta TexHiYHOMY 06CnyroByBaHHI 3HaXOAATLCS Ha caliTi www.vtsgroup.com.
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10 CTAHOAPTHbIE YCITOBUA TAPAHTUM VTS HA NPOAYKLUMIO EUROHEAT

FapaHTUHanA kapTa

1. ASSEMBLY COMPANY'S STAMP / NEYATb MOHTVPYIOLLIEV KOMMAHW TOO «VTS KAZAKHSTAN (BTC KASAXCTAH)»
BL| HYP/1bI TAY, BI1OK 56,

O®UC 16, 20 ATAXK

050059 I. ANIMATbI MP. AlNb-GAPAB,17/1

WWW.VTSGROUP.COM

2. DEVICE SERIAL NUMBER / CEPU/HbI HOMEP YCTPOVICTBA

3. PLACE OF ASSEMBLY - NAME / MECTO MOHTAXA - HASBAHVE 4. DATE OF ASSEMBLY / IATA MOHTAXA
5. STREET NAME / YNIULIA 6. NUMBER / HOMEP
7.CITY /TOPOL 8.ZIP CODE / MHOEKC

Ha ycrosusix HacTosiLeit rapaHTim TOO «VTS Kazakhstan (BTC Kasaxcran)» rapanTupyer Mokynatento 6esaBapuiiHyto paboty o6opyaosarus Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 - 200, WING C100 — 200
(nanee - obopynosaHue).

§ 1 Cpok AeicTBUSA rapaHTUn
1. rapaHTMSl Ha 060pyFlOBaHVIe W 3NEMeHTbI aBTOMATUKV COCTaBNsEeT 3 rofa ot Aatbl NOKYNKn oﬁopynosaHMﬂ KnueHTom.
2. [latoit nokynku siensieTcs Aata koraa TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» unu auctpubetotop TOO «VTS Kazakhstan (BTC Kasaxctah)» Bblaanu cHeT-hakTypy, AOKyMEHTUPYHOLLYIO Mposaxy 06opyaoBaHns KnneHTy.

§ 2 06nacTb AeNCTBUA rapaHTUm
B cnyyae npusHaHms peknamavuy obocHosaHHoi TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcTaH)» no cBoemy ycMoTpeHuio mBo NpUHUMAET pellieHme o 3ameHe 060py/i0BaHIs U ero HeMcrpaBHbIX YacTedt, O PEMOHTE Ha MecTe
aKcrnyaraLyvn 0GopyoBaHUS UK B APYTOM MECTe.

2. Ecnv rapaHTuiiHoe obcnyxuBaHie NpeaoCTaBnseTcs Ha MecTe YCTaHoBKM 060pyaoBaHus B CTpaHe rae 3apervctpuposaH odmc TOO «VTS Kazakhstan (BTC Kasaxctan)», TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcTaH)» fomkeH
MOKPbITH PACXOAb! Ha MPOE3A MMLIEH3MPOBaHHBIX CepBUCHBIX crieumanuctos TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcTaH)» 1 TpaHCNOPTUPOBKY 3anacHblx YacTelt Tonbko B paauyce 200 kv oT oduca cepaucHoi cryxBbl B aToi
CTpaHe.

3. Ecnv rapaHTuitHoe 06Cny)xuBaHie NpeaoCTaBNSeTCs Ha MecTe YCTaHOBKM 0BopyaoBaHIs 3a npeaenamu CTpaHbl e 3apericTpupoBaHa nuLeHavpoBaHas cepeucHas cryxba TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)y.,
TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcTaH)». OmKeH TOMbKO NOKPbITh PACXOAbI Ha 3anacHble 4acTi unk obopyaoBaHms, Bko4ast focTasky no ycnosusam DAP (Incoterms 2010)
4. AxTyaribHbIl CIMCOK NMLIEH3VMPOBaHHBIX cepBicHbIX LieHTpoB TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxctaH)», fanee cepByCHble LIEHTPbI, AOCTYNEeH Ha www.vtsgroup.com u B 61sHec-ocucax TOO «VTS Kazakhstan (BTC
KasaxcraH)».
5. [leiicTBIe rapaHTUM pacnpocTpaHseTCst TONbKO Ha obopyaoBaHie, nprobpeTtéHHoe B npenenax Pecnybnuku KasaxcTaH.
6. apaHTWiiHas ycnyra He NPepbLIBAET, He MPUOCTAHABNMBAET W HE YBENW4MBAET CPOKA AEHCTBIS rapaHTUM. MapaHTus Ha 3aMEHEHHbIE KOMMNEKTYIOLLME 3akaH4YMBAETCS BMECTE C OKOHYHIEM CPOKa rapaHTUM Ha 06opyAoBaHHe.
7. MpenocraenerHas TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» rapaHTiiHas ycnyra HUKoum o6pasom He UCKIIoHaeT, He orpaHu4MBaET W He NpUOCTaHaBNWBaET Npasa Mokynatens, BbiITeKatoLLME U3 HACTOSILLNX rapaHTUHBIX YCIIOBUA.
8. YcnoBusi rapaHTUy SIBNSIOTCS 0Gs3aTENbHbBIMM A71st CTOPOH BCEX [JOrOBOPOB, MPEAMETOM KOTOPbIX SBMSieTcst 060py/i0BaHie, €Crv [JOrOBOPOM HE MPEyCMOTPEHO MHOE.
§ 3 Uckniouenus
1. TapaHTVs He pacnpocTaHseTCs Ha:
a. Jliobble AeTani, nofBepKeHHble eCTECTBEHHOMY U3HOCY, PacXOdHbIe MaTepuarib.
b. Monomku, BosHMKLMe He no BuHe TOO «VTS Kazakhstan (BTC KaaaxcraH)» necbexTbl oﬁopy/:(oaaHmﬂ BO3HMKLLME MO KaKM-TO MHBIM NPU4MHAM, He OnpeaensembiM CBOCTBaMM 1 XapaKTepucTukaMmi camoro 06opyaoBaHms.
c. I'Ioape»(u.eHMﬂ 0B0pyROBAHMS!, NPOU3OLLEALLIE B PE3yNLTaTe BO3AEACTBUS OKDYXatOLLEi Cpefbl, HEMPABHILHOM TPAHCMOPTUPOBKI UM XpaHEHHS.
d. Kuie MoBp , NPOM3C B pesynsTaTe: HenpaBUrbHO SKCTYaTaLMi 1 UCOMb30BaHIsi 060PYROBAHNS; PEMOHTa 1 TEXHUYECKOTO 0BCIyKMBaHHS 0GOPY[I0BaHNS!, He COOTBETCTBYIOLLMX TPEGOBAHMSM
TEXHINYECKO [JOKyMeHTaLM, Mpunaraemoii k 06opyosaHuio, TpeosaHMaM PyKoBOACTBA MO SKCMyaTaLyy 1 TEXHUYECKoMY 06CTYxVBaHMIO NGO NPOU3BEAEHHBIX LIAMM, HE MMEHOLLVIMIA COOTBETCTBYHOLLIE KBanMcKaLMN.
e.  OBopynoBaHue, cBopka K 3aryck KOTOPOro BbiN OCYLLECTBIIEHbI B HapyLLeH!e TpeGoBaHMiA TEXHU4ECKOI! AOKYMEHTaLMK, Mpunaraemoli k 06opyaoBaHmto, TpeGoBaHwii PyKoBOACTBa MO aKCyaTaLyi 1 TEXHUYECKOMY
0BCnyKMBaHIo NGO NLAMM, HE MMEHOLLVIMI COOTBETCTBYHOLLIE KBaNMAUKaLmM.
f. OBopynosaHMe, B OTHOLEHIM KOTOPOTO He MPOBOAVNICS TEXHUHECKUI OCMOTP, Kak MUHIMYM, OZWIH Pa3 B FOA, 1 He OCYLLIECTBNAMNC AGCTBYSA MO TEXHUYECKOMY 0BCTyX1BaHMIO B COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMI PykosoacTea
10 3KCTNyaTaLyn 1 TEXHUYECKOMY OBCTYXIMBaHMIO GO TEXHNIECKMIA OCMOTP 1 TEXHUYeCKoe 0BCTYXVBaHME NPOBOAUNMCH NULIAMM, HE UMEIOLLAMM COOTBETCTBYIOLLIEN KB UKaLM.
g. O6opynoBaHwe, B kOTOPOM Bbinn e moaud mu, n napaMeTpoB 3KCTTyaTaLm, PEMOHT Ui 3amMeHa 3anyacTeil 6e3 nucbMerHoro cornacus TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)».
ToBble nospexaeHs Ui AeceKTsl 06opyAoBaHUs, KDTOpre He BIVSIOT Ha (hyHKLIMOHAMbHbIE XapaKTepUCTVKIA 1 NpaBunbHyto paboTy o6opyaosaHms.
2. Mo HaCTOHLLleVI rapaHTun TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcTaH)» He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a TekyLLee TeXHU4eckoe oﬁcnywaaHme TEXHUYECKVe OCMOTPbI U NporpaMM1poBaHine oﬁopy/:goaaHmn
3. o HacTosiwei rapanTum TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxctaH)» He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a Mio6oi yLUepB, NPUUNHEHHBIN B pesyrbTaTe NpocTost 060pyaoBaHNs B NEPUOA OXVAAHUS rapaHTUAHOMO 0BCYX1BaHWS, a Takke 3a

TtoBble NOBPEKAEHNS, HAHECEHHBIE MHOMY, TOMUMO 0GOpYaOBaHNS, UMyLLecTsy MokynaTens..
4. B uensx peanusauuy CBOMX NpaB Mo HacTosiLei rapaHTvn MokynaTens NoaaéT peknamauuio B CTpaHe nprobpeTenns obopyaosaHus. B cnyyae noadm peknamauim B pyroi CTpaHe, HeXenu cTpaHa npuobpeteHns
obopynosarms, TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» He byaet cBazaHo 00s3aTenbCTBamMi Mo NpeaoCTaBneHmio rapaHTUAHBIX YCryT.

§ 4 Peknamaumu

1. Pexnamaumy MoryT BbiTb HanpaeneHb! B NMCbMEHHOM BUE UMK B 3MEKTPOHHOM BUE Yepes CaiiT www.vtsgroup.com.

2. Peknamauus omkHa coaepxatb:

- TMIN 1 3aBOJCKOV HoMep 0BopyoBaHNS;

- fiaty nprobpeTeHus 1 3anycka 0GopyAoBaHMSE;

- azipec MecTa c6opku 06opynosaHus;

- HalMeHOBaHve NOCTaBLLIKa 11 OpraHu3aLyi, OCyLLECTBsIOLLE COOpKY 0BOpyaoBaHNS;

- Homep TenedhoHa MokynaTensi U KOHTaKTHbIE AaHHbIe OTBETCTBEHHOTO NpeacTaBuTens Mokynarens;

- nojipoBHOe onucaHme HemcnpaBHOCTY 0BOpY/I0BaHNS (OnCaHMe HEMPaBUIbHON paBoTbl, NepeYcieHne NOBPEXAEHHbIX YacTel 0GopynoBaHNS).

3. Ecnu Mokynatenb 3asBrseT o noBpexaeHny 060pyoBaHus BO BpeMs TPAHCMIOPTUPOBKY, OHO IOMKHO BbITb JOCTABNEHO K MECTY PEMOHTA, ykasaHHoMy TOO «VTS Kazakhstan (BTC Kasaxcra)», cnoco6om, ckriovatoLmm ero
MOBTOPHOE NoBpexaeHie. Mpu 3ToM 060pyAOBaHIE AOMKHO BbiTb KOMTMIEKTHBIM 1 B OPUTMHATNBHOI YNakoBKe. 3aBOACKOI HoMep 060pyA0BaHHS JOKEH COOTBETCTBOBATL HOMEPY, YKa3aHHOMY Ha OpUMHATNBHON YNakoBKe U B
rapaHTUIHOM TarloHe.

4. K peknamaumn HeobxoanMo NpuroxuTb KOMMIO TOBAPHOW HakMaHOW, NoATBepxaatoLLen (hakT npuobpeTeHns 06opyaoBaHMS.

§ 5 FapaHTuitHoe o6enyxuBaHue

YCryr, BbiTEKaloLLMe U3 HACTORLLIEN rapaHTUu, [OMKHb! BbiTb Oka3aksl B Te4eHie 14 paBGouux AHe C MOMEHTa MOMy4eHIsi COOTBETCTBYIOLLEN peKriaMaLvi. B UCKIIOUMTETIbHBIX Cryuasix, CBSI3aHHbIX C HEOGXOAVMOCTbH0 MOCTABKM

3aNacHbIX YacTeil UM fip. MpUIMHaMM, 3TOT CPOK MOXET BbiTb yBenuyeH 0 30 pabounx AHeN unu Ha Gonee AnMTenbHbIA Neproz BpEMeHN.

O6opynoBaHe unn Niobble ero YacTh, 3aMeHEHHbIE Ha HOBbIE B paMKax rapaHTUIHOro 06enyxuBaHNs, AomKHb! BbiTb nepenaHbl TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)».

JltoBble 3aTpaTbl, BO3HUKLLKE B CBS3M C HEOBOCHOBaHHOI peknamaLmei i npekpaLLeHmem/npuocTaHoBReHeM paboTel COTPYAHUKOB aBTopu3oBaHHoro cepauca TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» no TpeGoBaHuio

[Mokynarensi, [omkHbI GbITb BO3MeLLEHb! Mokynatenem 1Mcxoas 13 AeNCTBYHOLLMX TapidOB aBTOPU3OBAHHOTO CEpBICa, AOCTYMHbIX HA WWW.visgroup.com.

Tgo «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» BripaBe 0Tka3aTb B OCYLLUECTBIEHV rapaHTUIHOTO ocOyxu1BaHuUs B Cryyae, ecrivt [okynaternb He onmnaTr CToMMocTb 06opyAoBaHNS NGO CTOMMOCTb MPEABIAYLLETO TEXHUYECKOTO

obcnyxvsanus.

B npoLiecce ocyLecTBREHNS rapaHTUitHOro 06CNykvBaHNS B MECTe akcnnyatamy obopynosaHus Mokynatens 06s13yeTcs okasbiBaTh COAGMCTBIE COTPYAHUKaM aBTopuaosanHoro cepanca TOO «VTS Kazakhstan (BTC Kasaxctaw)»,

B 4aCTHOCTU:

a. obecneunTb CBOBOAHBIN AOCTYN K 0BOPYAOBAHMIO B COTNAcOBaHHOE BPEMSI;

b. NoAroTOBMTH MECTO ANS OCYLLECTBAEHMS TEXHINHECKOTO 0BCTYXIUBAHWSI, B YACTHOCTH, MPEAOCTABUTL NPUCTIOCOBNEHNst ANst AOCTYNa k 06OpY/AOBAHMIO, YCTAHOBMEHHOMY Bbille 1,5 M HaZi MONOM, 1, B CIy4ae HeobxoaumocTy,
NPOV3BECTY IEMOHTaX 11 NOBTOPHYIO YCTaHOBKY 060pya0BaHMS;
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C.  OTCOEAVHUTL W NOAKMIOYUTL MMAPABNMYECKYIO CUCTEMY (N0 BOZe, IMMKOMIO) 11 0BBA3KY MO (PEOHY, OCYLLECTBUTB UHbIE MEPONPUSTUS N0 YKasaHo COTPYAHUKOB aBTopuaoBaHHoro cepaica TOO «VTS Kazakhstan
(BTC KazaxcraH)»;
d. npenocTaBUTb JOKYMEHTBI, MpunaraeMble k 060pya0BaHMIO (rapaHTUiiHAs KapTa, TEXHYECKWIA NacopT, PyKOBOACTBA M0 JKCMTyaTaLyi 1 TEXHUYECKoMy 0BCYIMKMBaHMIO 1 T.N.);
€. MpeocTaBnTb BOMOXHOCTL Havana paboT cpady nocne npubbITus COTPYAHUKOB aBTopu3oBaHHOro ceparca TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» u ocyliectsnenms pabot 6es nuwHero npoMeanenms;
f. oka3aTb HeoBXoAUMYtO MOMOLLL COTPYIHIUKaM aBTopu3oBaHHoro cepauca TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxcraH)» (Hanpumep, obecnednTs 4OCTYN K UCTOMHUKY SMEKTPO3HEPrv i OCBELLEHIE B MECTE OKa3aHist yeryr);
g. MPUHSATL HEOBXOAVMbIE Mepbl 151 3aLLWTLI Nlofieit 1 UMyLLiecTBa, obecnednTb CobriofeHe nNpaBiin OXpaHb! TpyAa 1 TeXHUKM 6e30NacHOCTY Ha MecTe OCYLLIECTBIIEHIS rapaHTUIHOTO 0BCNYXMBaHIS, B TOM Yicne obecnednts

COOTBETCTBUE MeCTa NPOBEAEHUSA paﬁOT TpeﬁOBaHMﬂM, YCTaHOBMEHHbIM 32aKOHOAATENBLCTBOM.
6. KnueHT 06513aH He3aMeanMTENbHO MPUHATL 1 NOATBEPANTL BLIMOMHEHIE rapaHTUIHbIX PaboT B B NMCLMEHHOM BU/E (B MPOTOKONE — CEPBICHON KapTe). B cyyae BO3HUKHOBEHNS MPETEH3MI OTHOCUTENBHO Ka4ecTBa N NOMHOTH!
OCYLLECTBNEHUS rapaHTUiHOro obenyxmsanms Mokynatens Bripase HanpasuTs xanoby B agpec TOO «VTS Kazakhstan (BTC KasaxctaH)». K nono6Hoi xanobe npuMeHsIOTCS.NONOKEHNS, NpeaycMOTPeHHbIe § 4 HacTOsILLMX
rapaHTWiAHbIX YCTIOBUIA.

§ 6 ipyrvie nonoxenus

1. B cnyyae paCXO)KJJeHMﬁ MexXay NonoXxeHAMn KOMMEePYEeCKoro NpeanoXeHus, 3akasa Ha nocTasky oﬁopy,uosanﬂ, [A0roBopa nocrask OSOP‘/LLOBaHMR W NONOXEHNSAMU HaCTOALLIMX FapaHTMI;IHbIX yCﬂOBIAﬁ, nocnegHue umert
NpevmyLLEeCTBEHHYO Cuny. B Takom cnyvae noBble NPOTUBOPEYMBLIE MONOXEHUA KOMMEPYECKOro NPeAIokeHns, 3akasa Ha NoCTaBKy U 4OroBopa NOCTaBKU HE NPUMEHSAIOTCA.

2. PyKOBOACTBO N0 3KCTIMyaTaLym 1 TEXHUYECKOMY OBCIY)XUBAHMIO JOCTYNHO Ha calTe Www.vtsgroup.com.
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10 STANDARDNi ZARUCNi PODMINKY VTS PRO PRODUKTY RADY EUROHEAT

Zarucni list

1.Razitko instalacni firmy VTS Czech Republic s.r.o.
Beranovych 140
199 03 Praha 9

www.vtsgroup.com

2.Vyrobni &islo zafizeni

3. Misto montaze 4. Datum montaze
5. Adresa, ulice 6. Cislo bytu
7.1.Mésto 8.PSC

Pfi spinéni nize sepsanych zaruénich podminek ruci firma VTS Czech Republic s.r.o. (dale jen VTS) majiteli (dale jen zakaznik) zakoupeného zafizeni Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING
C100 - 200 (déale jen: zafizeni) za bezporuchovy chod.

§ 1 Zaruéni doba
1. Zaruka pro zafizeni a automatizaci je 3 roky po datu zakoupeni zafizeni zékaznikem.
2. Terminem nakupu se rozumi datum, kdy VTS nebo distributor VTS vydal zakaznikovi fakturu o DPH, ktera dokumentuje prodej zafizeni.

§ 2 Rozsah zaruky

1. Pokud je reklamace uznana jako opravnéna, VTS budto provede vyménu zafizeni nebo Casti zafizeni, nebo zajisti opravu na misté montaze, popfipadé na jiném misté, po zaslani vadného zafizeni.

2. Pokud je zaruéni servis poskytovan v misté instalace zafizeni v zemi sidla spole¢nosti VTS, pokryje VTS naklady na pfepravu technikl (licencovanych servisti VTS) a prepravu nahradnich dilipouze do 200
km od servisni kancelare v této zemi.

. Pokud je zarucni servis poskytovan v misté instalace zafizeni mimo zemi kancelafe( VTS Licensed Service), VTS bude pokryvat pouze néklady na naklady nahradnich dilt nebo zafizeni, véetné dodavek za
podminek DAP (Incoterms 2010)

. Aktualni seznam stfedisek s licencovanymi sluzbami VTS (déle jen "servisni stfediska") je k dispozici na www.vtsgroup.com a v obchodnich kanceléfich VTS.

. Zarugni servis je mozny pouze v zemi se zastoupenim VTS.

. Zarucni servis neméni, neprodluzuje ani neprerusuje délku trvani zaruky. Zaruka vyménéného dilu zanika se zarukou zafizeni.

Zaruka garantovana VTS neomezuje, nevyluCuje ani nepozastavuje zakaznikova prava vyplyvajici ze zaruénich podminek platnych podle zakonu.

. Tyto zaruéni podminky jsou zavazné pro vSechny ztcastnéné strany, pokud smlouva se souhlasem VTS nestanovi jinak.
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§ 3 Vyjimky
1. Zaruka se nevztahuje na:
. Jakeékoli opotiebeni zplisobené b&znym pouzivanim, spotfebni material.
. Poskozeni nezplisobené zavadou na zafizeni VTS.
. PoSkozeni zpusobené nespravnym transportem, uskladnénim nebo prostiedim.
. Poskozeni zptsobené nespravnym zachazenim, pouzivanim, které neni ve shodé s technickou dokumentaci, nebo manipulaci neopravnéné osoby.
. Zafizeni, jehoz instalace nebo zprovoznéni nebylo provedeno vyskolenou, kvalifikovanou osobou, dle technické dokumentace dodané se zafizenim.
Zarizeni, kterd nebyla alespori jednou za rok zkontrolovana a udrzovéna dle pozadavku uvedenych v technické dokumentaci, nebo jejich udrzba nebyla provadéna vyskolenou, kvalifikovanou osobou.
. Zarizeni, ktera byla upravena, opravena nebo nahrazena, popfipadé u kterych byly zménény provozni parametry, bez souhlasu VTS
. Jakeékoli poskozeni nebo chybu, které nema vliv na spravnou funkci zafizeni.
2. Tato zaruka se nevztahuje na zavazek VTS, aby zajistila udrzbu, kontroly nebo programovani a zprovoznéni zafizeni.
3. Tato zéruka se nevztahuje na jakékoli Skody zplsobené nefunkénosti zafizeni béhem doby reklamace a VTS nenese Zadnou odpovédnost za Skody na jakémkoli jiném zafizeni.
4. Pro uplatnéni zaruky je zakaznik povinen podat pisemnou Zadost v zemi nakupu zafizeni. Pokud je Zadost podana v jiné zemi, nez v zemi nakupu, VTS nema povinnost poskytnout zarucni servis.
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§ 4 Zadost o reklamaci
1. Vyplite Zadost online, zaslanim elektronického formulare na strankach www.vtsgroup.com, nebo zavolejte na technické oddéleni spolu se zaslanim elektronické Zadosti vyse.
2. Zadost musi obsahovat:
- typ zafizeni a sériové Cislo
- datum prodeje a uvedeni zafizeni do provozu
- misto umisténi
- jméno prodejce a montazni skupiny
- jméno, adresa a telefonni Cislo kontaktni osoby
- popis zavady a poSkozeného dilu (co nejpfesnéjsi specifikace)
3. Pokud zékaznik reklamuje zafizeni poskozené pii dopravé, musi dopravit toto zafizeni | s originalnim obalem na misto opravy, které uréi VTS. Sériové Cislo zafizeni musi odpovidat ¢islu na originalnim baleni
a zarucni karté.
4. Kvyplnéné Zadosti musi klient dodat kopii faktury nebo dokladu o zakoupeni zboZi, které reklamuje.

§ 5 Zarucni servis
1. Servisni oprava by méla byt provedena do 14 dnli od obdrZeni pisemné Zadosti. Ve specialnich pfipadech mize byt tato Ihita prodlouzena na 30 dni.
2. Jakékoli soucasti zafizeni nahrazené servisem za nové béhem zaruky jsou majetkem VTS.
3. V8echny naklady vzniklé neopravnénou reklamaci nebo prodluzovanim praci servisu vlivem zakaznika budou uétovany zékaznikovi.
4. VTS ma pravo odmitnout zaruéni servis, pokud zakaznik neuhradil vSechny platby VTS. Napfiklad za nakup zafizeni, a za jiz provedené servisni prace.
5. Zakaznik musi spolupracovat se servisnimi techniky, zejména:
. zajisténim pfistupu k zafizeni
. pfipravenim prostoru k servisu, hlavné pokud je zafizeni vy$e nez 1,5 m nad podlahou
. odpojenim a pfipojenim hydraulického systému (voda, glykol, freon)
. predloZenim dokument k zafizeni (zaru¢ni list vyplnény montazni skupinou)
. umoznénim servisu bezodkladny zasah po pfijezdu na misto, bez zbyte¢ného zdrzovani
bezplatnym zajidténim veskeré mozné asistence servisu (napf. pfistup k elektrickym rozvadédim nebo svétiim)
. zajiSténim bezpecnosti prace dle platnych norem
6. Zakaznik musi bezodkladné schvalit a potvrdit servis do servisni karty. Pokud ma pochyby o kvalité provedené opravy, mé zakaznik pravo podat stiznost VTS. Tato stiznost musi spliiovat stejné body, jako je
napsanov § 4.
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§ 6 Dalsi ustanoveni

1. V pfipadé rozport mezi nabidkou nebo objednavkou a témito Obecnymi zarucnimi podminkami, plati Obecné zaruéni podminky. Jakékoli rozpory z nabidky nebo objednavky nejsou platné.
2. V pfipadé nesrovnalosti ve smlouvé mezi zékaznikem a VTS a Obecnymi zaru¢nimi podminkami, plati Obecné zaruéni podminky.

3. Technicka dokumentace je dostupna ke stazeni na www.vtsgroup.com.
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10 STANDARD VTS GARANCIA KONDICIOK EUROHEAT TERMEKEKRE

Garancia lap (kitoltése a garancia feltétele)

1. Szerel6/belizemeld pecsétie VTS Hungary Kft
1146 Budapest
Hungaria krt 162 (Hermina Business Tower B épiilet)

www.vtsgroup.hu

2. Készlilék gyari szam

3. Szerelés helyszine 4. Szerelés idépontja
5.Cim - utca 6. Ajtészam
7. Varos 8. Iranyitészam

A Garancidlis feltételek és kondiciok szerint, a VTS GROUP cég (tovabbiakban: VTS) a garanciapapir szerint garantalja a tulajdonosnak (tovabbiakban: vevének) a VOLCANO VR, WING W100-200-EC,
WING E100-200-EC, WING C100-200-EC késziilékek (tovabbiakban: késziilékek) hibamentes miikodését.

§ 1 Garancia idétartama
1. Az aumatikak és vezérlések a vasarlastol szamitott 3 évig garacialisak.
2. Avasarlasi idépontot a VTS, vagy a VTS forgalmazétél szarmazé szamla idépontja igazolja.

§ 2 Garancialis feltételek

1. Agaranciat biztositja a VTS Hungary Kift, 1146 Budapest, Hungaria korut 162, Hermina Business Towers B éplilet [a tovabbiakban VTS]. A VTS garantalja az eladott késziilék hibamentes miikodését
az Eurdpai Unidn bellil.

2. Amennyiben a garancidlis szervizt a VTS regiondlis kdzponttél igényelték, gy az alkatrészek és szerviz szallitasi koltségeit a VTSnek 200km tavolsagig sziikséges allnia a kézponttdl.

3. Amennyiben a garancidlis szervizt kiilféldi VTS regionalis kézponttdl igényelték, gy az alkatrészek és cseredarabok szallitasi koltségeit a regionalis VTSnek sziikéges allnia, beleértve a DAP
szallitast. (incoterms 2010)

4. Az aktudlis VTS Hiteles Szerviz Patner listat az alabbi liken érheti el: www.vtsgroup.com,Valamint a regionalis VTS irodakban.

5. Hibabejelentés esetén a megrendeld koteles szamlamasolatot kiildeni a készllék vasarlasardl.

6. Agarancidlis tigyintézés nem fliggeszti fel, szlinetelteti, vagy valtoztat a garancia idején. A garanciaban cserélt alkatrészek garancidja a késziilék garancia lejartaval szintén lejarnak.
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. Agarancia nem korlatozhatja vagy irhatja feliil a hatalyban levé vasarléi jogokat és garancialis jogszabalyokat.
. A Garancialis feltételek és kondiciok minden esetben iranyaddk, amennyiben ettél elér6é szerz6dés nem késziilt a felek részérél.

3 Kivételek

. Agarancia nem terjed ki:

. Aberendezés meghibasodasa kiilsé okokra vezethet6 vissza.

. Asériilés vagy a hiba nem megfeleld kezelés, szallitas vagy tarolasbél adddik.

. Mechanikus sériilés melyet nem megfelel6 vezérlés vagy hasznalat okozott

. Olyan sériilések vagy hibak, melyeket nem képzett vagy felhatalmazas nélkiili személy okozott

A késziiléket nem megfeleléen telepitették a telepitési iranymutatasok figyelmen kiviil hagyasaval vagy nem megfeleléen képzett személy végezte a telepitést.
A készliléket modositottak, melynek hatasara megvaltoztak a miikodési paraméterek. Javitast vagy alkatrész cserét hajtottak végre a VTS irdsos hozzajarulasa nélkil.
. Olyan hibak melyek nincsenek hatassal a késziilék helyes miikddésére, pl. elszinezédés, karcolas stb..

. Részegységek melyek nem voltak karbantartva.

2. Agarancia nem kotelezi a VTS-t a késziilék megfelel6 karbantartasara, szervizelésére vagy ellenérzésére

3. AVTS nem vallal felel6sséget a késziilék garancialis szerviz ideje alatti a késziilék hianyabol fakadé semmilyen karért

4. Agarancialis Ugyintézés feltétele a megfelelGen kitéItott és a VTS szamara eljuttatott (ugyanebben az orszagban vasarolt késziilék) hibabejelentd
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§ 4 Hibabejelentés
1. Anhibabejelentést térténhet e-mail-en vagy fax-on.
2. Ahibabejelenté formanyomtatvany elérheté a www.vtsgroup.hu oldalon.
3. Ahelyesen kitolttt hibabejelentének a kdvetkezd informaciokat kell tartaimaznia:
- A berendezés tipusa és gyari szama,
- A vasarlas napja,
- A telepités helye és napja,
- Az eladé és telepité cég neve,
- Kapcsolattartéd személy neve és elérhetésége,
- Részletes hibabejelentés (hiba pontos leirdsa, hibas alkatrész megnevezése),
- Helyesen kitoltott garanciapapir masolata melyen megtalélhaté az eladas napja (4), a szériaszam (2) és a telepitést végzé cég megnevezése (1).
4. Aszallitas sordn megsérllt késziilék szallitasarol a megrendelének kell gondoskodnia. A megrendelé kételes az eredeti csomagolasban a VTS altal megadott javitd céghez tovabbitani a készuléket.
A szallitd dobozon és a késziiléken talalhaté szériaszamoknak egyezniiik kell.

§ 5 Garancia hatalya

1. Befogadott reklamécio esetén a VTS Uj késziiléket biztosit.

. Agarancidlis szolgaltatas nem szakitja félbe és nem fiiggeszti fel, nem hosszabbitja meg a garncilis idétartamot. A cserélt vagy javitott alkatrész garancidja a késziilék garanciajaval egyiitt lejar.
. AVTS-t a garancian kivil semmilyen jogi felelésség nem terheli amennyiben a termék hibas vagy meghibasodik.

. Aberendezés meghibasodasa kiilsé okokra vezethet6 vissza.

. Asériilés vagy a hiba nem megfelel kezelés, szallitas vagy tarolasbél adddik.

Mechanikus sériilés melyet nem megfelel6 vezérlés vagy hasznalat okozott vagy nem szakképzett vagy illetéktelen személy altal tortént karbantartas.

Akésziléket nem megfeleléen telepitették a telepitési iranymutatasok figyelmen kivill hagyasaval vagy nem megfeleléen képzett személy végezte a telepitést.

. Akésziiléket modositottak, melynek hatasara megvaltoztak a miikodési paraméterek. Javitast vagy alkatrész cserét hajtottak végre a VTS irasos hozzajarulasa nélkl.
. Olyan hibak melyek nincsenek hatassal a késziilék helyes miikodésére, pl. elszinezédés, karcolas stb..

. Részegységek melyek nem voltak karbantartva.

[AEN)

NG AWN

§ 6 AVTS nem felelés

1. Uzem kdzbeni karbantartasért, szemrevételezésért és programozasaért.
2. Agarancidlis javitasra varas kozbeni illetéktelen beavatkozasokért.

3. Amegrendel6 tulajdonaba lévé egyéb sériilt berendezésért.

§ 7 Garancialis szolgaltatas
1. Ahelyesen kitolt6tt hibabejelenté befogadasa esetén a VTS-nek 14 napja éll rendelkezésre a javitdas megkezdésére. Ezt az id6tartamot 30 nappal lehet meghosszabbitani olyan koriiimények esetén
melyekre a VTS-nek nincsen befolyasa.
. Minden hibas késziilék vagy elem mely garanciaban cserélve lett a VTS tulajdonat képezik.
. Minden koltség mely a VTS részérél felmeriil nem garancidlis hiba esetén kiszamlazasra kerill annak a cégnek/személynek aki a hibat bejelentette. A koltség a VTS aktualis arlistaja alapjan torténik.
AVTS-nek joga van visszautasitani a garancidlis szolgaltatast ha a megrendelének fizetési tartozésa van a cég felé.
. Amegrendel6nek a teljes javitasi folyamat alatt egylttmiikédének kell lennie a VTS-el.
A megrendel6 koteles:
- Hozzaférést biztositani a berendezéshez és amennyiben sziikséges gondoskonia kell emel6rél vagy allvanyrol.
- Be kell mutatnia a késziilék eredeti garanciapapirjat és a készlilék vasarlasanak szamlamasolatat.
- Biztonsagos munkakériilményeket biztositnia a garancidlis szolgaltatas alatt.
- A szerviz megérkezését kovetéen azonnal lehetévé tenni a szervizmunkat.
6. Amegrendelé minden hibabejelentést koteles irdsban adni. E-mail: budapest@vtsgroup.com, fax: +36-1-439-1636
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

10 VTS ,EUROHEAT* GAMINIY STANDARTINES GARANTIJOS SALYGOS

Garantijos kortelé

1. Assembly company’s stamp / Montavimo jmonés antspaudas VTS VILNIUS UAB
ULONU G. 5, 08240 WILNO
LT

WWW.VTSGROUP.COM

2. Device serial number / |renginio serijos numeris

3. Place of assembly - name / Montavimo vieta - pavadinimas 4. Date of assembly / Montavimo data
5. Street name / Gatveé 6. Number / Numeris
7. City / Miestas 8. Zip code / Indeksas

Vadovaujantis Siomis Garantijos salygomis, garantijos lape nurodyta VTS grupés bendrové (toliau: VTS) garantuoja savininkui (toliau: Klientas) nepriekaistingg VTS parduodamy jrenginiy — Volcano
VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING C100 - 200 (toliau: jrenginiai) — veikima.

1 § Garantinis laikotarpis
1. Volcano jrenginiams bei automatikos elementams suteikiama 3 mety garantija, nuo jrenginio jsigyjimo dienos.
2. |sigijimo data laikoma saskaitos-faktdros, patvirtinancioje jmonés ,VTS* arba jmonés ,VTS" prekybos atstovo jrenginio pardavima Klientui, iSraSymo data.

2 § Garantijos taikymo sritis

1. Jei pateiktas skundas pripaZjstamas pagristu, VTS savo nuozidra pakeicia jrenginius ar jy brokuotas dalis arba atlieka jy remontg jrenginiy jrengimo ar kitoje vietoje po to, kai jrenginiai iSsiunciami
remontui.

2. Garantinj remonta atliekant jrenginio instaliavimo vietoje, VTS bistinés Salyje, VTS padengia tik Autorizuoto VTS serviso darbuotojy vezimo ir keiciamy detaliy transportavimo islaidas 200 km
spinduliu nuo serviso bistinés Sios Salies teritorijoje. 3,4 jak wyzej:

3. Garantinj remontg atliekant jrenginio instaliavimo vietoje, kuri néra Autorizuoto VTS serviso bistinés $alyje, VTS padengia tik kei¢iamy detaliy ar jrengimy ir jy pristatymo islaidas pagal DAP
taisykles (Incoterms 2010).

4. Siuo metu veikiangiy Autorizuoty VTS servisy, toliau vadinamy servisais, sarasas pateikiamas internetinéje svetainéje www.vtsgroup.com ir VTS prekybos biuruose.

5. Garantijos lapas pildomas tik jei jrenginys buvo pirktas $alyje, kurioje yra VTS registruota buveiné.

6. Dél garantinio aptarnavimo garantinis laikotarpis nenutriksta, nesustabdomas ir nepasikeicia; pakeisty daliy garantija galioja tol, kol galioja jrenginio garantija.

7. VTS suteikiama garantija nepanaikina ir neapriboja Kliento teisiy, numatyty netiesioginés parduoto gaminio defekty garantijos taisyklése.

8. Sios Garantijos salygos yra privalomos visy sutargiy, susijusiy su jrenginiais, $alims, jei sutartyje nenurodyta kitaip, gavus VTS sufikima.
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§ ISimtys
. §i garantija netaikoma:
Daliy jprastam nusidévéjimui, komplektavimo gaminiams.
Ne dél VTS kaltés padarytai zalai ir jrenginiy defektams, atsiradusiems dél jiems nebadingy priezasciy.
Irenginiui, kuris sugadinamas dél aplinkos poveikio, netinkamo transportavimo, laikymo.
Irenginiui padarytai mechaninei Zalai dél jo neteisingo eksploatavimo arba naudojimo, remonto ir aptarnavimo ne pagal techninius dokumentus, pateiktus kartu su jrenginiu, Eksploatavimo ir
techninés priezitros instrukcijg arba kai tokig Zalg jrenginiui savo veiksmais padaro asmenys, neturintys reikiamos kvalifikacijos.
e. Jrenginiams, kurie buvo jrengti arba pradéti eksploatuoti ne pagal techninius dokumentus, pateiktus kartu su jrenginiu, Eksploatavimo ir prieZidros instrukcijg arba kuriuos jrengé ar pradéjo
eksploatuoti asmenys, neturintys reikiamos kvalifikacijos.
f. Irenginiams, kurie nebuvo tikrinami maziausiai kartg per metus ir kuriems nebuvo atliekamas einamasis aptarnavimas pagal Eksploatavimo ir techninés prieziaros instrukcijos reikalavimus,
arba kuriy technine patikrg arba aptarnavima atliko asmenys, neturintys reikiamos kvalifikacijos.
g. |renginiams, kuriy veikimo parametrai, remontuojamos ar kei¢iamos dalys buvo modifikuoti arba pakeisti be rastisko VTS sutikimo.
h. Jrenginiams padarytai Zalai arba jy defektams, dél kuriy nenukencia jrenginio funkcionalumas ir tinkamas veikimas.
2. Si garantija netaikoma VTS jsipareigojimui uztikrinti jrenginiy einamajj aptarnavima, patikras arba programavima.
3. Si garantija netaikoma VTS atsakomybei uz jokiag zala, padaryta dél jrenginio prastovos, laukiant garantiniy paslaugy suteikimo ir jokiai Zalai, kuri gali biti padaryta ne $iems jrenginiams, o bet
kokiam kitam Kliento turtui.
4. Norédamas pasinaudoti savo teisémis pagal $ig Garantija, Klientas turi pateikti skunda toje Salyje, kurioje jis pirko jrenginj. Jei skundas pateikiamas ne toje Salyje, kurioje buvo pirktas jrenginys,
VTS neprivalo suteikti garantiniy paslaugy.
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4 § Skundai
1. Skundus galima pateikti naudojantis elektronine prasymo forma, kuri skelbiama www.vtsgroup.com, arba telefonu, skambinant skundy skyriui ir kartu i$siunciant pirmiau nurodytg elektronine
prasymo forma.
2. Skunde turi bati nurodyta $i informacija:
- jrenginio rasis ir serijos numeris,
- jrenginio pirkimo ir eksploatavimo pradzios data,
- jrenginio jrengimo vieta,
- jrenginj pardavusios ir jrengusios jmonés pavadinimas,
- Kliento telefono numeris ir asmuo rysiams,
- jrenginio gedimo apibadinimas (netinkamo veikimo apibtdinimas, nurodant neveikiancig dalj).
. Jei Klientas tvirtina, kad jrenginys buvo sugadintas gabenimo metu, j VTS nurodytg remonto vieta reikia pristatyti visg jrenginj originalioje pakuotéje, saugancia jrenginj nuo sugadinimo. |renginio
serijos numeris turi atitikti ant originalios pakuotés ir Garantijos lape nurodyta numerj.
. Kartu su skundu Klientas turi pateikti jame nurodyto jrenginio pirkimo PVM saskaitos fakttros kopijg.

§ Garantinis aptarnavimas
. Paslaugos pagal Sig garantijg suteikiamos per 14 dieny nuo pranesimo datos. Ypatingais atvejais Sis terminas gali bati pratgstas iki 30 dieny.
. Visos dalys, kurias garantinio aptarnavimo paslaugas teikiantys meistrai iSima i$ jrenginio ir pakeicia naujomis dalimis, tampa VTS nuosavybe.
. Visas iSlaidas, susijusias su nepagrjstu skundu ar garantinio aptarnavimo paslaugas teikianciy meistry darbo nutraukimu Kliento praS8ymu sumoka Klientas pagal techniniy paslaugy kainorastj,
kuris skelbiamas internete adresu www.vtsgroup.com.
. VTS turi teisg atsisakyti atlikti garantinj aptarnavima, jei Klientas nesumoka uz jrenginj ar uz bet kurj ankstesnj jo techninj aptarnavima.
. Klientas bendradarbiauja su meistrais, teikianciais garantinio aptarnavimo paslaugas jrenginio jrengimo vietoje toliau nurodytu badu:
a. leidzia laisvai apzidreéti jrenginj atitinkamu laiku;
b. paruosia vietg aptarnavimo paslaugy teikimui, ypa¢ pasirapindami papildoma jranga, kad baty galima pasiekti jrenginj, jrengtg auksciau nei 1,5 m vir§ grindy ir, jei reikia, nuima ir i$ naujo
jrengia jrenginj;
. atjungia arba prijungia hidrauling (vandens, glikolio) sistemg ir freono sistema, atlikdami papildomus darbus, kad techninio aptarnavimo meistrai galéty pasalinti skunde nurodytus gedimus;
. pateikia kartu su jrenginiu gautus dokumentus (jrenginj jrengusios jmonés uzpildytg garantijos lapa),
. suteikia galimybe techninio aptarnavimo meistrams pradéti darbg is karto atvykus, vengiant bereikalingo delsimo;
nemokamai suteikia visg jmanoma pagalba, kuri reikalinga aptarnavimui (pvz., pasiripina elektros $altiniu arba apSvietimu aptarnavimo teikimo vietoje);
imasi Zmoniy ir objekty apsaugos priemoniy ir laikosi profesinés sveikatos ir saugos reikalavimy garantinio aptarnavimo vietoje, jskaitant garantinio aptarnavimo vietos atitikties teisés akty
reikalavimams uztikrinima.
6. Klientas i$ karto priima ir Garantinio aptarnavimo lape patvirtina atlikta garantinj aptarnavima. Jei yra abejoniy dél garantinio aptarnavimo kokybés ir uzbaigtumo, Klientas turi teis¢ pateikti skundg
VTS. Prireikus tokiam skundui taikomos $io dokumento 4 § nuostatos.
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6 § Kitos nuostatos

1. Jei Pasitlymo ir Pirkimo uzsakymo salygos priestarauja $ios VTS standartinés garantijos salygy, vadovaujamasi VTS standartinés garantijos salygomis. Tokiu atveju visos priestaraujancios
Pasidlymo ir Pirkimo uzsakymo nuostatos netaikomos.

2. Jei Saliy pasiradyta sutartis priestarauja ios VTS standartinés garantijos salygoms, vadovaujamasi VTS standartinés garantijos salygomis.

3. Eksploatavimo ir techninés priezidros instrukcija skelbiama internete adresu www.vtsgroup.com.
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10 «VTS» STANDARTA GARANTIJAS NOSACIJUMI «<EUROHEAT» PRODUKTIEM

Garantijas karte

1. Uzstaditaja uznémuma zimogs VTS LATVIA SIA
Biekensalas iela 21-B218
LV-1004, Riga

LATVIJA

www.vtsgroup.com

2. lekartas rapnicas numurs

3. Uzstadi$anas vieta 4. Uzstadisanas datums
5. Adrese, iela 6. Majas numurs
7. Pilséta 8. Pasta indekss

Pamatojoties uz Siem Garantijas nosacijumiem, «VTS Group» uznémums (turpmak teksta —VTS), kas ir noradits garantijas karte, ar o garanté Tpasniekam (turpmak teksta — Pircéjs), ka VTS
pardotas ierices «Volcano VR», WING W100 - 200, WING E100 - 200, WING C100 - 200 (turpmak teksta — lerices) darbosies bez bojajumiem.

1. § Garantijas termins

1. Garantijas termin$ iericém un automatikas elementiem ir 3 gadi no dienas, kura Klients ir iegadajies ierices un automatikas elementus.
2. Pirk$anas diena nozimé datumu, kura VTS vai VTS izplatitajs ir izsniedzis PVN rékinu, kura ir dokumentéta ierices pardosana Klientam.
2. § Garantijas piemérosanas joma
1. Ja prasiba tiek atzita par pamatotu, VTS péc saviem ieskatiem vai nu nomaina ierices vai to defektivas detalas, vai arf tas salabo uzstadi$anas vieta vai cita vieta péc tam, kad tas ir nosatitas
remontam.
2. Ja garantijas pakalpojums tiek sniegts ierices uzstadisanas vieta valsti, kura uznémumam VTS ir registréts birojs, VTS sedz transporta izdevumus VTS pilnvarota servisa tehnikiem un rezerves
dalu transportéSanas izdevumus tikai 200 km radiusa no servisa biroja $aja valstr.
3. Ja garantijas pakalpojums tiek sniegts ierices uzstadiSanas vieta arpus valsts, kura uznémumam VTS ir pilnvarota servisa birojs, VTS sedz tikai rezerves dalu vai ieriéu izmaksas, kas ietver
piegadi saskana ar DAP nosacijumiem (Incoterms 2010).
4. Saraksts, kura ir noraditi VTS pilnvarotie servisa centri, talak teksta — «Servisa centri, ir pieejams vietné www.vtsgroup.com un VTS uznémuma birojos.
5. Garantijas zinojums tiek sagatavots tikai tad, ja ierice ir nopirkta valsti registréta VTS biroja.
6. Garantijas remonta pakalpojums nepartrauc, neaptur un nemaina garantijas terminu; mainito detalu garantija beidzas I1dz ar ierices garantijas terminu.
7. VTS pieskirta garantija neizslédz, ka arf neierobezo un neaptur Pircéja tiesibas, kas rodas saistiba ar ietvertas garantijas noteikumiem attieciba uz pardota priekSmeta defektiem.
8. Sie Garantijas nosacijumi ir saistosi visu to ligumu pusém, kuri ir saistiti ar iericém, ja vien ar VTS piekridanu liguma nav noteikts citadi.
3. § Iznémumi
1. 8o garantiju nepieméro:
a. detalam, kas ir paklautas normalam nolietojumam, un paligmaterialiem;
b. jebkadiem bojajumiem, kas radusies neatkarigi no VTS, un ierices bojajumiem, kas ir radusies citu iemeslu d&|, nevis saistiba ar iericém piemitosam Tpasibam;
c. gadijuma, ja ierices bojajumu izraisa vides ietekme, nepiemérots transports, glabasana;
d. gadijuma, ja mehanisku bojajumu ir izraisijusi ierices nepareiza ekspluatacija un lietoSana, remonts un tehniska apkope, neievérojot iericei pievienoto tehnisko dokumentaciju, ekspluatacijas
un tehniskas apkopes instrukciju, vai personas bez pienacigas kvalifikacijas;
e. iericém, kuru uzstadisana vai iedarbinasana ir veikta, nenemot véra iericei pievienoto tehnisko dokumentaciju, ekspluatacijas un tehniskas apkopes instrukciju, vai to veikuSas personas bez
pienacigas kvalifikacijas;
f. iericém, kuras nav parbauditas vismaz reizi gada un kuram nav veikta tehniska apkope, ka noradits ekspluatacijas un tehniskas apkopes instrukcija, vai kuru tehniskas parbaudes vai tehnisko
apkopi ir veikusas personas bez pienacigas kvalifikacijas;
g. iericém, kuras ir parveidotas, kuram ir mainiti darba parametri, veikts detalu remonts vai nomaina bez VTS rakstveida piekrisanas;
h. jebkadiem ierices bojajumiem vai defektiem, kas neietekmé ieriu funkcionalitati un pareizu darbibu.
2. &1 garantija neattiecas un VTS pienakumu nodrosinat iericu teko$o apkopi, parbaudi vai programmésanu.
3. S garantija neattiecas uz VTS atbildibu par jebkadiem zaudéjumiem, ko rada ierices dikstave, gaidot garantijas apkalpo$anu, nedz arf uz jebkadu citu Pircéja Tpasumu, iznemot ierices.
4. LaiTstenotu savas tiesibas saskana ar Garantiju, Pirc&jam jaiesniedz prasiba valsti, kura ir nopirkta ierice. Ja stidzibas zinojums ir aizpildits cita, nevis ierices pirk§anas valsti, uznémumam VTS

nav pienakums nodro$inat garantijas remonta pakalpojumu.

4. § Sudzibas
1. lkviena sudziba jaaizpilda tieSsaisté, nosutot elektronisko iesniegumu, kas ir pieejams vietné www.vtsgroup.com vai pa talruni, piezvanot stiidzibu izskatiS8anas nodalai, ka arT nosutot ieprieks
minéto elektronisko iesniegumu.
2. Sudzibas zinojuma janorada:
- ierices tips un sérijas numurs,
- ierices pirk§anas un iedarbinaSanas datums,
- ierices uzstadisanas vieta,
- ierices pardevéja un uzstaditdja uznémuma nosaukums,
- Pirc&ja talruna numurs un Pircéja kontaktpersona,
- ierices nepareizas darbibas apraksts (nepareizas funkcionés$anas apraksts, noradot bojato detalu).

3. Ja pircéjs apgalvo, ka ierice ir bojata transportésSanas laika, nokomplektéta ierice originalaja iepakojuma, kas aizsarga ierici pret bojajumiem, janogada VTS noradita remonta izpildes vieta. lerices
sérijas numuram jaatbilst numuram, kas ir uz originala iepakojuma un Garantijas karté.
4. Aizpildot stdzibas iesniegumu, Pircéjam janosata PVN rékina kopija, kas apliecina tas ierices pirkumu, uz kuru attiecas studziba.
5. § Garantijas remonta pakalpojumi ~
1. Pakalpojumus, kas ir saistiti ar $o garantiju, sniedz 14 dienu laika péc zinojuma iesniegSanas datuma. Ipasos gadijumos Sis termin$ var tikt pagarinats Iidz 30 dienam.
2. Visas detalas, kuras servisa tehniki iznem no ierices un nomaina ar jaunam detalam garantijas termina laika, klast par VTS Tpasumu.
3. Visas izmaksas, ko rada nepamatots stidzibas zinojums vai iejaukSanas servisa tehniku darba péc Pircéja prasibas, sedz Pircéjs saskana ar tehnisko pakalpojumu cenradi, kas ir pieejams vietné
www.vtsgroup.com
4. Uznémumam VTS ir tiesibas atteikties izpildit garantijas remonta pakalpojumu, ja Pircéjs nav samaksajis par ierici vai kadu no iepriek$&jiem tehniskajiem pakalpojumiem.
5. Pirc&jam ir pienakums sadarboties ar servisa tehnikiem saistiba ar garantijas remonta pakalpojuma sniegSanu ierices uzstadisanas vieta, it ipasi:
a. nodrosSinot piek|uvi iericei noteikta laika,
b. sagatavojot vietu pakalpojuma sniegSanai, jo seviSki nodrosinot visas papildu konstrukcijas, lai piek|atu iericei, kas ir uzstadita augstak par 1,5 metriem virs gridas, un vajadzibas gadijuma
nonemtu un atkal uzstaditu ierices,
c. atvienojot un pievienojot hidraulisko sistemu (tdens, glikola sisttma) un freona sistému, veicot papildu darbus, lai |autu servisa tehnikiem novérst sidzibas iemeslu,
d. uzradot dokumentus, kas ir sanemti kopa ar ierici (uzstaditaja aizpildita garantijas karte),
e. nodroSinot iespéju servisa tehnikiem sakt darbu uzreiz péc ieraSanas, bez nevajadzigas kavésanas,
f. bez maksas nodrosinot visu iesp&jamo palidzibu pakalpojuma izpildei (piem., nodrosinot piek|uvi elektroapgades avotam vai apgaismojumam pakalpojuma sniegSanas vieta),
g. veicot nepiecieSsamos pasakumus, lai aizsargatu cilvékus un objektus, un ievérojot darba droSibas noteikumus vieta, kur tiek veikts garantijas remonta pakalpojums, kas ietver parliecinaSanos

par to, ka pakalpojuma izpildes vieta atbilst normativajos noteikumos noraditajam prasibam.
6. Pircéjs nekavéjoties pienem un apstiprina garantijas remonta pakalpojuma izpildi Servisa kartes dokumenta. Ja rodas $aubas par garantijas remonta pakalpojuma kvalitati un pilnigumu, Pirc&jam
ir tiestbas iesniegt stdzibu uznémumam VTS. 4. § noteikumus pieméro atkariba no apstakliem.

6. § Citi noteikumi

1. Gadijuma, ja ir kadas pretrunas starp Priekslikumu un Pasatijumu un $iem VTS Standarta garantijas nosacijumiem, prevalé VTS Standarta garantijas nosacijumi. Sada gadijuma nepieméro
Priekslikuma un Pasatijuma pretrunigos noteikumus.

2. Gadijuma, ja ir kadas pretrunas starp Pusu parakstito [igumu un Siem VTS Standarta garantijas nosacijumiem, prevalé VTS Standarta garantijas nosacijumi.

3. Ekspluatacijas un tehniskas apkopes instrukcija ir pieejama vietné www.vtsgroup.com.
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

10 VTSI STANDARDGARANTIITINGIMUSED EUROHEATI TOODETELE

Garantiikaart
1. Seadet paigaldava firma pitsat VTS CLIMA OU
TOOSTUSE 48A-406,
TALLINN 10416
ET
WWW.VTSGROUP.COM

2. Seadme tehasenumber

3. Paigalduskoht 4. Paigaldamise kuupaev
5. Aadress, tanav 6. Korteri number
7.Linn 8. Postiindeks

K&esolevate garantiitingimuste kohaselt garanteerib VTS Gruppi (edaspidi VTS) kuuluv ettevote, mille nimi on tépsustatud garantiikviitungil, omanikule (edaspidi: klient), et VTSi poolt miiidud
Volcano VR, WING W100-200, WING E100-200, WING C100-200 seadmed (edaspidi: seadmed) tdétavad iima torgeteta.

§ 1 Garantii tdhtaeg
1. Seadmete ja automatika garantii peab olema 3 aastat alates seadme ostukuupéevast.
2. Ostukuupaev on kuupéev, millal VTS vdi VTS edasimija valjastas Ostjale seadme miiliki dokumenteerivat kdibemaksuga arve.

§ 2 Garantii ulatus

. Kui kaebus on tunnistatud digustatuks, peab VTS omal valikul kas asendama seadmed v6i nende defektsed osad vdi remontima need nende paigaldamiskohas voi mones teises kohas parast
seda, kui need on saadetud remonti.

2. Kui garantiiteenused osutatakse seadmete paigaldamise kohas riigis, kus on registreeritud VTS'i kontor, siis peab VTS katma VTS poolt litsentseeritud teeninduse tehnikute transportdikulud ja
varuosade transpordikulud kuni 200 km kaugusel selles riigis teeninduskontori asukohast.

3. Kui garantiiteenus osutub seadme paigaldamise kohas riigis, kus ei ole VTSi litsentseeritud teeninduskontori, siis peab VTS katma ainult varuosade kulud voi seadmete kulud, sealhulgas tarnimist
DAP-tingimustel (Incoterms 2010).

4. Praegune VTS-i litsentseeritud teeninduskontorite nimekiri, edaspidi teeninduskeskused, on saadaval VTS kodulehel www.vtsgroup.com ja VTS-i arikontoritest.

5. Garantiialane pretensioon voetakse tddsse ainut juhul, kui seade on ostetud riigis, kus asub VTSi esindus.

6. Garantiiteenus ei katkesta, peata ega muuda garantii tdhtaega; asendatud osade garantiiaeg I6ppeb koos seadme garantiiaja I6ppemisega.
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. VTSi antud garantii ei vélista, piira ega peata kliendi igusi, mis tulenevad miilidud eseme defektide kaudset garantiid puudutavatest reeglitest.
. Kaesolevad garantiitingimused on siduvad koigile seadmetega seotud lepingute osalistele, kui lepingus ei ole VTSi ndusolekul satestatud teisiti.

3 Vilistused
. Kaesolev garantii ei kehti:
. seadmete osadele, millel vbib esineda normaalne kasutamisest tingitud kulumine, samuti kulumaterjalidele;
. kahjustuste puhul, mis ei ole tekkinud VTSi sull, ja seadmete defektidele, mis on tekkinud muudel pohjustel kui seadmetele omane;
. seadmete kahjustumisel imbritseva keskkonna, vale transportimise, ladustamise t6ttu;
mehaaniliste kahjustuste puhul, mis tulenevad seadme valesti kasutamisest; seadmega kaasas olevale tehnilisele dokumentatsioonile ning kasutus- ja hooldusjuhendile mittevastavast véi ilma
nduetekohase kvalifikatsioonita isikute poolt teostatud remondist ja hooldusest;
. seadmetele, mille paigaldamine v6i kaivitamine viidi Iabi viisil, mis ei vasta seadmega kaasas olevale tehnilisele dokumentatsioonile, kasutus- ja hooldusjuhendile v6i mis on teostatud iima
nduetekohase kvalifikatsioonita isikute poolt;
f. seadmetele, mida ei ole kontrollitud véhemalt (iks kord aastas ja millele ei ole teostatud jooksvat hooldust, nagu seda on ndutud kasutus- ja hooldusjuhendis, voi mille tehnilist kontrolli v6i
hooldust viisid labi ilma nduetekohase kvalifikatsioonita isikud;
g. seadmete puhul, mida on modifitseeritud, mille tegevusparameetreid on muudetud, mida on remonditud v6i mille osi on asendatud ilma VTSi kirjaliku ndusolekuta;
h. seadmete mis tahes kahjustuste voi defektide puhul, mis ei mojuta seadmete funktsionaalsust ja korrektset toimimist.
. Kaesolev garantii ei hlma VTSi kohustust tagada jooksvat hooldust, llevaatusi ega seadmete programmeerimist.
. Kaesolev garantii ei hélma VTSi vastutust mis tahes kahjude puhul, mis tekkisid seadme seisaku ajal garantiiteenuseid oodates ega mis tahes kahjustusi tihegi muu kliendile kuuluva vara suhtes,
v.a antud seadmed.
4. Selleks, et kasutada oma garantiikohaseid digusi, peab klient esitama kaebuse selles riigis, kus ta ostis seadme. Kui kaebus on esitatud ménes muus riigis kui ostu asukohariik, siis ei ole VTS
kohustatud pakkuma garantiikohast teenust.
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§ 4 Kaebused
1. Esitage oma kaebused interneti teel, saates selleks elektroonilise avalduse, mis on kattesaadav www.vtsgroup.com veebilehel, voi telefoni teel, helistades kaebuste osakonda ning saates
eelpoolmainitud elektroonilise avalduse.
2. Kaebus peaks sisaldama jargmist teavet:
- seadme tllp ja seerianumber;
- seadme ostmise ja kéivitamise kuupaev;
- seadme paigalduskoht;
- seadme miilija ja paigaldaja arinimi;
- kliendi telefoninumber ja kliendi kontaktisik;
- seadme rikke kirjeldus (vale funktsioneerimise kirjeldus koos tapsustusega, milline detail on kahjustatud).
. Kui klient vaidab, et seade sai kahjustada transportimise ajal, tuleb kogu seade toimetada originaalpakendis, mis kaitseb seadet kahjustuste eest, VTSi poolt maaratud remondikohta. Seadme
seerianumber peab vastama originaalpakendil ja garantiikviitungil olevale numbrile.
. Klient esitab kaebuse esitamisel koopia kdibemaksuarvest, mis tdendab dokumentaalselt kaebuse objektiks oleva seadme ostu.

5 Garantiiteenindus

. Sellest garantiist tulenevad teenuseid osutatakse 14 paeva jooksul parast pretensiooni esitamise kuupaeva. Erandjuhtudel voib seda tahtaega pikendada kuni 30 paevani.

. Koik garantiiteenuse raames hooldustehnikute poolt seadmelt eemaldatud ja uutega asendatud detailid muutuvad VTSi varaks.

. Koik kulud, mis tulenevad alusetult esitatud kaebusest voi hooldustehnikute t66 katkestamisest kliendi soovil, kannab klient vastavalt tehniliste teenuste hinnakirjale, mis on saadaval aadressil
www.vtsgroup.com.

. VTSil on 6igus keelduda garantiiteenuse teostamisest, kui klient ei tasu seadme véi mone eelnevalt teostatud tehnilise teenuse eest.

. Klient teeb hooldustehnikutega koosté6d garantiiteenuse osas, mis osutatakse seadme paigaldamise kohas, eelkdige:
a. vdimaldades seadmele Gigel ajal vaba juurdepaasu;
b. valmistades seadme asukoha ette teenuse osutamiseks, eelkdige tagades taiendavad struktuurielemendid, mis véimaldaksid paaseda ligi seadmetele, mis on paigaldatud kérgemale kui 1,5 m
porandast ja voimaldaksid vajadusel seadmed eemaldada ja uuesti paigaldada;

. Uhendades lahti ja taasiihendades hiidraulilise stisteemi (vesi, glikoolisiisteem) ja freoonististeemi, teostades taiendavaid toid, mis véimaldaksid hooldustehnikutel kaebust lahendada;

esitades koos seadmega saadud dokumendid (paigaldaja poolt taidetud garantiikviitung);

. vdimaldades hooldustehnikutel asuda tddle kohe peale saabumist, iima tarbetu viivituseta;

pakkudes tasuta kdikvdimalikku abi teenuse osutamiseks (naiteks véimaldades juurdepaasu elektrienergia allikale voi valgustusele teenuse osutamise kohas);

. rakendades vajalikke meetmeid, et kaitsta inimesi ja objekte ning jérgida tootervishoiu- ja -ohutuse reegleid kohas, kus garantiiteenust Iabi viiakse. See tahendab ka seda, et teenuse
osutamine koht peab vastama digusaktides maératletud nuetele.

6. Klient votab viivitamatult vastu ja kinnitab garantiiteenuse I6petamist hoolduskaardil. Kui on kahtlusi garantiiteenuse kvaliteedi ja téieliku I6petatuse osas, on kliendil digus esitada VTSile kaebus.

Sellisele kaebusele kohaldatakse vastavalt asjakohasusele kdesoleva dokumendi § 4 sétteid.
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§ 6 Muud lepingutingimused

1. Kui esineb mis tahes lahknevusi pakkumise ja ostutellimuse ning kéesolevate VTiS standardgarantiitingimuste vahel, on VTSi standardgarantiitingimused ulimuslikud. Sellisel juhul ei kehti
pakkumise ja ostutellimuse vastuolulised satted.

2. Juhul, kui esinevad mis tahes lahknevused poolte allkirjastatud lepingu ja kdesolevate VTSi standardgarantiitingimuste vahel, on VTSi standardgarantiitingimused tlimuslikud.

3. Kasutus- ja hooldusjuhend on saadaval aadressil www.vtsgroup.com.
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10 CONDITII STANDARD VTS DE GARANTIE PENTRU PRODUSELE EUROHEAT

Certificat de garantie

1. Stampila companiei care a efectuat instalarea VTS Hungary Kft
1146 Budapest
Hungaria krt 162 (Hermina Business Tower B épiilet)

www.vtsgroup.hu

2. Numar de identificare echipament

3. Locul instalarii 4. Data instalarii
5. Adresa, strada 6. Numar
7.Oras 8. Cod postal

Pe baza acestor termeni si conditii, compania din cadrul grupului VTS (denumita VTS) mentionata in certificatul de garantie garanteaza detinatorului (in calitate de Client) ca echipamentele
VOLCANO VR, WING W100 - 200, WING C100 - 200, WING E100 - 200 (denumite Echipamente) vandute de catre VTS vor functiona fara defectiune.

§ 1 Termen de garantie
1. Garantia pentru dispozitive si pentru automatizare este de 3 ani de la data la care dispozitivele au fost achizitionate de catre Client.
2. Data achizitionarii inseamna data la care VTS sau distribuitorul VTS a emis o factura cu TVA care atesta vanzarea dispozitivului catre client.

§ 2 Obiectul garantiei

1. Daca o reclamatie este facuta in mod justificat, VTS, in functie de situatie, fie va inlocui echipamentul sau componenta defecta, fie le va repara la locatia instalarii acestora sau in alta locatie daca
sunt trimise pentru reparatie.

2. In cazul in care serviciul de garantie este furnizat in locul instalarii dispozitivului in tara in care se afla un sediu VTS, VTS acopera costurile de transport al tehnicienilor autorizati VTS si transportul
de parti componente daca se afla la maxim 200 km de biroul de service din aceasta tara.

3. In cazul in care serviciul de garantie este furnizat in locul instalarii dispozitivului in afara tarii biroului VTS Licensed Service, VTS acopera numai costurile pentru piesele de schimb sau de
dispozitive, inclusiv livrarea in termeni DAP (Incoterms 2010)

4. Lista actuald a centrelor de service licentiate VTS, denumite in continuare centre de servicii, este disponibila pe www.vtsgroup.com si in birourile de afaceri VTS.

5. Reclamatia de service este procesata doar daca echipamentul a fost achizitionat din tara unde activeaza biroul VTS in cauza.

6. Activitatea de service nu intrerupe, suspenda sau schimba perioada de garantie; garantia pentru echipamentele inlocuite expira la momentul expirarii garantiei echipamentului.

7. Garantia oferita de VTS nu exclude nici nu limiteaza drepturile Clientului de deriva din reglementarile in vigoare referitoare la garantia pentru defecte a echipamentelor vandute.

8. Aceste Conditii Generale de Garantie sunt obligatorii pentru partile din toate contractele aferente echipamentelor, exceptie facand situatia in care contractul in cauza specifica alte conditii, cu
acceptul VTS

§ 3 Exceptii

1. Aceasta garantie nu include:

. Orice componente supuse uzurii normale, consumabile.

. Orice deteriorare rezultata nu din vina VTS si defecte aparute din cauze diferite de cele inerente echipamentului.

Daune rezultate ca urmare a lovirii, transportului si depozitarii necorespunzatoare.

. Daune mecanice rezultate din manipularea si utilizare incorecta a echipamentului, reparatia si intretinerea necorespunzatoare a echipamentului, incompatibile cu documentatia tehnica atasata
echipamentului, sau de catre persoane neautorizate.

. Echipamente a caror instalare sau punere in functiune a fost realizata neconform cu documentatia tehnica atasata echipamentului sau de catre personal necalificat/neautorizat.
Echipamente care nu au fost verificate cel putin o data pe an si nu au fost supuse nici unei operatiuni de mentenanta asa cum este cerut in Manualul de Instalare & Operare sau ale carora
inspectiile tehnice au fost realizate de catre personal neautorizat/necalificat.
g. Echipamente ce au facut subiectul modificarii, schimbarii parametrilor de functionare, reparare sau inlocuirii de componente fara acceptul scris al VTS.
h. Orice avariere sau defect al echipamentului ce nu afecteaza functionalitatea si operarea corecta a echipamentului.

. Acesti termeni de garantie nu acopera obligativitatea VTS de a asigura mentenanta, inspectia sau programarea echipamentelor.

. Garantia nu acopera nici o responsabilitate a VTS pentru orice daune provocate de echipament pe durata asteptarii realizarii activitatii de garantie sau orice alte daune provocate oricarei
proprietati a Clientului, alta decat Echipamentul in sine.

4. Pentru a beneficia de garantie, Clientul va inainta o reclamatie de service in tara in care s-a facut achizitia echipamentului. Daca o reclamatie este inaintata in alta tara decat cea a achizitiei, VTS

nu nici o obligatie de a asigura servicii de garantie.
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§ 4 Reclamatii
. Reclamatia se introduce online prin accesarea aplicatiei electronice disponibile pe www.vtsgroup.com sau telefonic la departamentul service impreuna cu trimiterea aplicatiei electronice
mentionata mai sus.
2. O reclamatie trebuie sa includa:
- tipul de echipament si numarul de inregistrare,
data de achizitie si de punere in functiune,
locatia unde este instalat echipamentul,
- numele companiei ce a vandut echipamentul si numele companiei ce a instalat echipamentul,
datele de contact ale Clientului - numar de telefon si persoana de contact,
descrierea defectului echipamentului (descrierea modului de functionare incorect, specificarea partilor defecte).
. In cazul in care Clientul reclama avarii aduse aparatului in timpul transportului, echipamentul va fi trimis la locatia indicata de VTS, in ambalajul original, complet echipat si asigurat contra
deteriorarii pe transport. Numarul de inregistrare al echipamentului trebuie sa fie acelasi specificat pe ambalajul original si Certificatul de Garantie.
. Odata cu inaintarea reclamatiei, Clientul va furniza si o copie a facturii de achizitie a echipamentului ce face obiectul reclamatiei.

5 Serviciul de garantie
. Activitatea de service corespunzatoare garantiei trebuie asigurata in termen de maxim 14 zile de la data reclamatiei. In cazuri exceptionale, aceasta perioada poate fi extinsa la 30 de zile.
. Orice componente indepartate din echipament de catre echipa de service in cadrul derularii serviciilor de garantie si inlocuita cu componente noi, devin proprietatea VTS.
. Orice costuri aparute ca urmare a unei reclamatii nefondate sau ca urmare a impiedicarii/intreruperii activitatii tehnicienilor de service la cererea Clientului, vor fi suportate de catre Client in
conformitate cu lista de preturi aferenta activitatilor de service disponinbile pe www.vtsgroup.com
. VTS are dreptul de a refuza efectuarea garantiei in cazul in care Clientul refuza sa plateasca echipamentul sau orice alta operatiune de service realizata anterior.
. Clientul va coopera cu tehnicienii de service in cadrul serviciului de garantie efectuat pe site-ul de instalare al echipamentului, in special prin:
a. asigurarea de acces neconditionat la echipament,
b. pregatirea locatiei pentru interventia de service, in mod special prin asigurarea de structuri suplimentare pentru accesul la echipament daca acesta este instalat la o inaltime mai mare de 1,5m
de podea si, daca este necesar, sa demontenze si sa reinstaleze echipamentele,
c. deconectarea si conectarea sistemului hidraulic (apa, glycol) si sistemul frigorific (freon), realizarea operatiunilor suplimentare menite sa asigure accesul tehnicienilor de service la echipament
pentru a finaliza reclamatia,
. presentarea documentelor disponibile impreuna cu echipamentul (certificatul de garantie completat de instalator),
. asigurarea disponibilitatii inceperii lucrului imediat la sosirea tehnicienilor de service, fara amanari suplimentare,
asigurarea, fara costuri, de orice suport in realizarea activitatii de service (e.g. asigurarea accesului la surse de curent sau iluminat la locatia efectuarii activitatii de service),
g. luarea de masuri necesare protejarii persoanelor si obiectelor conform normelor OMS la locatia unde se realizeaza activitatea de service si garantie, ceea ce include asigurarea ca locatia in
cauza sa indeplineasca cerintele corespunzatoare reglementarilor in vigoare.
6. Clientul va accepta si confirma realizarea serviciului de garantie in Certificatul de Garantie. Daca are reclamatii referitoare la realizarea garantiei sau la calitatea remedierii defectului, Clientul este
indreptatit sa se adreseze VTS. Reclamatiile § 4 sunt considerate daca acestea sunt fondate.

b WN=SWw A W

b N-%

§ 6 Alte precizari

1. In cazul in care exista contradictii intre Oferta, Comanda si aceste Conditii Generale de Garantie, Conditiile Generale de Garantie VTS sunt cele ce primeaza. In acest caz, orice dispozitii
contradictorii ale Ofertei si ale Comenzii nu se aplica.

2. In cazul in care exista discrepante intre un contract semnat de catre Parti si aceste Conditii Generale de Garantie, Conditiile Generale de Garantie VTS sunt cele ce primeaza.

3. Manualul de Utilizare si Intretinere este disponibil pe www.vtsgroup.com.
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10 CONDIZIONI STANDARD DI GARANZIA VTS PER PRODOTTI EUROHEAT

Scheda di garanzia

1. Timbro della societa che ha effettuato linstallazione VTS POLSKA Sp.zo.0.
Ul. Al Sikorskiego 11,
02-758 Warszawa
Polska

www.vtsgroup.com

2. Numero di fabbrica di dispositivo

3. Luogo di installazione 4. Data di installazione
5. Indirizzo, via 6. Numero
7.citta 8.CAP

Ai sensi delle presenti condizioni di garanzia, la societa del Gruppo VTS indicata sulla scheda di garanzia [in appresso: VTS] garantisce al proprietario [in appresso: Cliente] il corretto funzionamento privo di guasti dei
dispositivi venduti da VTS del tipo Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING C100 - 200 [in appresso: dispositivi].

§ 1 Periodo di garanzia
1. Lagaranzia sui dispositivi e sugli elementi di automazione & valida per 3 anni dalla data di acquisto dei dispositivi da parte del Cliente.
2. Per la data di acquisto si intende la data di emissione della fattura VA da parte di VTS o dal distributore VTS, attestante la vendita del dispositivo al Cliente.

§ 2 Ambito di garanzia

1. Nel caso in cui il reclamo sia ritenuto fondato, VTS - a propria discrezione - provvede a sostituire il dispositivo o le parti difettose oppure provvede alla riparazione nel luogo di installazione o in altro luogo, previa invio
alla riparazione.

2. Qualora la prestazione in garanzia sia realizzata nel luogo di installazione del dispositivo nel paese in cui VTS ha la propria sede, VTS si fara carico delle spese di trasporto dei dipendenti del Servizio Autorizzato
VTS e delle spese di trasporto dei pezzi di ricambio esclusivamente nel raggio di 200 km dalla sede del Servizio nel territorio di questo paese.

3. Qualora la prestazione in garanzia sia realizzata nel luogo di installazione del dispositivo nel paese in cui il Servizio Autorizzato VTS non ha la propria sede, VTS si fara carico esclusivamente del costo dei pezzi di
ricambio o del costo del dispositivo, inclusa la consegna secondo la regola DAP (Incoterms 2010).

4. L'elenco aggiornato dei Servizi Autorizzati VTS, d'ora in poi denominati servizi, & reperibile sul sito www.vtsgroup.com e presso gli uffici commerciali di VTS.

5. Larichiesta di garanzia sara realizzata soltanto nel caso in cui il dispositivo sia stato comprato nel paese ove VTS ha la propria sede.

6. La prestazione di garanzia non interrompe, non sospende, neppure modifica il termine di garanzia - la garanzia sulle parti sostituite scade con la scadenza del termine della garanzia sul dispositivo.

7. Lagaranzia prestata da parte di VTS non esclude, non limita neppure sospende i diritti del Cliente risultanti dalle disposizioni inerenti la garanzia legale sui difetti dell'oggetto venduto.

8. Le presenti condizioni della garanzia sono vincolanti per le parti di tutti i contratti inerenti i dispositivi, salvo che - previa consenso di VTS - il contratto non stabilisce diversamente.

§ 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente garanzia:

a. parti dei dispositivi soggette alla normale usura, materiali di consumo.

b. danni non imputabili a VTS e difetti dei dispositivi risultanti da altre cause che le cause interne ai dispositivi.

c. danni dei dispositivi risultanti dallimpatto dell'lambiente esterno, da non corretto trasporto o non idoneo stoccaggio.

d. danni meccanici risultanti da non idoneo utilizzo e incorretta conduzione del dispositivo, da riparazioni o manutenzione eseguite nel modo non conforme alla documentazione tecnica allegata al dispositivo DTR
oppure realizzate da parte delle persone non adeguatamente qualificate.

e. dispositivi il cui montaggio o avviamento sono stati eseguiti nel modo non conforme alla documentazione tecnica allegata al dispositivo DTR oppure sono stati realizzati da parte delle persone non adeguatamente
qualificate.

f.  dispositivi che non sono stati soggetti alle revisioni periodiche almeno una volta all'anno e che non sono stati soggetti alla manutenzione ordinaria ai sensi dei requisiti di cui alla documentazione tecnica DTR
oppure per cui le revisioni o le manutenzioni sono state eseguite da parte delle persone non adeguatamente qualificate.

g. dispositivi in cui sono state introdotte modifiche, variazioni di parametri del funzionamento, riparazioni o sostituzioni delle parti dei dispositivi senza autorizzazione scritta di VTS.

h. danni o difetti del dispositivo che non hanno impatto sulla funzionalita e sul corretto funzionamento dei dispositivi.

La presente garanzia non comporta I'impegno di VTS a provvedere alla manutenzione ordinaria, alle revisioni o alla programmazione dei dispositivi.

La presente garanzia non include la responsabilita di VTS per danni causati dai periodi di sosta dei dispositivi durante I'attesa alla prestazione di garanzia ne’ per qualsiasi danno del patrimonio del Cliente diverso dai

dispositivi in oggetto.

4. Alfine di esercitare i diritti risultanti dalla garanzia, il Cliente & tenuto a presentare il reclamo nel paese in cui ha acquistato il dispositivo. Nel caso in cui la richiesta sia presentata in un paese diverso dal paese
d’acquisto del dispositivo, VTS non € obbligata a provvedere alle prestazioni nel quadro della garanzia.
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§ 4 Reclami
1. lreclami devono essere presentati on-line tramite la richiesta elettronica disponibile sul sito www.vtsgroup.com oppure al telefono contattando il reparto per reclami e inviando la domanda elettronica di cui sopra.
2. Larichiesta di reclamo deve includere:
- tipo e matricola del dispositivo,
- data d'acquisto e data d’avviamento del dispositivo,
- luogo di installazione del dispositivo,
- denominazione del venditore e dell'installatore del dispositivo,
- numero di telefono del Cliente e persona di contatto per conto del Cliente,
- descrizione del guasto del dispositivo (descrizione del non corretto funzionamento, indicazione della parte danneggiata).
3. Nel caso sia richiamato dal Cliente il danneggiamento del dispositivo durante il trasporto, occorre consegnare nel luogo di riparazione indicato da VTS il dispositivo completo e imballato con uso dell'imballo originale
che protegge dal danneggiamento. La matricola del dispositivo deve essere conforme al numero presente sullimballo originale e sulla Scheda di garanzia.
4. Presentando il reclamo, il Cliente & tenuto a consegnare una copia della fattura IVA attestante 'acquisto del dispositivo soggetto al reclamo.

§ 5 Prestazione di garanzia
Le prestazioni risultanti dalla presente garanzia saranno realizzate entro 14 giorni dalla data della richiesta. In alcuni casi eccezionali il termine di cui sopra puo essere prolungato fino a 30 giorni.
Le parti smontate dal dispositivo da parte del personale di servizio nel quadro della prestazione di garanzia e sostituite con nuovi componenti sono di proprieta di VTS.
Le spese risultanti dall'infondata richiesta di reclamo oppure risultanti dall'interruzione del lavoro del servizio su richiesta del Cliente sono a carico del Cliente secondo il listino prezzi di servizi consultabile sul sito
www.vtsgroup.com e in base alla fattura VA emessa dall'autorizzato Servizio di VTS.
. AVTS spetta il diritto di negare la realizzazione della prestazione di garanzia nel caso in cui il Cliente tarda a pagare per il dispositivo o per 'antecedente servizio.
Il Cliente & tenuto a collaborare con i dipendenti del servizio nella realizzazione della prestazione di garanzia eseguita nel luogo di installazione del dispositivo, in particolare provvedendo a:
a. rendere possibile nel tempo necessario 'accesso al dispositivo,
b. predisporre il luogo di realizzazione del servizio, in particolare assicurare le addizionali strutture che assciurano I'accesso al dispositivo che si trova oltre I'1,5 m sopra il pavimento; Se necessario, smontaggio e
rimontaggio dei dispositivi,
scollegare e ricollegare I'impianto idraulico (acqua, sistema a glicole) e I'impianto a freon, esecuzione di addizionali lavori che permettono la realizzazione della prestazione da parte dei dipendenti del servizio,
. presentare la documentazione consegnata a corredo del dispositivo (la scheda di garanzia compilata dall'installatore),
. assicurare la possibilita di cominciare il lavoro subito dopo arrivo del servizio e la realizzazione della prestazione senza indugio,
assicurare gratuitamente qualsiasi necessario aiuto nella realizzazione della prestazione (ad es. rendere disponibili le fonti d’energia elettrica o llluminazione del luogo di realizzazione della prestazione),
g. intraprendere le azioni necessarie al fine di proteggere le persone e le cose e assicurare il rispetto delle regole di sicurezza e igiene sul lavoro nel luogo di realizzazione della prestazione di garanzia, inclusa
I'assicurazione che il luogo di realizzazione della prestazione sia conforme ai requisiti di cui alle norme e alle disposizioni sulla sicurezza e igiene sul lavoro.
6. Il Cliente ¢ tenuto a ritirare il dispositivo e confermare tempestivamente la realizzazione della prestazione di garanzia sulla Scheda di garanzia. Nel caso di dubbi inerenti la qualita o la completezza della realizzazione
della prestazione di garanzia, al Cliente spetta il diritto di presentare il reclamo (lamentela) a VTS. Nel caso di reclami di cui sopra sono applicabili, rispettivamente, le disposizioni del § 4 delle presenti Condizioni di
garanzia.
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§ 6 Altre disposizioni

1. Nel caso di contraddizione tra I'Offerta e la Commessa e le presenti Condizioni standard di garanzia di VTS, sono vincolanti le Condizioni standard di garanzia di VTS. In tal caso le contradditorie disposizioni
dell'Offerta e della Commessa non sono applicabili.

2. Nel caso di contraddizione tra il Contratto stipulato tra le Parti e le presenti Condizioni standard di garanzia di VTS, sono vincolanti le Condizioni standard di garanzia di VTS, a meno che le disposizioni del contratto
stipulato tra le Parti non stabiliscano diversamente.

3. Ladocumentazione tecnica € consultabile sul sito www.vtsgroup.com.
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10 VTS STANDARD-GARANTIEBEDINGUNGEN FUR EUROHEAT-PRODUKTE

Warranty card

1. Stamp of the company to carry out installation VTS POLSKA Sp.zo.0.
Al Grunwaldzka 472 A,
80-309 Gdansk

Polska

www.vtsgroup.com

2. Factory number of device

3. Place of installation 4. Date of installation
5. Address, street 6. Apartment number
7. City 8. Postal code

Aufgrund vorliegender Garantiebedingungen garantiert die in der Garantiekarte genannte Gesellschaft der VTS-Gruppe [nachfolgend: VTS] dem Eigentimer [nachfolgend: Kunde] stérungsfreien Betrieb der
durch VTS verkauften Geratetypen Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 — 200, WING C100 - 200 [nachfolgend: Geréte].

§ 1 Garantiezeit
1. Die Gewabhrleistung fiir Gerate und automatisierte Teile betragt 3 Jahre ab Kaufdatum.
2. Als Kaufdatum gilt das Datum auf der Mehrwertsteuer-Rechnung, die von VTS oder VTS-Vertreter aufgestellt wurde.

§ 2 Garantieumfang
1. Fur den Fall, dass eine Reklamation als begriindet erachtet wird, wird VTS nach eigenem Ermessen die Geréate oder deren mangelhafte Teile umtauschen oder diese am Einbauort oder an einem
anderen Ort, nach dem Zuriicksenden zur Reparatur, reparieren.

2. Falls das Land des VTS -Sitzes und das Land, wo die Gewahrleistung realisiert wird, gleich sind, tragt VTS die Kosten fiir den Transport von Fachpersonal und fir die Ersatzteile und den Transport von
Ersatzteilen, jedoch nur bis zum Radius von 200 km vom VTS-Sitz

3. Falls das Land des VTS-Sitzes sich nicht in demselben Land befindet, wo die Gewahrleistung realisiert wird, tragt VTS nur die Kosten fiir die Ersatzteile und den Transport. Die dazu verwendete
Anordnung ist gemaR der Vorschriften DAP (Incoterms 2010).

4. Die aktuelle Liste von VTS Services, weiter genannt Services befindet sich auf Seite www.vtsgroup.com und in VTS-Handelsbiiros.

5. Eine im Rahmen der Garantie erfolgte Meldung wird ausschlieRlich dann bearbeitet, wenn das Gerat im Land des Geschéaftssitzes von VTS gekauft wurde.

6. Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit weder unterbrochen, eingestellt, noch geandert; die Garantiezeit fiir ausgetauschte Teile endet mit Ablauf der Garantiezeit fiir das Gerat.

7. Durch die von VTS erteilte Garantie werden die sich aus den Bestimmungen tiber Sachméangelhaftung fiir verkaufte Sachen ergebenden Rechte des Kunden weder ausgeschlossen, eingeschrankt noch
eingestellt.

8. Soweit im jeweiligen Vertrag mit Zustimmung von VTS nichts Abweichendes geregelt wurde, sind vorliegende Garantiebedingungen fiir Parteien jeglicher mit den Geraten zusammenhangender Vertrage
verbindlich.

§ 3 Ausschliisse
. Vorliegende Garantie gilt nicht fiir:
a. VerschleiBteile und Betriebsstoffe.
b. Durch VTS nicht verschuldete Beschadigungen und Gerateméangel, die aufgrund anderer, vom Geréat unabhéngiger Ursachen entstanden sind.
c. Beschadigungen von Geréten, die auf Umgebungseinfliisse, nicht ordnungsgemane Beforderung und Lagerung zuriickzufiihren sind.
d. Mechanische Beschadigungen, die auf nicht ordnungsgeméaRe Bedienung und nicht ordnungsgeméRen Betrieb des Geréates sowie auf Reparaturen oder Wartungsmafnahmen zuriickzufiihren sind,
die auf eine mit der mit dem Gerat mitgelieferten Betriebs- und Wartungsanleitung unvereinbare Art und Weise oder durch Personen ohne entsprechende Qualifikationen durchgefiihrt wurden.
e. Gerate, deren Installation oder Inbetriebnahme auf eine mit der mit dem Gerat mitgelieferten Betriebs- und Wartungsanleitung unvereinbare Art und Weise oder durch Personen ohne entsprechende
Qualifikationen durchgefiihrt wurden.
f.  Gerate, die nicht mindestens einmal pro Jahr einer Inspektion unterzogen wurden, sowie nicht gemaf den in der Betriebs- und Wartungsanleitung bestimmten Anforderungen laufend instand
gehalten wurden, oder bei deren Inspektionen oder Instandhaltungsmanahmen von Personen ohne entsprechende Qualifikationen durchgefiihrt wurden.
g. Gerate, an denen Modifikationen vorgenommen, Betriebsparameter gedndert oder Teile ohne schriftliche Zustimmung von VTS ausgetauscht wurden.
h. Beschadigungen oder Mangel, die Funktionstlichtigkeit und ordnungsgeméaRen Betrieb der Gerate nicht beeinflussen.
. Vorliegende Garantie erschreckt sich nicht auf die Verpflichtung von VTS, laufende Instandhaltung durchzufiihren oder Gerate zu programmieren.
. Aufgrund vorliegender Garantie (ibernimmt VTS keine Haftung fiir Schaden, die durch Stillstand der Gerate wahrend des Wartens auf eine Garantieleistung verursacht wurden, sowie fiir jegliche
Schaden an einem anderen Vermégen des Kunden als an dem Gerét.
4. Um die Rechte aus der Garantie geltend zu machen, ist der Kunde verpflichtet, die Reklamationsanspriiche in dem Land zu melden, in dem er das Geréat gekauft hat. Sollte die Reklamationsmeldung in
einem anderen Land erfolgen als das Land, in dem das Gerét gekauft wurde, ist VTS nicht zur Garantieleistung verpflichtet.

[SIN)

§ 4 Reklamationen
. Reklamationen sind Online durch Versendung eines elektronischen, auf der Webseite www.vtsgroup.com erhéltlichen Antrags oder telefonisch durch Kontaktaufnahme mit der Reklamationsabteilung
samt Versendung des vorstehend genannten elektronischen Antrags zu melden.
2. In einer Reklamationsmeldung miissen erhalten sein.
- Typ und Fabrikationsnummer des Gerates,
- Kaufdatum und Datum der Inbetriebnahme des Gerates,
- Installationsort des Gerétes,
- Firma des Verkéufers des Gerétes und Installationsbetriebs,
- Telefonnummer des Kunden und Kontaktperson auf Seite des Kunden,
- Beschreibung der Geratestorung (Beschreibung des nicht ordnungsgemaRen Betriebs, Angabe des beschadigten Teils).
. Fir den Fall, dass vom Kunden der Vorwurf einer Transportbeschadigung erhoben wird, ist an die durch VTS genannte Reparaturstelle das komplette und originalverpackte, gegen Beschadigung
gesicherte Gerét zu liefern. Die Fabrikationsnummer des Gerates muss mit der Nummer auf der Originalverpackung und mit der Nummer in der Garantiekarte tbereinstimmen.
. Bei einer Reklamationsmeldung ist der Kunde verpflichtet, die Kopie einer den Kauf des zu reklamierenden Gerates belegenden MwSt.-Rechnung vorzulegen.

5 Garantieleistung

. Die sich aus der vorliegenden Garantie ergebenden Leistungen werden innerhalb von 14 Tagen ab Reklamationsmeldung realisiert werden. In Ausnahmeféllen kann diese Frist bis zu 30 Tagen

verlangert werden.

Teile, die von der Servicestelle im Rahmen der Garantieleistung aus dem Geréat ausgebaut und durch Neuteile ersetzt werden, gehen in das Eigentum von VTS (iber.

Kosten, die sich aus einer unbegriindeten Reklamationsmeldung oder aus einer Unterbrechung der Arbeit einer Servicestelle auf Kundenwunsch ergeben, werden vom Kunden gemaf der auf der

Webseite www.vtsgroup.com  erhéltlichen Preisliste fiir Servicedienstleistungen sowie aufgrund einer durch autorisierte VTS-Servicestelle ausgestellten MwSt.-Rechnung getragen.

VTS ist berechtigt, die Erbringung einer Garantieleistung fiir den Fall zu verweigern, wenn der Kunde die Zahlung firr das Gerat oder fur eine friihere Servicedienstleistung einstellt.

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Realisierung einer am Installationsort des Gerates durchzufiinrenden Garantieleistung mit den Servicemitarbeitern mitzuwirken, insbesondere dadurch, dass er

a. zu entsprechender Zeit freien Zutritt zum Gerét zu ermdglichen hat,

b. den Ort fiir die Dienstleistungserbringung vorzubereiten hat, insbesondere zusatzliche Hilfskonstruktionen fiir den Zutritt zu einem sich mehr als 1,5 m oberhalb des Bodens befindlichen Gerat
sicherzustellen und bei Bedarf die Gerate demontieren und erneut zu montieren hat.

. die hydraulische Anlage (Wasser, Glycolanlage) und Freonanlage zu trennen und anzuschlieen hat, zuséatzliche Arbeiten durchzufiihren hat, die die Realisierung der Meldung durch die Service-
Mitarbeiter méglich machen,

d. die mit dem Gerat mitgelieferten Dokumente vorzulegen hat (vom Installationsbetrieb ausgefiilite Garantiekarte),

e. die Mdglichkeit sicherzustellen hat, die Arbeit sofort nach Ankunft der Service-Mitarbeiter aufzunehmen und diese ohne unnétige Verzégerung durchzufiihren,

f.
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. unentgeltlich samtliche mdgliche Hilfe bei der Erbringung der Leistung sicherzustellen hat (z.B. Bereitstellung einer Stromquelle oder einer Beleuchtung am Ort der Leistungserbringung),
. MaRnahmen zu ergreifen hat, die fiir den Schutz von Personen und Sachen erforderlich sind, sowie Arbeitssicherheitsbestimmungen am Ort der Erbringung der Garantieleistung zu beachten hat;
darunter hat er sicherzustellen, dass fiir den Ort der Leistungserbringung die in den Arbeitssicherheitsbestimmungen bezeichneten Anforderungen erfillt sind.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Garantieleistung unverziiglich abzunehmen und die Erbringung der Garantieleistung in dem Dokument ,Service-Karte" zu bestatigen. Sollten Zweifel hinsichtlich Qualitat
oder Vollstandigkeit der erbrachten Garantieleistung bestehen, so ist der Kunde berechtigt, eine Beschwerde bei VTS einzulegen. Fiir das Einlegen einer Beschwerde finden Bestimmungen nach § 4 der
vorliegenden Garantiebedingungen entsprechende Anwendung.

§ 6 Sonstiges

. Fur den Fall von Widerspriichen zwischen Angebot sowie Bestellung und den vorliegenden VTS Standard-Garantiebedingungen, haben die VTS Standard-Garantiebedingungen Vorrang. Fir solch
einen Fall finden widerspriichliche Bestimmungen des Angebots und der Bestellung keine Anwendung.

. Fir den Fall von Widerspriichen zwischen dem durch die Parteien abgeschlossenen Vertrag und den vorliegenden VTS Standard-Garantiebedingungen, haben die VTS Standard-Garantiebedingungen
Vorrang, es sei denn, dass in den Bestimmungen des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrages ausdriicklich etwas Abweichendes beschlossen wurde.

. Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist auf der Webseite www.vtsgroup.com erhaltlich.
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WING W100-200
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10 LA CARTE DE GARANTIE (A REMPLIR, LES CONDITIONS DE GARANTIE)

La carte de garantie

1. Le tampon de I'entreprise intervenant pour l'installation VTS POLSKA Sp. z 0.0.
Al Grunwaldzka 472 A,
80-309 Gdansk
Pologne

www.vtsgroup.com

2. Le numéro de série de I'appareil

3. L'endroit ou le contréle technique a été effectué 4. La date de l'installation
5. L'adresse, la rue 6. Le numéro de l'appartement
7.Laville 8. Le code postal

Sur la base des présentes Conditions de garantie, la société indiquée dans la Carte de garantie du groupe VTS (ci-aprés dénommé « VTS ») garantit au propriétaire (ci-aprés dénommé « le Client ») un fonctionnement sans faille
des appareils Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 - 200, WING C100 - 200 (ci-apres dénommés « appareils ») qui lui ont été vendus par VTS.

§ 1 La durée de garantie
1. La garantie pour les appareils et les composants de 'automatisation est de 3 ans a compter de la date d'achat de I'équipement par le client.
2. Ladate d'émission d'une facture par VTS ou un distributeur de VTS documentant la vente de I'appareil au Client sera considérée comme la date d'achat.

§ 2 La portée de la garantie

1. Dans le cas d'une réclamation reconnue comme fondée, VTS échangera les appareils ou leurs parties défectueuses ou les réparera a 'endroit ou ils sont installés ou dans un autre endroit, aprés I'envoi de ceux-la pour la
réparation.

2. Pour un service de garantie réalisé sur le lieu d'installation de I'appareil dans le pays du siége VTS, VTS couvrira les frais de transport du personnel du service VTS agréé et de transport des piéces de rechange uniquement

dans un rayon de 200 km du siege du service dans ce pays.

Pour un service de garantie réalisé sur le lieu d'installation de I'appareil qui n'est pas situé dans le pays du siége du service agréé de VTS, VTS ne couvrira que les cots des piéces de rechange ou des équipementsla livraison

DAP (Incoterms 2010).

La liste actuelle des services agréés VTS autorisés, ci-aprés dénommés "services", est disponible sur www.vtsgroup.com et dans les bureaux commerciaux de VTS.

La déclaration de la garantie est réalisée uniquement dans le cas ou I'appareil a été acheté dans un pays ou se trouve un siége de VTS.

Lintervention effectuée au titre de cette garantie n'a pas pour effet d'interrompre, ni de suspendre, ni de changer sa durée ; la garantie sur les piéces de rechange prend fin au méme moment que la garantie sur I'appareil.

La garantie offerte par VTS n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits du Client résultant des textes réglementaires relatifs a la garantie légale des Vices Cachées.

Les présentes Conditions de garantie engagent les parties contractuelles de tous les contrats liés aux appareils, @ moins qu'un des contrats ne stipule le contraire et cela expressément avec 'accord de VTS.
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§ 3 Exclusions

1. Sont exclus de cette garantie :

L'usure normale des parties des appareils ; les matériaux d’exploitation.

Les dommages dont VTS n'est pas responsable, ainsi que les défectuosités ayant pour cause d'autres raisons que celles résultant des appareils.

Les endommagements des appareils causés par ['influence de I'environnement, un transport ou un stockage inappropriés.

. Les endommagements mécaniques dues a une exploitation inappropriée, a des réparations ou & des maintenances effectuées d'une maniere non-conforme & la documentation technique jointe a 'appareil ou par des
personnes sans compétences requises en la matiére.

. Les appareils dont l'nstallation ou la premiére mise en fonction ont été effectuées d’'une maniére non-conforme a la documentation technique jointe & I'appareil ou par des personnes sans compétences requises en la
matiére.
Les appareils qui n'ont pas été soumis a un controle technique au moins une fois par an et qui n'ont pas été soumis a des maintenances périodiques, conformément aux conditions exigées indiquées dans la documentation
technique ou dont les contrdles ou les maintenances ont été effectués par des personnes sans compétences requises en la matiére.

. Les appareils qui ont subi des modifications, des changements de parametres, des réparations ou des changements de certaines piéces sans un accord écrit de la part de VTS.

. Les endommagements ou les défauts de I'appareil qui n'ont pas d'influence sur la fonctionnalité et le bon fonctionnement de I'appareil.

La présente garantie ne couvre pas I'engagement de VTS a effectuer des entretiens périodiques, des contréles techniques ou la programmation des appareils.

La présente garantie ne couvre pas la responsabilité de VTS pour les endommagements des appareils causés pendant le stockage de ceux-ci en attente des prestations de la garantie. La présente garantie ne couvre pas la

responsabilité de VTS pour les endommagement des biens du Client autres que I'appareil.

4. Afin de faire valoir les droits de garantie, le Client est obligé de porter la réclamation dans le pays ou il a acheté I'appareil. Dans le cas oul la déclaration est faite dans un autre pays que le pays d'achat, VTS n'est pas obligé

d'effectuer des prestations résultant de la garantie.
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§ 4 Réclamations
1. Les réclamations doivent étre portées en ligne via I'envoi d'une demande électronique disponible sur le site www.vtsgroup.com ou par téléphone en contactant le service de réclamations et en envoyant la demande électronique
ci-mentionnée.
2. Ladéclaration de réclamation doit contenir :
- le type et le numéro de série de I'appareil
- la date de I'achat et la date de la premiére mise en fonction de I'appareil
- 'endroit d'installation de I'appareil
- l'entreprise du vendeur et de l'installateur de I'appareil
- le numéro de téléphone du Client et la personne a contacter
- le descriptif du dommage de I'appareil (le descriptif du dysfonctionnement, 'indication de la partie endommagée).
3. Dans le cas ol le Client porte une réclamation concernant 'endommagement de I'appareil pendant le transport, il doit déposer I'appareil & 'endroit de réparation indiqué par VTS. L'appareil doit étre complet et emballé dans
I'emballage d'origine sécurisant contre 'endommagement. Le numéro de série de 'appareil doit étre identique & celui indiqué sur 'emballage d'origine et a celui dans la Carte de garantie.
4. En portant la réclamation, le Client est obligé de fournir une copie de la facture TVA confirmant I'achat de I'appareil qui fait I'objet de la réclamation.

§ 5 Prestations de la garantie

Les prestations résultant de la présente garantie seront réalisées sous 14 jours & compter de la date de la déclaration. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut étre prolongé jusqu'aux 30 jours.

Les piéces démontées de I'appareil par le Service Agréé dans le cadre des prestations de la garantie et remplacées par des pieces neuves, deviennent la propriété de VTS.

Les frais causés par une déclaration de réclamation non-fondée ou par I'interruption du travail du Service Agréé a la demande du Client sont & payer par le Client, conformément aux tarifs en vigueur des services disponibles sur

le site www.vtsgroup.com et sur la base de la facture TVA fournie par le Service Agréé de VTS.

VTS se réserve le droit de refuser d’effectuer des prestations de la garantie dans le cas ou le Client cesse le payement pour I'appareil ou pour un autre service antérieur.

Le Client est obligé de coopérer avec les employés de 'équipe du Service Agréé pendant la réalisation des prestations de la garantie si elle est effectuée dans I'endroit ot I'appareil est installé. Il s'agit notamment :

. de rendre possible la facilit¢ d’accés a I'appareil au moment demandé,

. de préparer 'endroit d'exécution du service, et notamment de fournir des constructions supplémentaires assurant I'accés a un appareil se trouvant a la hauteur de plus de 1,5 m au-dessus du revétement du sol, et, au cas de

besoin, de démonter et remonter les appareils,

de débrancher et brancher l'installation hydraulique (I'eau, le systeme de glycol) et 'installation de fréon, d'exécuter des travaux supplémentaires nécessaires pour lintervention des employés de 'équipe du Service Agréé,

de présenter les documents fournis avec I'appareil (la Carte de garantie remplie par l'nstallateur),

de rendre possible le début des travaux immédiatement aprés I'arrivée du Service Agrée et la réalisation des travaux sans aucun délai inutile,

d'assurer, de maniére gratuite, toute aide possible lors de I'intervention de I'équipe du Service Agréé (par exemple assurer I'accés a la source d'énergie électrique ou a 'éclairage de I'endroit de I'exécution des prestations),

d'entreprendre toute mesure nécessaire pour protéger les personnes et les objets et de respecter les textes réglementaires relatifs & la Santé et sécurité au travail dans I'endroit de 'exécution des prestations. Cela implique

aussi ['obligation de veiller & ce que 'endroit de 'exécution des prestations remplisse les conditions nécessaires déterminées dans les textes réglementaires relatifs & la Santé et sécurité au travail.

6. Le Client est obligé de signer, immédiatement apres la fin des travaux, la réception et la confirmation de 'exécution des prestations sur le document intitulé la Carte de garantie. Dans le cas de doute concernant la qualité ou le
caractére complet des prestations, le Client a le droit de porter plainte auprés de VTS. Les réglementations 4 des présentes Conditions de garantie se rapportent au dépét des plaintes.
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§ 6 Dispositions complémentaires

1. Dans le cas d'une contradiction entre I'Offre et la Commande et les présentes Conditions Standard de garantie de VTS, la priorité est donnée aux Conditions Standard de garantie de VTS. Dans ce cas, les dispositions
contradictoires de I'Offre et la Commande ne sont pas prises en compte.

2. Dans le cas d'une contradiction entre le contrat conclu par les Parties Contractantes et les présentes Conditions Standard de garantie de VTS, la priorité est donnée aux Conditions Standard de garantie de VTS, sauf dans le cas
ol les dispositions du contrat entre les Parties Contractantes stipulent expressément et nettement le contraire.

3. Ladocumentation technique des appareils est disponible sur le site : www.vtsgroup.com.
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Petna dokumentacja techniczo-rozruchowa dostepna jest na stronie www.vtsgroup.pl w zaktadce
Produkt/Centrum Dokumentacji lub po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego ponize;j.
Bcto TexHMYeckyo JOKYMEHTaLMI0 MOXHO HaliTU Ha calnTe www.vtsgroup.ru B pasaenax
«O6opyaoBaHue» n «LleHTp OOKyMeHTauuny, a Takke C NOMOLLbIO Kyap-Koaa, KOTOPbIA pacnornoXeH HxKe.
Bcto TexHMYeckyo JOKYMEHTaLMI0 MOXHO HaliTU Ha canTe www.vtsgroup.kz B paszgenax
«O6opyaoBaHue» n «LleHTp 4OKyMeHTauuny, a Takke C NOMOLLbIO Kyap-Koaa, KOTOPbIA pacnonoXeH HxKe.
Bcto TexHMYeckyo JOKYMEHTaLMIO MOXHO HaliTU Ha caTe www.vtsgroup.com.ua B pasaenax
«O6opyaoBaHue» n «LleHTp 4OKyMeHTauuny, a Takke C NOMOLLbIO Kyap-Koaa, KOTOPbIA pacnonoXeH HxKe.
Visg technine dokumentacijg galima rasti adresu www.vtsgroup.It skyriuose
»lranga“ ir ,Dokumentacijos centras®, o taip pat skanuojant QR kodg, pateiktg zemiau
Full technical documentation is available on www.vtsgroup.com in the
Product/Documentation Center section or by scanning QR code given below.
A teljes technikai dokumentaciot megtalalja a www.vtsgroup.hu oldalon, a
Termékek/Dokumentum Koézpont linken, vagy a QR kod leolvasasaval.
UplIna technicka dokumentace je dostupna na strankach www.vtsgroup.cz v kategorii
Produkt/Centrum Dokumentace nebo pomoci naskenovani QR kodu nize.
Visa tehniska dokumentacija pieejama vietné www.vtsgroup.lv sadalas
“Produkts” un “Dokumentacijas centrs”, ka arT skengjot zemak izvietoto QR kodu.
Kogu tehnilist dokumentatsiooni leiate www.vtsgroup.ee kaudu, gruppides
Tooted/Dokumendikeskus voi skannides all olevat QR koodi.
La documentazione tecnica completa € disponibile sul sito www.vtsgroup.com nella sezione
Product/Documentation Center o tramite la scansione del codice QR riportato qui di seguito
Documentatia tehnica complete este disponibila pe www.vtsgroup.ro in sectiunea
Product/Documentation Center sau scanand codul QR de mai jos.
Die volle technische und Betriebsdokumentation ist unter www.vtsgroup.pl im Tab
Produkt/ Do-kumentationszentrum oder nach den Scannen des nachstehenden QR-Codes erhaltlich.
Dossier complet technique et de démarrage est accessible sur le site www.vtsgroup.pl dans I'onglet

Produit/Centre de Documentation ou le scan de code QR ci-dessous.




